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ST-O WYMAGANIA OGÓLNE  CPV 45212222-8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (st) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót  budowlanych  związanych  z  projektem   „ Przebudowy  krytej  pływalni   w  Łomiankach  w  zakresie  wykonania
modernizacji   stacji  uzdatniania  wody  w  nieckach  basenowych  na  pływalni  w  ramach  zadania"  wykonanie  projektu
technicznego  na  gruntowną  modernizację  stacji  uzdatniania  wody  na  pływalni".  Integracyjne  Centrum Dydaktyczno-
Sportowe   w  Łomiankach  ul.Staszica  2,  05-092  Łomianki,  dz.  Nr  ewid.  62/62,  jedn.  Ewid.  143205_4,  Łomianki
-miasto,obr.:0003,3”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej

 Projekt przewiduję zmianę technologii obsługującej część basenową, oraz idącą za tym rozbiórkę istniejących
ścian działowych w przyziemiu oraz wydzielenie pomieszczeń za pomocą nowych, ścian działowych. Na
istniejącej część basenowej przewiduje się wprowadzenie nowych urządzeń w strefie relaksu, przy niecce 
rekreacyjnej. Poza wymienionymi zmianami projekt nie wprowadza innych, istotnych zmian w istniejącym 
budynku. Dane metryczne takie jak powierzchnia działki, powierzchnia zabudowy oraz kubatura nie ulega 
zmianie. Projekt ma za zadanie polepszenie dotychczasowej obsługi krytej pływalni pod względem 
technologicznym.  

1.4. Określenia podstawowe

Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.
Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów związanych z dostępem do placu budowy lub
wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakończenie robót.
Dziennik budowy -  oznacza oficjalny dziennik  budowy,  przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy,  zgodnie z
polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].
Książka obmiarów -  oznacza dziennik,  w którym wszystkie obmiary robót  są zapisane,  łącznie z objaśnieniami innymi
związanymi danymi.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Projektant - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej.
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.
Beton zwykły -  beton o gęstości  powyżej  1,8 kg/dcm3 wykonany z  cementu,  wody,  kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku
Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu 
Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego. 
Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca
warunki stateczności i odwodnienia.
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu,
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie
wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z budową. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z dokumentacją projektową,
ST  i  poleceniami  Inspektora.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przygotowania  i  przedstawienia  metod  przyjętych  do
wykonania głównych elementów robót.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez Inspektora i inne odpowiednie
organy:
Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie,
Rysunki tymczasowych rusztowań,
Rysunki elementów nośnych,
Mapa o skali 1:500 zawierająca się w granicach budowy
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Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. 
Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie
rysunki,  dokumenty,  odpowiednie  zgody i  inne  ważne dane dotyczące Robót  i  technicznych  parametrów wymaganych
kontraktem. 
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część musi być kompletna w
stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:
Inspektor  jest  zobowiązany  do  wniesienia  uwag  i/lub  zastrzeżeń  dotyczących  Rysunków,  dokumentacji  i  danych
dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane
przez  Wykonawcę,  w  ciągu  7  dni  od  otrzymania.  Przed  dostarczeniem  Rysunków,  dokumentacji  i  innych  danych,
Wykonawca powinien się skonsultować z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona co najmniej 7 dni
wcześniej i jeżeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii na co najmniej 7
dni przed datą konsultacji.
Rysunki powykonawcze:
Wykonawca  jest  zobowiązany  bezzwłocznie  wykonać  poprawki  dokumentacji  i  rysunków  otrzymanych  od  Inspektora
zgodnie  z  modyfikacjami  wykonanymi  podczas  Robót.  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inspektorowi  Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego odpowiednie  przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym okażą się szkodliwe dla
środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez Zamawiającego.

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i  powiadomić Inspektora i
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i  zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania,  uszkodzenia instalacji  na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia
na i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  lub
gabarytowo  ładunków i  w sposób ciągły  będzie  o każdym takim przewozie  powiadamiał  Inspektora.  Pojazdy i  ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze centralne  i  lokalne  oraz  inne  przepisy  i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.8. Zgodność z wymaganiami zezwoleń

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmują
zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych,
itd.)
W ciągu czterech tygodni  od podpisania porozumienia Wykonawca powinien  przedstawić  Inspektorowi  listę  wszystkich
pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem.
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy harmonogram, do
wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków
robót.
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem
jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający.
Wykonawca  powinien  stosować  się  do  wymagań  tych  zezwoleń  i  powinien  umożliwić  instytucji  wykonanie  inspekcji  i
sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach,  badaniach i  kontroli,  które
jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem.

2.  MATERIAŁY

2.1.  Źródła uzyskania materiałów

Na  trzy  tygodnie  przed  planowanym  użyciem  materiałów  przeznaczonych  do  wbudowania,  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa
badań laboratoryjnych oraz Deklaracje Zgodności i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek
źródeł  miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest  zobowiązany dostarczyć Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem
materiałów do robót. 
Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w pryzmach i użyte ponownie do
zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy".
Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności  stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.  Inspektor jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia
właściwości materiałów które są używane. 
Wyniki  tych  testów  powinny  stanowić  podstawę  odbioru  jakościowego  robót.  W  przypadku,  gdy  Inspektor  będzie
przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
a)  Inspektor  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie
przeprowadzania inspekcji,
b).  Inspektor  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja
materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora.
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PB  lub  ewentualnie  opracowanym  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. 
Tam  gdzie  dokumentacja  projektowa  lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy,  zostaną  przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem. 
Pojazdy  używane  przez  Wykonawcę  na  drogach  publicznych  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki
transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
Inspektora.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli
wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za ich dokładność. 
Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na
rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora  będą wykonywane nie  później  niż  w czasie przez niego wyznaczonym,  po ich otrzymaniu  przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 System Zapewnienia Jakości (SZJ)

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  prac,  dostarczonych  i  wbudowanych  materiałów  oraz
montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia Jakości szczegółowo
opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z
dokumentacją projektową i wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
Część główną opisującą:
- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac,
- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych,
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- Bezpieczeństwo i higienę pracy,
- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów,
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac,
- Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości,
- Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium),
- Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inspektorowi,
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz  montowanych urządzeń i sprzętu
Część szczegółową opisującą:
-  Właściwości  dostarczonych  i  wbudowanych  materiałów,  dokumenty  stwierdzające  ich  przydatność  zgodnie  z
przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, Deklaracje Zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa itp.),
- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich działania
- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi,
- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku,
- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,
- Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas
dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych elementów pracy,
- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi testy próbne w celu zademonstrowania ich
wystarczalności. 
Wykonawca  powinien  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  z  częstotliwością  zapewniającą,  że  roboty  będą
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową, 
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające,  że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania prób i
testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych.
Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji.
Inspektor poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, jego wyposażeniem oraz
przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów. Jeżeli w opinii Inspektora błędy te mogą wpływać na prawidłowość
testów, może on odmówić użycia w Robotach materiałów, które zostały poddane testom do momentu,  kiedy procedury
testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona.
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający,
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone
przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminach
określonych w Systemie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki
tych  badań wykażą,  że  raporty Wykonawcy są  niewiarygodne,  to  Inspektor  poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu
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laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które
posiadają:
A.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniono zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda partia dostarczonych
materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

( 1 ) Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest  wymaganym  dokumentem prawnym  obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę w okresie  od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania.  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z
podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  w  porządku  chronologicznym.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.
- datę uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora.
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je
przeprowadzał,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi  do
ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska. 
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w żadnym
aspekcie związanym z wykonywaniem Robót
 (2) Raporty dzienne
Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące nakładów robocizny, materiałów
sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót..
 (3) Księga obmiarów
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów,  wliczając w to wymiary,  notatki,  obliczenia szkice i  rysunki
niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót..
 (4) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i Inwestorem.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.
 (5) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a). pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b). protokoły przekazania terenu budowy,
c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy , 
d). protokoły odbioru robót,
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e). protokoły z narad i instrukcje Inspektora,
f). korespondencję na budowie.
 (6) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie
któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  wymóg  jego  natychmiastowego  odtworzenia  w formie  przewidzianej
prawem.  Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora  i  przedstawiane do wglądu na  życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST,  w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i  terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej  w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora
na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli
ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. objętości będą wyliczone w rn3 jako długość pomnożona przez
średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez  Inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w  przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni  lub objętości będą Uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiarów.  W razie  braku miejsca szkice mogą być  dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru  obmiarów,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT
a). Przejęcie Robót i Odcinków,
b). Przejęcie części Robót
c). Świadectwo Wykonania,

8.1. Przejęcie Robót i Odcinków.

Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy:
- roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem,
- świadectwo przejęcia dla robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało wystawione
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia Inspektora nie wcześniej niż 14 dnie
przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki,
to Wykonawca będzie mógł po dobie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla każdego Odcinka.
Inspektor,  w  ciągu  28  dni  od  otrzymania  wniosku  Wykonawcy,  powinien  wystawić  Wykonawcy Świadectwo  Przejęcia,
podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków

Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu Odbioru Ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew uzupełniające lub zamienne), 
3.  recepty i ustalenia technologiczne,
4.  dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,
8.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  kanalizację  teletechniczną,  sieci  energetyczne,
gazowe, oświetlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
9.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8.2. Przejęcie części robót.

Inspektor może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia dla jakiejkolwiek części robót
stałych.
Po wystawieniu przez Inspektora Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, Wykonawcy jak najwcześniej umożliwione
będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych.
Wykonawca przeprowadzi te próby końcowe tak szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu
odnośnego okresu zgłaszania wad.

8.3. Świadectwo wykonania.

Inspektor wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad, lub
później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób,
włącznie z usunięciem wad. Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego.
Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne przepisy

Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w Przedmiarze Robót.
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana przez Wykonawcę
w Przedmiarze Robót.
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie  wymagania  zakończenia  Robót  zgodnie ze  standardami  i
normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać koszty badań.
Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje:
Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane,
Koszt  użytych  materiałów razem z  kosztami  kupna,  przechowywania  i  możliwie  najkrótszej  drogi  dostawy na  miejsce
budowy
Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,
Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem
Podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r, poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
4.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7  kwietnia  2004 r.  w  sprawie  warunków technicznych  jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156)
5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

ST-B.03   PRZYGOTOWANIE I  MONTAŻ ZBROJENIAST-B.03   PRZYGOTOWANIE I  MONTAŻ ZBROJENIA

  CPV 45262310-7CPV 45262310-7

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  zbrojenia
niesprężającego betonu konstrukcyjnego w ramach budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z:
przygotowaniem zbrojenia
montażem zbrojenia
kontrola jakości robót i materiałów

1.4. Określenia podstawowe

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-B-03.

2. MATERIAŁY

2.1. Stal zbrojeniowa

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice prętów :
stal A-III (34GS) lub A-IIIN (RB500 I RB500W) oraz A-0 (St0S-b)
średnice od 6÷25 mm

3. SPRZĘT
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak aby zachować
ich dobry stan techniczny.
Materiały  należy ułożyć  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed możliwością
przesuwania się podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z ST Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie prętów

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania punktu 5.3.1.
należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie
do jej wbudowania.
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

5.2.2. Prostowanie prętów

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.

5.2.3.Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest  sporządzenie w tym celu
planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy
ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.

Tabelka 1- Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt
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Średnica
pręta [mm]

Kąt odgięcia

45 90 180

8 - 1.0 1.0 1.0

10 0.5 1.0 1.0 1.5

12 0.5 1.0 1.0 1.5

14 0.5 1.5 1.5 2.0

16 0.5 1.5 1.5 2.5

20 1.0 1.5 2.0 3.0

22 1.0 2.0 3.0 4.0

25 1.5 2.5 3.5 4.5

30 2.5 3.5 5.0 6.0

32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgięcia prętów i haki

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042)

Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia

Średnica pręta
zaginanego mm

Stal żebrowana

Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d

10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d

20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d

D > 28 d0 = 8d - -

d - oznacza średnicę pręta
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż :
5d dla stali klasy A-0 i A-I
10d  dla stali klasy A - III
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia
rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia
powstałe podczas wyginania.

5.3. Montaż zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogólne

Wymaga się następującej klasy stali : A-0, A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu  zbrojenia  w deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów względem siebie  i  względem deskowania  nie  może ulec
zmianie.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi,  zabrudzonej farbami, zabłoconej i  oblodzonej stali  która była
wystawiona na działanie słonej wody. 
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku
stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Projektanta i Inspektora.
Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co
najmniej:
Cmin>0 jeżeli dg<32 mm
Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm

B/12



PROJEKT PRZEBUDOWY KRYTEJ PŁYWALNI  W ŁOMIANKACH W ZAKRESIE WYKONANIA   MODERNIZACJI  STACJI UZDATNIANIA WODY 
W NIECKACH BASENOWYCH NA PŁYWALNI  

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora i odbiór wpisany do dziennika budowy.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i  podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
· czołowe, elektryczne, oporowe,
· nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
· nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
·            zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
· zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.

5.3.2.3. Skrzyżowania prętów
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.
Drut  wiązałkowy,  wyżarzony,  o  średnicy 1 mm używa  się  do  łączenia  prętów o  średnicy do 12  mm. Przy średnicach
większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST „Wymagania Ogólne”. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%
różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm
dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm
liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w
stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może 
przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie 
powinny przekraczać 5 cm 
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka

Cięcia prętów (L – długość pręta wg projektu)
dla L < 6.0 m

dla L > 6.0 m

20 mm

30 mm

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w
projekcie)

dla L < 0.5 m

dla 0.5 m < L < 1.5 m

dla L > 1.5 m

10 mm

15 mm

20 mm

Usytuowanie prętów otulenie (zmniejszenie wymiaru w
stosunku do wymagań projektu)

< 5 mm

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością elementu)

dla h < 0.5 m

dla 0.5 m < h < 1.5 m

dla h > 1.5 m

10 mm

15 mm

20 mm

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a – jest
odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami

przyległych prętów)

a < 0.05 m

a < 0.20 m

a < 0.40 m

a > 0.40 m

5 mm

10 mm

20 mm

30 mm

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym
punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą grubość lub

szerokość elementu)

b < 0.25 m.

b < 0.50 m.

b < 1.5 m.

b > 1.5 m.

10 mm

15 mm

20 mm

30 mm
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót zbrojeniowych

Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:
-  roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiału,
- czyszczenie, przygotowanie  i montaż zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości
PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o
podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.
PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali.
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

[1] Deklaracja Zgodności do stosowania w budownictwie nr 83591. 
 Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana 
 z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
[2] Deklaracja Zgodności do stosowania w budownictwie nr 83891. 
 Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy 
 DIN488. ITB. Warszawa 1992.

ST-B.04 PODKŁADY BETONOWE Z BETONU B-10 (C8/10)ST-B.04 PODKŁADY BETONOWE Z BETONU B-10 (C8/10)
CPV 45262300-4CPV 45262300-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem "chudego betonu"
z betonu klasy B10 (S8/10) podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.
Niniejsze Specyfikacje dotyczące betonu, jego składników: cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków są zgodne
z normą PN-88/B-06250.
Pozostałe uwagi jak w punkcie ST-B.05.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Beton podkładowy pod fundamenty i posadzki

2. MATERIAŁY
Jak w punkcie Specyfikacji ST-B.05 z uwagami: 
- do pkt 2.3. Kruszywo grube
Do betonu klasy <  B25 można stosować żwir  o  maksymalnym wymiarze  ziarna  do  63,0 mm. Żwir  powinien  spełniać
wymagania  PN-86/B-06712  „Kruszywa  mineralne  do  betonu”  dla  marki  minimum  20  w  zakresie  cech  fizycznych  i
chemicznych  (skał  osadowych  –  węglowe,  piaskowce,  krzemionkowe).  W  kruszywie  grubym  tj.  w  grysach  i  żwirach
dopuszcza się grudki gliny w ilości 0.5 %. 
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- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa 
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 ÷ 63 mm.

Bok oczka sita (mm)             przechodzi przez sito %
0. 25 1 ÷ 8
0,50 8 ÷ 20
1,0 13 ÷ 28
2,0 19 ÷ 38
4,0 25 ÷ 45
8,0 30 ÷ 55
16,0 40 ÷ 67
31,5 60 ÷ 80
63,0 100 

- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek.

3. SPRZĘT
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-B.05

4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B.05.

5. WYKONANIE ROBÓT
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B.05.
do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu.
zawartość piasku w stosie okruchowym nie powinien przekraczać 32%
minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m3
mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna być nie mniejsza od F 50
do punktu 5.4.1. Zalecenia ogólne
dopuszcza się ręczne zagęszczenie betonu
do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów.
nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego
do punktu 5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie.
przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest niedopuszczalne
rozformowanie konstrukcji – boczne deskowanie może nastąpić po 3 dniach
do punktu 5.7. Usterki wykonania
dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:
wymiary w planie ± 5 cm
rzędne wierzchu betonu ± 2 cm
płaszczyzny i krawędzie – odchylenie od pionu ± 2 cm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Jak w punkcie 6 ST- ST-B.05. z uwagami:
do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości.
do betonu stosować żwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 możliwie bez frakcji 0 do 0,25 mm. Ilość cementu na 1m3
betonu nie powinna być większa niż 400 kg.
do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody ( wskaźnik ciśnienia przyjęto poniżej 0.5 – W2). 
do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7. OBMIAR ROBÓT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-B.05.

8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B.05 oraz pkt 6

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B.05

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B.05

B/15



PROJEKT PRZEBUDOWY KRYTEJ PŁYWALNI  W ŁOMIANKACH W ZAKRESIE WYKONANIA   MODERNIZACJI  STACJI UZDATNIANIA WODY 
W NIECKACH BASENOWYCH NA PŁYWALNI  

S-B.05 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE IS-B.05 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE I
BETONOWE CPV 45262300-4BETONOWE CPV 45262300-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem
elementów żelbetowych zbrojonych wiotkimi prętami i betonowych wylewanych podczas budowy obiektu wymienionego w
punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów żelbetowych i betonowych jak;
fundamenty, stropy, podciągi, wieńce, nadproża, gzymsy itp.
Zakres robót objętych przez Specyfikację:
Przygotowanie mieszanki betonowej 
Montaż deskowań
Betonowanie i zagęszczanie
Pielęgnacja betonu

1.4. Określenia podstawowe

Beton  zwykły-beton  o  gęstości  powyżej  1,8  kg/dcm3 wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa  mineralnego  o  frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody
Beton  kompozytowy -  zbrojony włóknem stalowym  dozowanym bezpośrednio  do  betonu.  Można   wykorzystać  włókna
stalowe powlekane {miedziowane, cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane. 
Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu występujący w dwóch sortymentach: 
IF –jednofrakcyjny   
WF - wielofrakcyjny  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-67/D-95017.
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000. 

2.2. Cement

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości:
·wysoką wytrzymałość,
·mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,
· wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie agresywnego
środowiska, do konstrukcji  mostowych należy stosować wyłącznie cement portlandzki  (bez dodatków),  o podwyższonej
odporności na wpływy chemiczne.
Do betonu klasy B25 (C20/25) zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy B30 (C25/30) zaleca się cement marki B45.
Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
·zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
·zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %,
·zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania
zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach.
Wykonawca  powinien  dokonywać  kontroli  cementu  przed  użyciem  go do  wykonania  mieszanki  betonowej,  nawet  bez
oczekiwania  na  zlecenie  nadzoru  inwestorskiego,  w  urzędowym  laboratorium  do  badań  materiałowych  i  przekazywać
Inspektorowi , kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.
Obowiązkiem Inspektora  jest  żądanie  powtórzenia  badań tej  samej  partii  cementu,  jeśli  istnieje  podejrzenie  obniżenia
jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.
Kontrola cementu winna obejmować:
·oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,
·oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,

B/16



PROJEKT PRZEBUDOWY KRYTEJ PŁYWALNI  W ŁOMIANKACH W ZAKRESIE WYKONANIA   MODERNIZACJI  STACJI UZDATNIANIA WODY 
W NIECKACH BASENOWYCH NA PŁYWALNI  

·sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo  powinno  spełniać  wszystkie  wymagania  normy  PN-86/B-06712  (wymagania  dla  kruszyw  do  betonów klasy
powyżej  B25  (C20/25)).  Powinno  składać  się  z  elementów  niewrażliwych  na  przemarzanie,  nie  zawierać  składników
łamliwych,  pylących  czy  o  budowie  warstwowej,  gipsu  ani  rozpuszczalnych  siarczanów,  pirytów,  pirytów  gliniastych  i
składników  organicznych.  Wykonawca  powinien  dostarczyć  pisemne  stwierdzenie,  w  oparciu  o  wykonane  badania
mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w
stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.
Kruszywo  keramzytowe   powinno  odpowiadać  wymogom  BN-76/6722-04.  Marki  jakie  można  uzyskać  z  betonu
keramzytowego – od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej ,zawierający  co najmniej 300 kg/m3 cementu uważa się za
odporny na działanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonów klas B30 (C25/30) należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna
do  16  mm.  Stosowanie  grysów z  innych  skał  dopuścić  można  pod  warunkiem  zbadania  ich  w  placówce  badawczej
wskazanej przez Inspektora i uzyskania wyników spełniających podane niżej wymagania.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
·zawartość pyłów mineralnych do 1%
·zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%,
·wskaźnik rozkruszenia:

- dla grysów granitowych do 16%,
- dla grysów bazaltowych i innych do 8%,

·nasiąkliwość do 1.2%
·mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%,
·mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
·reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych
ponad 0.1%,
·zawartość związków siarki do 0.1%,
·zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%,
·zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Żwir  powinien  spełniać  wymagania  PN-86/B-06712  "Kruszywa  mineralne  do  betonu"  dla  marki  30  w  zakresie  cech
fizycznych  i  chemicznych.  Ponadto  ogranicza  się  do  10%  mrozoodporność  żwiru  badaną  zmodyfikowaną  metodą
bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj.  w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny.  Zaleca się,  aby zawartość
podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%. 
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym:
·oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
·oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
·oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
·oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
·oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
do 0.25 mm 14 do 19%
do 0.5 mm 33 do 48%,
do 1 mm 57 do 76% 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania :
·zawartość pyłów mineralnych do 1.5%
·reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych
ponad 0.1%,
·zawartość związków siarki do 0.2%,
·zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,
·zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom
niepełnym obejmującym :
·oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
·oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
·oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
·oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).
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Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki  kruszywa drobnego i  grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję
granulometryczną,  która  pozwoli  na  uzyskanie  wymaganych  właściwości  zarówno  świeżego  betonu  (konsystencja,
jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości,
skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu
cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania
mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie
o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do
frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10%
całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B35 i wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie,
podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu
mieszczącym się w granicach podanych na wykresach i według tabeli podanych poniżej 

Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita :
[mm]

Przechodzi przez sito [%]
kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm

0.25 3 do  8 2 do  8
0.50 7 do  20 5 do  18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do  42 14 do  37
4.0 36 do  56 23 do  47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do  80
31.5 100
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Maksymalny  wymiar  ziaren  kruszywa  powinien  pozwalać  na  wypełnienie  mieszanką  każdej  części  konstrukcji  przy
uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny.

2.4. Woda

Woda  zarobowa  do  betonu  powinna  spełniać  wszystkie  wymagania  PN-88/B-32250  "Materiały  budowlane.  Woda  do
betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do
założonej  wytrzymałości  i  stopnia  urabialności  mieszanki  betonowej,  biorąc pod uwagę również ilości  wody zawarte  w
kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca  się  stosowanie  do  mieszanek  betonowych  domieszek  chemicznych  o  działaniu  napowietrzającym  i
uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i  sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy
Dróg  i  Mostów  .  Zaleca  się  doświadczalne  sprawdzenie  skuteczności  domieszek  przy  ustalaniu  recepty  mieszanki
betonowej.
W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialności,
zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające. 
Rodzaj  domieszki  należy uzgodnić  z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton.  Warunkiem zastosowania
określonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodności IBDiM 
Domieszki  należy stosować do  mieszanek  betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich marki  35 i
wyższych.
.Dodatek w postaci włókna stalowego  powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od rodzaju  włókien produkowane
są jako  proste posiadające haczykowate zakończenia  oraz z tłoczeniami na powierzchni  drutu-ryflowane.  Dozowanie
bezpośrednio do mieszanki w ilościach  20-90 kg/m3 betonu.
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2.5.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany składu betonu i przy
założonej  wytrzymałości.  Zmniejszenie  ilości  wody zarobowej  dla  uzyskania  tej  samej  konsystencji  co  bez stosowania
plastyfikatorów wynosi  10  do 20%, zagęszczenie  i  szczelność betonu są większe.  Ulega podwyższeniu odporność na
korozję siarczanową. 

2.5.2. Dodatki uszczelniające

Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności.
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają urabialność, plastyczność,
jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej.

3. SPRZĘT

3.1. Deskowania 

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inspektora. Instalacje te
powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. 
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie
produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. 
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc.
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania
mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników
ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod względem
możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien
zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich środków w celu
uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien
być dłuższy niż:
·90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
·70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
·30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą
specjalnych  pojemników o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania
mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki
celem  utrzymania  ustalonego  stosunku  W/C  w  betonie  przy  wylocie.  Dopuszcza  się  także  przenośniki  taśmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie
wykonywany  przy  użyciu  betoniarki  samochodowej  jej  jednorodność  powinna  być  kontrolowana  w  czasie  rozładunku.
Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium
zatwierdzonym przez Inspektora. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności.
Dla  wody  i  dodatków  dozwolone  jest  również  dozowanie  objętościowe.  Dozowanie  wody  winno  być  dokonywane  z
dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o
których  była  mowa  powyżej.  Zarób  powinien  być  jednorodny.  Urabialność  mieszanki  powinna  pozwolić  na  uzyskanie
maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie
może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na
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stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem
sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania.
Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych
(przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas
przyjmuje  się  równe  wartościom 1.3  RbG.  W przypadku  odmiennych  warunków wykonania  i  dojrzewania  betonu  (np.
prasowanie,  odpowietrzanie,  dojrzewanie  w  warunkach  podwyższonej  temperatury)  należy  uwzględniać  wpływ  tych
czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c
nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się
badanie konsystencji  plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji
kruszywa  grubego  ustalony  doświadczalnie  powinien  odpowiadać  najmniejszej  jamistości.  Zawartość  powietrza  w
mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad :
· stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego,  osobno  dozowanych,  powinien  być  taki  jak  w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamistości,
· zawartość  piasku  zapewniać  niezbędną  urabialność  przy  zagęszczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie  powinien
przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę betonową należy
wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek
o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu:
· 400 kg/m3 dla B30,
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora.
Beton  zbrojony  włóknem  stalowym-  do  betonu  można  wykorzystywać  włókna  stalowe  powlekane  np.  miedziowane,
cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Włókna te stosuje się do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane
bezpośrednio do mieszanki betonowej w ilości 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony włóknem stalowym wykonać zgodnie z
Deklaracją Zgodności IBDiM nr AT/2000-04-0845.  

5.2. Wykończenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie  widoczne  powinny  po  ostatecznym  wykończeniu  posiadać  jednorodną  fakturę  i  wygląd.  Deskowanie  nie
powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i  powinno być tak zmontowane i  zamocowane,  aby nie  powstawały w
betonie  żadne  skazy.  Dla  danego  obiektu  deskowanie  powinno  być  tego  samego  typu  i  pochodzić  z  jednego  źródła.
Wykonawca  powinien  zlikwidować  jakiekolwiek  wady  w  wykończeniu,  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora.  Nie  są
dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe.
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.
Jeśli  Kontrakt  nie  przewiduje  inaczej,  wszystkie  połączenia  deskowania  dla  widocznych  powierzchni  betonowych  po
wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i pionowych linii
ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie,  które nie  będą widoczne po zakończeniu robót  należy jednorodnie wyrównać i  wygładzić,  aby otrzymać
gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do
prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie  widoczne  powinny  po  ostatecznym  wykończeniu  posiadać  jednorodną  fakturę  i  wygląd.  Deskowanie  nie
powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i  powinno być tak zmontowane i  zamocowane,  aby nie  powstawały w
betonie  żadne  skazy.  Dla  danego  obiektu  deskowanie  powinno  być  tego  samego  typu  i  pochodzić  z  jednego  źródła.
Wykonawca  powinien  zlikwidować  jakiekolwiek  wady  w  wykończeniu,  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora.  Nie  są
dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe.
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.
Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór
zaakceptowany przez  Inspektora,  składający się  z  poziomych  i  pionowych linii  ciągłych  biegnących  przez  cały  obiekt,
natomiast  wszystkie  połączenia  konstrukcyjne  powinny  występować  w  miejscach  przebiegu  tych  linii  (pionowych  lub
poziomych).

5.3. Montaż szalunków 

Wykonanie  deskowań  powinno  uwzględnić  podniesienie  wykonawcze  związane  ze  strzałką  konstrukcji  pod  wpływem
ciężaru ułożonego betonu.
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Deskowanie  powinno  w  czasie  jego  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  układu  oraz  bezpieczeństwo
konstrukcji.  W  przypadkach  stosowania  nietypowych  deskowań  projekt  ich  powinien  być  każdorazowo  oparty  na
obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia
przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze
deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny
mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione.
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić  połączenie szalunków i  możliwość ich usunięcia  bez zniszczeń
betonu.
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w betonie była
odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2.
Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm
od zewnętrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy
te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji.
Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich
ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy
obciążeniu całkowitym.
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone,
aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora.
Wnętrze  szalunków  powinno  być  pokryte  lekkim  czystym  olejem  parafinowym,  który  nie  zabarwi  ani  nie  zniszczy
powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia,
które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane woda.

5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogólne

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie
robót  betoniarskich  może  nastąpić  po  opracowaniu  przez  wykonawcę  i  akceptacji  przez  Inspektora  dokumentacji
technologicznej,  obejmującej  także  betonowanie.  Betonowanie  może  zostać  rozpoczęte  po  sprawdzeniu  szalunków  i
zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki:
·deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
·przed  ułożeniem  zbrojenia,  deskowanie  należy  pokryć  środkiem  anty-adhezyjnym  dopuszczonym  do  stosowania  w
budownictwie, który powoduje ułatwienie przy rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych 
·przed  betonowaniem  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z  Rysunkami,  czystość     deskowania  oraz
obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny,
·betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie
przez  beton  wytrzymałości  >15MPa  przed  pierwszym  zamarznięciem.  W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się
betonowanie w temperaturze do -5st.C,  jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki  betonowej  o
temperaturze  +20st.C w chwili  jej  układania  zabezpieczenia  uformowanego elementu  przed  utratą  ciepła  w czasie  co
najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora,
·mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy wysokość
ta  jest  większa,  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  (do  wysokości  3m)  lub  leja  zsypowego
teleskopowego (do wysokości 8m),
·wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 odległości między prętami
zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
·podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
·podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  zagłębiać  buławę  na  głębokość  5-8  cm  w  warstwę  poprzednią  i
przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
·kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego działania wibratora),
odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,
·belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości,
·czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60
sek.,
·zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5 m w
kierunku  długości  elementu;  rozstaw  wibratorów  należy  ustalać  doświadczalnie,  aby  nie  powstawały  martwe  pola,  a
mocowanie powinno być trwałe i sztywne.
Gdyby  betonowanie  było  wykonywane  w  okresach  obniżonych  temperatur,  wykonawca  zobowiązany  jest  codziennie
rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki,  zwarty,
jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo
uszkodzone  powinny  zostać  dokładnie  naprawione  zaprawą  cementową  natychmiast  po  rozdeskowaniu,  ale  tylko  w
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przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element
podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po
rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być
wypełnione zaprawą cementową.  Tam gdzie tylko możliwe,  elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w
dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki
pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej
ostrożności  celem uniknięcia rozsegregowania składników.  Oprzyrządowanie,  czasy i  sposoby wibrowania powinny być
uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy
pomocy  wibratorów.  Kolejne  betonowania  nie  mogą  tworzyć  przerw,  nieciągłości  ani  różnic  wizualnych,  a  podjęcie
betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor
może,  jeśli  uzna  to  za  celowe,  zadecydować  o  konieczności  betonowania  ciągłego  celem  uniknięcia  przerw.  W tym
przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczące betonowania elementów

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzględniać następujące zalecenia:
·przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi,
·w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości >12cm
zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować
belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej
szerokością,  na podstawie  opracowanego uprzednio  projektu technologicznego.  Przed betonowaniem należy osadzić  i
wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni  betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi,
zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i  inną  wodą.  Przy  temperaturze
otoczenia  >  5st.C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację
wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana
do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być
chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami.  Rozformowywanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton
wytrzymałości  rozformowywania (konstrukcje monolityczne),  zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości  manipulacyjnej
(prefabrykaty).
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub porównywalny, -cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa odporność na działanie
soli  odladzających,  podwyższa  mrozoodporność  i  wodoszczelność).  Przed  stosowaniem  preparat  należy  dokładnie
wymieszać. Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu. 
Beton z keramzytu oraz beton  zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej  pielęgnacji  ,  postępować tak jak z
betonem zwykłym.

5.6. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp.

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji  zgodnie z Rysunkami,  uwzględniając ewentualne korekty
wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają
całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i
towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców).

5.7. Usterki wykonania

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu
a długości rys nie przekraczają:
·podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych,
·połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki,  raki  i  wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem,  że otulenie zbrojenia betonu jest  nie  mniejsze niż  1cm, a
powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne”

6.1 Deskowania i szalunki 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych
elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i
żelbetowych.
Deskowanie drobnowymiarowe do formowania ścian betonowych 
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Deskowanie  tworzą  płyty  szalunkowe  o  konstrukcji  ramowej,  zamki  płaskie,  zamki  narożne,  zamki  kątowe,  ściągi
dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujące o długości regulowanej śrubą rzymską. Zamki kątowe
wyposażone są w dwa ramiona łączone przez tuleje sprzęgłowe o uzębionej powierzchni czołowej. Wymagane położenie
kątowe ustalane jest śrubą zaciskową. Na każdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczęka ruchoma napędzana śrubą.
Podpory wykonane są w dwóch wymiarach długości, z których podpora długa ma wymiar odpowiadający współpracy z płytą
szalunkową  posadowioną  na  płycie  warstwy  dolnej  i  która  połączona  jest  z  nią  złączami  na  poziomej  powierzchni
przylegania. 

6.2. Wymagane właściwości betonu

6.2.1. Jakość betonów

Przed  rozpoczęciem  betonowania  wykonawca  jest  zobowiązany  określić  jakość  materiałów  i  mieszanek  betonowych
przedkładając do oceny Inspektorowi:
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj  i  dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj  i  dozowanie dodatków i domieszek, które zamierza
stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka
opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie sześcianu o bokach
15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inspektor  wyda pozwolenie  na  rozpoczęcie  betonowania  po  sprawdzeniu  i  zatwierdzeniu  dokumentów stwierdzających
jakość  materiałów  i  mieszanek  betonowych  i  po  wykonaniu  niezależnie  od  przedsiębiorstwa  betonowych  mieszanek
próbnych  i  ich  zbadaniu.  Wyżej  wymienione  badania  winny  być  wykonane  na  próbkach  przygotowanych  zgodnie  z
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inspektora, który wykonywać będzie
okresowe  badania  w czasie  realizacji,  celem sprawdzenia  zgodności  właściwości  materiałów i  mieszanek  betonowych
zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.

6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie próbek w
ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu.
Próbki  powinny  być  pobierane  komisyjnie  z  udziałem  przedstawiciela  Inspektora  ze  spisaniem  protokółu  pobrania
podpisanego  przez  obie  strony.  Próbki  oznakowane  kolejnymi  numerami  zgodnie  z  protokółem  pobrania  winny  być
wyposażone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być
przechowywane  w  pomieszczeniach  wskazanych  przez  Inspektora  przez  jedną  dobę  w  formach,  a  następnie  po
rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 
Pierwsza  seria  próbek  zostania  zbadana  w  laboratorium  wskazanym  przez  Inspektora  w  obecności  przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych
przez Inspektora. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że wartość wytrzymałości
na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie
betonu  nie  niższej  niż  wskazana  w  obliczeniach  statycznych  i  na  rysunkach  projektu.  Jednakże  celem  potwierdzenia
otrzymanych  wyników  powinny  być  poddane  badaniom  w  Laboratorium  Urzędowym  próbki  drugiej  serii  w  ilościach
wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu:
·betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu- przynajmniej 10% próbek,
·betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek.
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej
serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na
rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego
do  jakiej  klasy  zaliczony  jest  beton.  W  oczekiwaniu  na  oficjalne  wyniki  badań  Inspektor  może  zgodnie  ze  swoimi
uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań.
Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28
dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik
taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28
dniach  dojrzewania  niższą  od wytrzymałości  odpowiadającej  klasie  betonu wskazanej  w obliczeniach  statycznych i  na
rysunkach,  wykonawca  będzie  zobowiązany  na  swój  koszt  do  wyburzenia  i  ponownego  wykonania  konstrukcji  lub  do
wykonania  innych  zabiegów,  które  zaproponowane  przez  wykonawcę  muszą  być  przed  wprowadzeniem  formalnie
zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie  koszty  badań laboratoryjnych  obciążają  wykonawcę.  Trwałość  betonów określona jest  stałością  określonych
właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek
100  cykli  zamrażania  i  rozmrażania.  Zmiany  właściwości  w  wyniku  tej  próby  powinny  znaleźć  się  w  podanych  niżej
granicach :
·zmniejszenie modułu sprężystości 20%
·utrata masy 2%
·rozszerzalność liniowa 2%
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·współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,
·8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.
Wykonanie  próby  trwałości  wg  wyżej  opisanej  metody  jest  bardzo  kłopotliwe  z  uwagi  na  przewidzianą  ilość  cykli.  W
przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i  innych prób do uznania Inspektora pozostawia się jej
wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor ma prawo pobrania w każdym
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom
laboratoryjnym.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250 
·konsystencja mieszanki betonowej,
·zawartość powietrza w mieszance betonowej,
·wytrzymałość betonu na ściskanie,
·nasiąkliwość betonu,
·odporność betonu na działanie mrozu,
·przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  wykonania  planu  kontroli  jakości  betonu,  zawierającego  m.in.  podział  obiektu
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek
do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą
metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie  konsystencji  przeprowadza  się  podczas  projektowania  składu  mieszanki  betonowej  i  następnie  przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną
konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :
·+ 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
·+ 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w mieszance,
przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania
jej  składu,  a  przy  stosowaniu  domieszek  napowietrzających  co  najmniej  raz  w  czasie  zmiany  roboczej  podczas
betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna
przekraczać:
·2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
·przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających:

Uziarnienie kruszywa [mm]
0 – 16
0-31.5

Zawartość
powietrza

Beton  narażony  na  czynniki
atmosferyczne

3.5 do 5.5 3 do 5

[%]
Beton  narażony  na  stały  dostęp
wody przed zamarzaniem

3.5 do 6.5 4 do 6

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie
kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki
na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania,
a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z
partii.  Partia  betonu  może  być  zakwalifikowana do  danej  klasy,  jeśli  wytrzymałość  określona na  próbkach kontrolnych
150*150*150 mm spełnia następujące warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15

R a Ri bGmin   ( 1 )

gdzie :  Rimin  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek,

RbG  - wytrzymałość gwarantowana,

współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli

Liczba próbek-n A
od 3 do 4 1.15
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od 5 do 8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są
następujące warunki (2) i (3) :

i bGR Rmin  ( 2 )
oraz

R RbG 1 2. ( 3 )

 gdzie - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4): R
n

Ri
i

n



1

1

 ( 4 )

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek.
2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków (2) i (3) obowiązuje
warunek (5)

R s Ri bG  1 64.  ( 5 )

w którym :

Ri  - średnia wartość wg wzoru (4),

 s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru:

s
n

R Ri


1

1
2( ) ( 6 )

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca
się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie
są  spełnione,  kontrolowaną  partię  betonu  należy  zakwalifikować  do  odpowiednio  niższej  klasy.  W  uzasadnionych
przypadkach, za zgodą kierownika, przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych
z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262.
Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu

Sprawdzenie  nasiąkliwości  betonu  przeprowadza  się  przy  ustalaniu  składu  mieszanki  betonowej  oraz  na  próbkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i
nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie
to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu

Sprawdzanie  odporności  betonu  na  działanie  mrozu  przeprowadza  się  na  próbkach  wykonanych  w  warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3

betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie narażonych na
styczność  ze  środkami  odmrażającymi,  zaleca  się  stosowanie  metody  przyspieszonej  wg  PN-88/B-06250.  Wymagany
stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek
spełnione są poniższe warunki:
1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, -
·próbka nie wykazuje pęknięć,
·łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5%
masy próbek nie zamrażanych,
·obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,
·próbka nie wykazuje pęknięć,
·ubytek  objętości  betonu w postaci  złuszczeń,  odłamków i  odprysków,  nie  przekracza  w żadnej  próbce wartości  0.05
cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest
osiągnięty,  jeśli  pod  ciśnieniem wody 0.8  MPa w  czterech  na  sześć  próbek  badanych  zgodnie  z  PN-88/B-06250  nie
stwierdza się oznak przesiąkania wody.
6.3.8. Dokumentacja badań
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na
zlecenie),  przewidzianych  niniejszymi  Specyfikacjami  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy
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Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę
postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami.
Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie
będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny
być wpisane do dziennika budowy.
1.Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w dokumentacji technicznej i
czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi.
2.Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie z Rysunkami.
Badania polegają na stwierdzeniu :
zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami,
zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
wielkości podniesienia wykonawczego,
prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.
Sprawdzenie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne  połączeń  i  przez  kontrolę  dociągnięcia  wszystkich  śrub  w
konstrukcji.
3.Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z Rysunkami oraz
PN-63/B-06251.
4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami
oraz PN-63/B-06251.
5.Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

6.4.2. Badania po zakończeniu budowy

1.Sprawdzenie  podstawowych  wymiarów  obiektu  należy  przeprowadzać  przez  wykonanie  pomiarów  na  zgodność  z
Rysunkami w zakresie:
·podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów,
·rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań prowadzonych w
czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało
wynik niezadowalający lub wątpliwy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót betonowych

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje:
-  próby przygotowawcze
-  projektowanie mieszanki betonowej
-  przygotowanie mieszanki betonowej
-  transport mieszanki betonowej
-  deskowanie,
- układanie mieszanki betonowej,
- pielęgnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy dotyczące deskowań

PN-89/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym
PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe
PN-85/M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
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PN-85/M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym
BN-87/5028-12   Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczące betonu

PN-86/B-01300  Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000  Cement portlandzki.
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-78/B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
PN-78/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-78/B-06714/40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.
PN-87/B-06714/43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 
BN-84/6774-02  Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250  Beton zwykły.
BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
BN-78/6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy.
BN-62/6738-05  Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06  Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.
BN-76/6722-04  Kruszywo z keramzytu

10.3. Normy dotyczące konstrukcji betonowych

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji  z  betonu.  Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości  betonu na
ściskanie.
PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na
ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

10.4. Inne dokumenty

[1] Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.
[2] Wytyczne wykonania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym "Betonal". IBDiM Warszawa 1984.
[3]  Standardowa  metodyka  badań  i  techniczno-ekonomiczne  kryteria  oceny  efektywność  stosowania  domieszek
chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.
[4] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement drogowy 45. IBDiM
Warszawa 1986.
[5]  Świadectwo  do  stosowania  w  budownictwie  drogowym  i  mostowym  nr   101/85.  Roksol  B-3A  -  domieszka
napowietrzająca do betonów cementowych. IBDiM Warszawa 1985.
[6] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.
[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.
[8] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki
przyśpieszające twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.
[9]  Międzynarodowe  zalecenia  obliczania  i  wykonywania  konstrukcji  z   betonu.  Europejski  Komitet  Betonu.  Arkady.
Warszawa 1973.
[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Tom I. Wersja
Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
[11] Deklaracja Zgodności IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy włókien stalowych do betonu BAUMIX.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z  wykonywaniem  izolacji
poziomych i  pionowych elementów konstrukcji  stykających się  z  gruntem oraz szczelin  dylatacyjnych  podczas  budowy
obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  izolacji,  na
elementach konstrukcji stykających się z gruntem zasypowym, na których nie będzie wykonywana izolacja papowa czyli na:
zewnętrznych powierzchniach obiektów kubaturowych oraz ścian oporowych.

1.4. Określenia podstawowe

m² izolacji- m²  zabezpieczonej powierzchni betonu
powłoka bezszwowa- rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako izolacja na rozpuszczalnikach wodnych
oraz  bez rozpuszczalników organicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
Izolacja powinna: wykazywać przyczepność do podłoża 

2. MATERIAŁY
ABIZOL  R -  roztwór  asfaltowy  do  stosowania  wyłącznie  na  zewnątrz  obiektów  jako  grunt  pod  właściwą  izolację
wodochronną na podłożach porowatych z betonu, wypraw cementowych lub cementowo-wapiennych, z pap asfaltowych z
wyługowanym częściowo asfaltem i/lub z pozostałościami posypki itp.
Wydajność: 0,30- 0,45 kg/m2 (zależnie od porowatości podłoża)    
Dostępne pojemności: 4 kg; 9 kg; 18 kg; 28 kg; 50 kg; 190 kg
 ABIZOL P - półciekły lepik bez wypełniaczy stosowany na zimno, przeznaczony do wykonywania przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych izolacji  budowlanych typu lekkiego bez wkładki  papowej  i  do przyklejania papy asfaltowej  do podłoża
betonowego oraz do sklejania warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji poziomych. Może być
stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Wydajność: 0,8- 1kg/m2 (przy jednokrotnym nanoszeniu)    
Dostępne pojemności: 9 kg; 18 kg; 50 kg  
KIT ASFALTOWY –  stosowany między  innymi  do  uszczelniania  szczelin  i  dylatacji  w  budownictwie.  Zapewnia  trwałe
połączenie w zakresie temperatur od -200C do +700C. Odznacza się dobrą przyczepnością do betonu. Gęstość objętościowa
1,3 g/cm3 
DYSPERBIT 
Dyspersyjna masa bitumiczno - kauczukowa
Właściwości
Dyspersja wodna asfaltów modyfikowanych kauczukiem syntetycznym do stosowania na suche i wilgotne podłoża. Dzięki
własnościom  tiksotropowym  daje  się  nanosić  na  podłoża  o  dowolnych  spadkach,  powłoka  nie  spływa  z  pionowej
powierzchni nawet przy wysokiej temperaturze, w temperaturze niskiej zachowuje swoją elastyczność. Jest odporna na
działanie czynników atmosferycznych,  wodę,  słabe kwasy i  zasady,  na działanie substancji  agresywnych,  zawartych w
ziemi.  Masę  Dysperbit  można  bez  obawy  stosować  w  bezpośredniej  styczności  ze  styropianem,  posiada  atest  na
stosowanie jej w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
Zastosowanie. Renowacja i konserwacja pokryć dachowych, wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych
tkaninami technicznymi, wykonywanie podposadzkowych izolacji przeciwwilgociowych piwnic, łaźni, tarasów. Służy również
do  zabezpieczania  przed  wilgocią  podziemnych  części  budowli,  tj.  ław,  fundamentów,  itp.  

Dane techniczne
Kolor brązowy do brunatnego
Skład asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, woda 
Czas.schnięcia max.  6  godz.  (1mm  warstwy  mokrej)  

(20oC, wilg. względna pow. ok. 60%)
Pozostałość suchej masy ok. 50% objętości
Temp.  podłoża  i  powietrza  podczas  stosowania  +5oC  do
+30oC
Ilość.warstw  

2 do 4 (w zależności od zastosowania)

Metoda nakładania szczotka dekarska, pędzel
Zużycie 0,8 - 1,2 kg/m2/warstwę
Mycie.narzędzi.natychmiast.po.wyschnięciu Woda rozpuszczalnik org. 

Stosowanie
Fundamenty,  podziemne części  budowli,  hydroizolacje  podposadzkowe tarasów,  łaźni,  itp.  Podłoże  może być  zarówno
suche,  jak  i  wilgotne,  nie  mogą  występować  zastoiny  wodnym  nie  może  być  zmrożone  ani  oszronione.  Ściany
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fundamentowe  powinny  być  otynkowane,  kurz,  pył,  ostre  krawędzie  usunąć,  wszelkie  braki  w  podłożu  szczelnie
zaspoinować, powierzchnie o charakterze porowatym wyrównać zaprawą cementową. Wszelkiego rodzaju kąty (styki ścian
między sobą, styki ścian z ławą fundamentową, itp.) wyoblić wykonując tzw. fasetę z zaprawy cementowej. W każdego
rodzaju zastosowań niezbędne jest zagruntowanie podłoża roztworem Dysperbit:  woda = 1:2. W przypadku stosowania
Dysperbitu podczas upałów przed rozpoczęciem robót zalecamy zamoczyć podłoże. Masę nanosić przynajmniej w dwóch
warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich katów pasami  z  tkaniny technicznej  wtapiając ją  w świeżą masę. Każdą
następną warstwę nakładamy po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Po nałożeniu warstwy ostatniej odczekać kilka dni dając
czas  na  odparowanie  resztek  wilgoci  z  całej  grubości  powłoki.  W temperaturach poniżej  +20 st.  C i  wilgotności  wzgl.
powietrza powyżej 60% czas odparowania wydłuża się. W trakcie obsypywania ziemią należy robić to bardzo ostrożnie,
żeby  nie  uszkodzić  warstwy  izolacji.  Konserwacja  pokryć  dachowych  papowych.  Usunąć  z  powierzchni  dachu
zanieczyszczenia,  luźne  części  starej  papy,  istniejące  bąble  i  pęcherze  przeciąć  na  krzyż  i  podkleić  stosując  masę
bitumiczno-kauczukową  Askowil.  Wyrwy  i  ubytki  w  starym  pokryciu  wypełnić  masą  szpachlową  Arbolex-U  w  celu
wyrównania  powierzchni.  Na tak  przygotowane podłoże  nanosimy masę Dysperbit  w  co najmniej  2  warstwach,  każdą
następną  po  wyschnięciu  poprzedniej.  W  miejscu  styku  połaci  dachowej  z  kominem  lub  w  miejscach  podobnych
wzmacniamy je wtapiając w świeżą masę tkaninę techniczną wywijając ją na odpowiednią wysokość. Ostatnią warstwę,
jeszcze  świeżą  masę  zalecamy  posypać  posypką  mineralną.  Pozwoli  ona  na  znaczne  przedłużenie  żywotności  tak
wyrównanej konserwacji. 
Inne materiały o podobnych właściwościach posiadające wymagane Deklaracje Zgodności dopuszczające do stosowania w
budownictwie. 
Materiały muszą uzyskać aprobatę Inspektora. 
Materiały powinny spełniać wymagania PN-69/B-10260

3. SPRZĘT
Sprzęt używany do układania izolacji musi być zaakceptowany przez Inspektora.
Do nakładania poszczególnych warstw izolacji służą pędzle lub szczotki.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak aby
zachować ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Izolacja bezszwowa

Izolacja  bezszwowa może być wykonana na zimno lub na gorąco na powłokę układaną na gorąco podgrzewa się  do
odpowiedniej temperatury [np. 180Co dla asfaltów i 100Co dla smoły]w specjalnym kotle i następnie pędzlami nanosi się na
przygotowana powierzchnie wg  p5.2 warstwa grubości 1-2 mm. Jeżeli powłoka ma być dwuwarstwowa  warstwę górną
można układać dopiero po całkowitym stwardnieniu  warstwy dolnej.
Powłokę na zimno wykonuje się z masy o konsystencji płynnej, którą nanosi się na powierzchnie twardym pędzlem lub
szczotką. W ten sposób nakłada się jedną warstwę jako powłokę gruntująca  lub tez dwie , trzy  jako izolacje na szorstkich
podłożach .

5.2. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację

Podłoże pod izolację powinno być suche i czyste /bez luźnych ziaren, kurzu itp./. Przed nakładaniem powłoki izolacyjnej
powierzchnia betonowa powinna zostać oczyszczona przez piaskowanie.
Podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany.

5.3. Sposób wykonania izolacji

5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadzać na podkładzie wyłącznie przy pomocy gęstych szczotek. Aparaty natryskowe do gruntowania nie
mogą być stosowane. Jeżeli producent dopuszcza również inną metodę aplikacji za zgodą Inspektora można jej użyć.
Gruntowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 Co i poniżej 35 Co.
W  elementach  nowobudowanych  gruntowanie  można  rozpocząć  nie  wcześniej  jak  po  21  dniach  od  ukończenia
betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy.
Nanoszenie kolejnej warstwy może nastąpić nie wcześniej niż po stwardnieniu poprzedniej.

5.3.2. Izolacja wodoochronna

Do  rozprowadzania  właściwej  warstwy  izolacyjnej  można  przystąpić  dopiero  po  całkowitym  wyschnięciu  powierzchni
betonowej po gruntowaniu.
Abizol  lub porównywalny środek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. 1÷3 mm wysycha pozostawiając na podłożu błonę
bitumiczną silnie do niego przywartą.
W porze chłodnej środek izolacyjny,  należy przed rozpoczęciem układania izolacji doprowadzić do temp. w której daje się
on łatwo rozprowadzać przy pomocy gęstej szczotki.
Kit asfaltowy należy układać ręcznie głęboko wcisnąć w szczelinę, a następnie wygładzić. Podłoże przeznaczone do izolacji
powinno być czyste suche i odpylone. Roboty należy wykonywać w temperaturze pow. 5 0C przy bezdeszczowej pogodzie.
Przed rozpoczęciem robót kit należy wstawić do pomieszczenia o temperaturze pokojowej na 1-2 doby, lub pojemnik z kitem
zanurzyć w ciepłej wodzie do momentu uzyskania miękkiej konsystencji.
DYSPERBIT Dyspersyjna masa bitumiczno – kauczukowa
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST „Warunki Ogólne” reszta jak poniżej.

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Należy  sprawdzić  zgodność  rzeczywistych  warunków  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  z  warunkami  określonymi  w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy
stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.

6.2. Odbiory międzyoperacyjne

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:
przygotowanie powierzchni do gruntowania
zagruntowanie powierzchni 
położenie 1-ej warstwy oraz następnej 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie
zgłoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót 

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się  za  wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową,  SST i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni 
- położenie warstwy wodoodpornej
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260     Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne
PN-98/B-24620     Powłoki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.

ST-B.07 MUROWANIE ŚCIAN WRAZ Z ELEMENTAMIST-B.07 MUROWANIE ŚCIAN WRAZ Z ELEMENTAMI
KONSTRUKCYJNYMI CPV 45262522-6KONSTRUKCYJNYMI CPV 45262522-6

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem konstrukcji i
elementów murowych podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  konstrukcji  i
elementów murowych.

1.4. Określenia podstawowe

Cegły i pustaki budowlane – elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

B/30



PROJEKT PRZEBUDOWY KRYTEJ PŁYWALNI  W ŁOMIANKACH W ZAKRESIE WYKONANIA   MODERNIZACJI  STACJI UZDATNIANIA WODY 
W NIECKACH BASENOWYCH NA PŁYWALNI  

2. MATERIAŁY

2.1. Bloczki gazobetonowe  

Bloczki gazobetonowe -120x240x590 , gęstość   brutto 400 kg/m³.

2.2. Nadproża

Belki nadprożowe typu „L-19” l= 150  cm lub porównywalne

2.3. Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spełniać wymogi przedstawione w STB-03.05.03.
Cegły silikatowe należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Z zapraw cementowych zaleca się
stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na korzyści wynikające z zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowanego
(łatwiejsze  nakładanie  zaprawy,  większa  plastyczność,  naturalność  wapna)  przede  wszystkim  zaleca  się  stosowanie
zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5. 

3. SPRZĘT
W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w  poszczególnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Mury należy wykonywać warstwami ,  z  zachowaniem prawidłowego wiązania i  o  grubości  spoin,  do pionu i  sznura,  z
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek , wyskoków, otworów itp.
W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie
należy stosować strzępia  zazębne końcowe. 
Cegły lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie
letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze  polewać lub moczyć  wodą. 
Stosowanie cegły,  bloczków lub  pustaków kilku rodzajów i  klas jest  dozwolone,  jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonać na wysokości, co najmniej 15 cm nad
terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodoszczelnej murów fundamentowych
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze  powyżej 0oC 
Wykonywanie konstrukcji  murowych grubszych niż 1 cegła dopuszcza się  w temperaturze poniżej  0oC pod warunkiem
zastosowania środków umożliwiających  wiązanie i  twardnienie  zaprawy,  określonych  w wytycznych wykonywania robót
budowlano montażowych w okresie zimowym.
W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy      lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy  murów  powinny  być
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.  Przy wznawianiu robót należy sprawdzić stan techniczny
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy.
W zwykłych murach ceglanych, jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny:
a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm.
b/10 mm w spoinach pionowych podłużnych i porzecznych , przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15
mm a minimalna 5 mm.
Szybkość  wznoszenia  murów  powinna  by  ć  taka,  aby  najkrótszy  okres  od  rozpoczęcia  muru  następnej  kondygnacji
odpowiadał wymaganiom w tab. 5

Tablica 5.  Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej

Rodzaj zaprawy użytej do
murowania

Najkrótszy  okres,  w  dobach  od  rozpoczęcia  muru  dolnej
kondygnacji  do  rozpoczęcia  na  tym  samym  odcinku  muru
następnej kondygnacji  przy wysokości  h (w m) muru dolnej
kondygnacji
h3,5
hh5

5<h7

Wapienna 7 8 9
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4
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-  Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 5 nie powinna być niższa od +10 0C. W
przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużaniu. 
Mury z betonowych pustaków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania poszczególnych warstw od pionu i
poziomu  i  przykryciem  pionowych  spoin  między  pustakami  warstwy  dolnej  przez  pustaki  warstwy  górnej.   Przed
przystąpieniem do murowania należy pustaki oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie
obciążonych filarów lub ścian  należy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą.
Grubość spoiny poziomej  może się wahać w granicach od10 do 15 mm, a grubość spoin pionowych – od 10 do 20 mm
Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem muru.
Technologia murowania murów z cegły silikatowej wg. załącznika nr.1 opracowanego przez Zakład Produkcji Silikatów w
Białymstoku. 

6. ODBIORY  ROBÓT MUROWYCH

6.1 Podstawy odbioru robót murowych

Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a/  zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/  dziennik budowy
c/ zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów
d/  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie  zanikających,   jeżeli  roboty te  nie  były odnotowane w
dzienniku budowy
e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane
g/   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu
stolarki (ościeżnic).

6.2 Odbiór murów z cegły, bloczków betonowych.

Mury  z  cegły  i  bloczków  betonowych  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  wymogami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót.
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , bloczków betonowych powinny odpowiadać wymaganiom
określonym w tablicy 6.
Sprawdzenie  jakości cegieł i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do dziennika budowy i innych
dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi
normami.
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm

Tablica  6.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  dla  murów z  cegły  i  pustaków ceramicznych  oraz  elementów  z  betonu
komórkowego

Lp Rodzaje odchyłek
Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]
z cegły i pustaków ceram. z  drobnowymiar.

elem. z bet. komór.spoinowane niespoinowane

1
Zwichrowania i skrzywienia pow. murów:
na długości 1m
na całej powierzchni ściany pomieszczenia

3
10

6
20

4
-

2

Odchylenia od pionu pow. i krawędzi:
na wysokości1m
na wysokości jednej kondygnacji
na całej wysokości ściany

3
6
20

6
10
30

3
6
15

3

Odchylenie  od kierunku poziomego górnej
pow. każdej warstwy muru:
na długości 1m
na całej długości budynku
15

1
15

2
30

2

4

Odchylenie  w  kierunku  poziomego  górnej
pow. ostatniej warstwy muru pod stropem
na długości 1m
na całej długości budynku

1
10

2
20

-
-

5

Odchylenia przenikających  się  powierzchni
muru od kąta  przewidzianego w projekcie
(najczęściej prostego)
na długości 1m
na całej długości ściany

3
-

6
-

10
30

6 Odchylenie  wymiarów  otworów  w  świetle
ościeży dla otworów o wymiarach:

10
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do 100 cm
szerokość
wysokość

+6, -3
+15, -10

+6, -3
+15, -10

powyżej 100 cm
szerokość
wysokość

+10, -5
+15, -10

+10, -5
+15, -10

Okładziny  powinny  być  wykonane  z  zachowaniem  szczególnej  staranności.  Wymagane  jest  dokładne  dopasowanie
okładziny w narożach i w miejscach styku z innymi elementami. Okładzina nie może mieć plam, pęknięć, zarysowań,  i
odstawać od podłoża .

6.3 Ocena wyników badań przy odbiorze

Jeżeli  badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to należy je uznać za
zgodne z wymogami norm.
W razie  uznawania  całości  lub  części  robót  za  niezgodne  z  niniejszymi  specyfikacjami  należy  ustalić  ,czy  w  danym
przypadku  stwierdzenie  przypadku  stwierdzone  odstępstwa  od  postanowień  niniejszych  ST zagrażają  bezpieczeństwu
budowli i  na ile obniżają jakość wykonywanych elementów i i konstrukcji  murowych.. Mury zagrażające bezpieczeństwu
powinny być odpowiednio zabezpieczone ,  rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do
odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania ścian
Jednostką obmiaru jest 1 mb (metr bieżący) wykonanego nadproża

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  SST i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
-  Cena wykonania robót obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie muru z bloczków
wykonanie muru z cegły 
wykonanie otworów w ścianach na okna i drzwi
ułożenie prefabrykowanych nadproży
ustawienie i rozebranie rusztowań
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
    Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji udowlanych. 
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli”
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000  Cement portlandzki.
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
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PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-78/B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
PN-78/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-78/B-06714/40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.
PN-87/B-06714/43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 
BN-84/6774-02  Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250  Beton zwykły.
BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
BN-78/6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy.
BN-62/6738-05  Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06  Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.
ITB-AT-15 -3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M

10.2. Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.

ST-B.10 IZOLACJE Z PAP POZIOME I  PIONOWEST-B.10 IZOLACJE Z PAP POZIOME I  PIONOWE
CPV 45321000-3CPV 45321000-3

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z  wykonywaniem  izolacji
termozgrzewalnych, budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  izolacji  ław
fundamentowych, izolacji pionowej ścian, izolacji poziomej posadzek oraz dachu a zakresem swym obejmuje wymagania
stawiane materiałom i wykonywanej izolacji. 
Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych układanych na gorąco, układanych na podkładzie betonowym.

1.4. Określenia podstawowe

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody do konstrukcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
Izolacja pozioma wykonywana pomiędzy nawierzchnią a konstrukcją obiektu powinna:
zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji,
zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią,
wykazywać przyczepność do podłoża i kolejnych  warstw  przewidzianą przez zastosowaną technologię.

2. MATERIAŁY

2.1. Papy asfaltowe tradycyjne.

Materiał  samoprzylepny  dostępny  na  rynku,  posiadający  aktualne  świadectwo  dopuszczenia  do  stosowania,  aprobatę
techniczna  albo certyfikat zgodności z polską normą wydany przez Instytut badawczy Dróg i Mostów w Warszawie .
Parametry techniczne: 
Grubość –4.2/4.0 mm
Wkładka – siatka szklana – opcjonalnie [+ folia aluminiowa ] 
Ciężar wkładki > 200 g/m2 

Warstwy nośne- bitum  oksydowany 
Powierzchnia  górna –lupek naturalny/talk
Zrywalność – wzdłuż  ,w poprzek ,na skos  >1000 N
Rozciągliwość – wzdłuż ,w poprzek ,na skos >2 %
Odporność na wysokie temperatury  +700 oC
Zachowanie elastyczności w niskich temperaturach -/+ 0.0 oC
Odporność na starzenie wg UEAtc
Odporność  na rozprzestrzeniający się ogień i ciepło wg DIN 4102 i PN –B-02872
Opakowanie –rolki po 5 m 2  –30 rolek na palecie
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Deklaracja Zgodności ITB –AT –15-4574/2000
Certyfikat  PCBC Nr  B/32/379/2000 - Uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa  „B”
Dopuszcza się stosowanie innych  pap  posiadających wymagane certyfikaty  dopuszczające do stosowania w budownictwie
oraz zaakceptowane przez Inspektora .

2.2. Papa termozgrzewalna 

Papy termozgrzewalne charakteryzuje duża elastyczność, trwałość i odporność na przebicia. 
Papy termozgrzewalne – parametry techniczne:
Maksymalna siła rozciągająca zerwanie 750/700 N/5cm
Wydłużenie 40% 
Zakres temperatur stosowania       -20   do +100 C

2.3 Folia  

Wysokogatunkowa  folia  dachowa  z  tworzyw  sztucznych  przeznaczona  jest  do  wykonywania  jednowarstwowej  izolacji
przeciwwodnej we wszystkich odmianach dachu płaskiego i przy zastosowaniu wszystkich rodzajów termoizolacji.
Folię charakteryzuje łatwość łączenia (zgrzewanie gorącym powietrzem – z zachowaniem trwałości zgrzewu), wytrzymałość
w  przypadku  ekstremalnych  obciążeń,  odporność  na  promieniowanie  ultrafioletowe  i  obecność  ozonu,  uniwersalność
stosowania, wysoki stopień paraprzepuszczalności pary wodnej, nieograniczone możliwości nadawania kształtu. Materiał
można układać  niezależnie  od  warunków pogodowych bez  ryzyka  zatrucia  środowiska naturalnego,  istnieje  możliwość
utylizacji.
Strona wierzchnia i  spodnia folii  powinna być gładka, bez pęcherzy,  rys i  kraterków;  na powierzchni  folii  powinien być
widoczny zarys wkładki zbrojącej.
Właściwości fizykomechaniczne i eksploatacyjne folii.
grubość 1,2 mm
szerokość 1500 mm
prostolinijność wstęgi – dopuszczalne odchylenie ok. 50 mm
pofalowanie krawędzi – dopuszczalne odchylenie ok. 10 mm
maksymalna siła przy rozciąganiu paska o szerokości 50 mm: 
wzdłuż – 800 N/50 mm
w poprzek – 800 N/50 mm
odporność na rozdzielanie przez gwóźdź – 150 N
przesiąkliwość wody (0,2 Mpa, 24 godziny) – niedopuszczalna
wodochłonność – około 1 %
wytrzymałość złącza zgrzewanego na oddzieranie 150 N
odporność na odrywanie przez wiatr – niedopuszczalne odrywanie i uszkodzenia przy ciśnieniu do 5 kPa
klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy – słabo rozprzestrzeniające ogień

2.4 Folia PE płaska, 

zgrzewana gr.>0,18mm, wywinięta na ściany do wys. 10cm, mocowana obwodowo listwą

3. SPRZĘT
wałki ząbkowane,
noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie,
szczotki z miękkim włosiem (jak do tapet) na długim trzonku,
w razie  potrzeby namiot  foliowy lub brezentowy na stelażu,  dmuchawy elektryczne do ogrzewania,  ręczne elektryczne
dmuchawy gorącego powietrza,
palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry
stan techniczny.
Folie powinny być zwinięte w rolki i zabezpieczone przed odkształcaniem i rozwijaniem się.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych

Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania podłoża. Zaleca się jednak aby beton
był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być > od 5 oC i < od 35 oC. 
W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich
jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym
stosując elektryczne dmuchawy powietrza. 
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
Przy układaniu izolacji w temperaturze 510oC materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 godziny w temperaturze
20oC. 
Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, składować narzędzi i materiałów. 
W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pylących.
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3C od temperatury punktu
rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%
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Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być >0C, a
wilgotność względna powietrza <90%.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiadać wymaganiom określonym w opracowaniu "Zasady
wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria
I - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczególności:
powinno minąć min. 21 dni od jego zabetonowania
wytrzymałość betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa
powinno być suche oraz dokładnie oczyszczone z:  elementów obcych, słabego, luźno związanego z podłożem betonu,
mleczka cementowego, zatłuszczeń i pyłów oraz innych drobnych frakcji kruszywa;
powinno  być  równe  i  szorstkie  ,  a  lokalne  nierówności  nie  powinny  przekraczać  3  mm,  przy  czym  krawędzie  tych
nierówności nie mogą być ostre;
wszelkie krawędzie występujące na izolowanej powierzchni powinny być zaokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż
5cm.
Ewentualne  wady  wykończenia  płyty  pomostu  należy  usuwać  wg  specjalnie  opracowanych  metod  uzgodnionych  z
Inspektorem.
Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad:
ubytki  betonu  przekraczające  na  znacznej  powierzchni  5  cm  należy  wypełnić  betonem  klasy  B  30  lub  specjalnymi
zaprawami  bezskurczowymi  do  napraw betonu IBDiM Krawędzie  uszkodzenia  należy rozkuć tak  aby były  zbliżone do
pionowych.
ubytki  mniejsze od 2 cm należy naprawiać masą wygładzającą PC wg Instrukcji  ITB Nr  269 z  1985 r.  lub zaprawami
żywicznymi na bazie żywic epoksydowych z utwardzaczem lub żywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.
lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić specjalną bezskurczową zaprawą lub
masą PC po uprzednim skuciu powierzchni, na której występują nierówności rozkuwając jej krawędzie do pionu. Naprawa
powierzchni za pomocą mas szpachlowych lub zapraw na bazie żywic lub za pomocą masy PC może być wykonywana tylko
na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, większe powierzchnie należy naprawiać specjalnymi zaprawami
bezskurczowymi.
powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką do lastriko lub zatrzeć masą PC lub
innym specjalnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM

5.3. Oczyszczenie podłoża

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji,  pyłu i  zatłuszczeń. Luźne
frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym
powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie
palnikiem gazowym.

5.4. Zagruntowanie podłoża

Podłoże  betonowe  należy  gruntować  firmowym  roztworem  asfaltowym  zalecanym  przez  producenta  materiału
hydroizolacyjnego.
W przypadku konieczności zagruntowania wilgotnej powierzchni należy użyć roztworów depresyjnych szybkorozpadowych
np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający pisemnej zgody Inspektora i autora
projektu.
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady :
należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,
beton w gruntowanym podłożu powinien mieć co najmniej 21 dni, 
powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle środka gruntującego, ile
beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie
przekracza 0.3 l/m2

należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 8 godzin przykleić
hydroizolację.  Nie  należy  gruntować  powierzchni  "na  zapas"  z  uwagi  na  znaczne  obniżenie  przyczepności  izolacji  do
podłoża. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu.
Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia układania izolacji nie powinno upłynąć więcej niż 24 godz.
środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących (odpornych na działanie
agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych)
przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to sprawdzić przez dotknięcie
zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje
czysta  oznacza  to,  że  roztwór  gruntujący  jest  już  dostatecznie  suchy.  Czas  schnięcia  roztworów  gruntujących  jest
zróżnicowany w zależności od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i warunków wysychania w większości przypadków
wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych,
przy wpustach odwodnienia, sączkach, słupkach poręczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podłoża na dalszej powierzchni
można przystąpić po przyklejeniu izolacji w wyżej wymienionych szczególnych miejscach.

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace  przygotowawcze

Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się sprzęt pomocniczy i następujące
narzędzia :
noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie,
deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m ,
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listwa drewniana,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania. 
Warunkiem  skutecznego  zgrzania  izolacji  z  podłożem  jest  wypływający  bitum,  który  gwarantuje  szczelne  połączenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 12 cm oraz na całej długości
podgrzewanej rolki. Po ułożeniu izolacji powinno się w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną warstwę ochronną
z betonu asfaltowego.
Izolacji  nie  wolno  układać  na  mokrej  powierzchni  oraz  w  czasie  deszczu.  Przed  ułożeniem  izolacji  należy  dokładnie
skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń.
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 15% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia.
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3C od temperatury punktu
rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%
Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być > 0C ,a
wilgotność względna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Zasady kontroli jakości robót

Kontroli jakości wykonania podlega :
- wzrokowe sprawdzenie połączeń na stykach
-sprawdzenie czy nie powstały  pęcherze pod izolacja świadczące o złym wykonaniu.

6.2.  BHP i ochrona środowiska

Podczas  prac  hydroizolacyjnych  obowiązują  przepisy  i  instrukcje  BHP  dotyczące  robót  z  zastosowaniem  maszyn
drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urządzeń ciernych, urządzeń strumieniowo-ciernych, sprężonego powietrza, a
ponadto :
powierzchnia, na której wykonuje się gruntowanie podłoża powinna być ogrodzona i zakazane palenie papierosów oraz
używanie otwartego ognia z uwagi na łatwopalne rozpuszczalniki w środkach gruntujących,
środki do gruntowania należy przechowywać z dala od ognia, w pomieszczeniu osłoniętym od słońca.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni być przeszkoleni na wypadek wystąpienia pożaru, poparzenia i
zatrucia  rozpuszczalnikami  organicznymi.  Pracujący  bezpośrednio  przy  wykonywaniu  hydroizolacji  z  materiałów
samoprzylepnych powinni być wyposażeni w odzież ochronną i rękawice ochronne. Powinni posiadać obuwie na drewnianej
podeszwie obitej gumą bez żadnych okuć. Przy dotykaniu przylepnej strony materiału należy palec zwilżyć wodą. Arkusze
materiału przylepnego należy przecinać nożem do tapet zwilżonym wodą.
Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu:
- środki przeciwoparzeniowe,
- środki do zmywania asfaltu,
- krem natłuszczający do rąk,
- w pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe lub śniegowe, posiadające atesty.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót 

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych:
 - folii dachowej wiatroizolacyjnej i paroszczelnej na daszkach stalowych,
- folii paroszczelnej pod posadzkami.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST –B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  SST i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robót obejmuje:
dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów na budowę 
naprawę,  oczyszczenie  (poprzez  piaskowanie  i  przedmuchanie  sprężonym  powietrzem)  oraz  właściwe  przygotowanie
powierzchni betonowej 
zagruntowanie podłoża odpowiednim dla danego rodzaju izolacji 
ułożenie właściwej izolacji 
zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót
wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".

10.2. Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji  przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM,
Warszawa - 1991 r.
Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
Instrukcja producenta izolacji.

ST-B.11ST-B.11 TYNKI  CPV 45324000-4    TYNKI  CPV 45324000-4    

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z  wykonywaniem  tynków
podczas  budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem tynków.

1.4. Określenia podstawowe

Tynki – sposób wykończenia konstrukcji murowych

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.  zaprawę należy przygotowywać w
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być
zużyte w ciągu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania
techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do
zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w
ciągu 7 dni  od chwili  zużycia zaprawy nie  będzie niższa niż 5oC. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych
dodatków  uplastyczniających  lub  uszczelniających  i  przyspieszających  wiązanie  albo  twardnienie.  stosowanie  tych
dodatków  powinno  być  zgodne  z  instrukcjami  i  wytycznymi,  a  dodatki  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania  w
budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy
oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego
Marka
cementu

Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
1,5 3 5 8 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i  marki  cementu powinien być
ustalony  doświadczalnie  przez  uprawnione  laboratoria  badawcze.  Markę  i  konsystencję  zaprawy,  w  zależności  od  jej
przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2.
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Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia

Lp. Przeznaczenie zaprawy
Konsystencja  wg  stożka
pomiarowego (cm)

Marka
zaprawy

1 Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3, 5, 8

2
Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, łuków i
sklepień narażonych na duże obciążenia

6-8 8, 10, 12

3
Do murowania sklepień
cienkościennych przy grubości

¼ cegły 6-8 5, 8, 10, 12
½ cegły 6-8 3, 5, 8, 10

4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10

5
Do  wykonywania  warstwy  wyrównawczej  pod
podokienniki, obróbki blacharskie itp.

6-8 1.5,  3

6
Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod posadzki z
dużych płyt kamiennych

4-6 1,5

7 Do wykonywania obrzutki
pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10
pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10

8
Do  wykonywania  narzutu  dla  tynków  zewnętrznych  i
wewnętrznych

6-9 3, 5

9
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynków zwykłych
zewnętrznych i wewnętrznych

9-11 3, 5

10
Do  wykonywania  kotew  i  łączników  oraz  zalewki  w
zależności od zastosowani

6-11 5,8, 10

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, kruszywo), aż do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W
przypadku wzrostu  temperatury powyżej  +  25oC okres zużycia  zapraw cementowych podany w p.  2.4.8  powinien  być
skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i
35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych   należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  wapno  gaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z
ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom
obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg  stożka
pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka
zaprawy

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy
cement  :  ciasto
wapienne : piasek

cement  :  wapno
hydratyzowane : piasek

0,8 1:2:12 1:2:12

1,5
1:1:9
1:1,5:8
1:2:10

1:1:9
1:1,5:8
1:2:10

3
1:1:6
1:1:7
1:1,7:5

1:1:6
1:1:7
1:1:7,5

5
1:0,3:4
1:0,5:4,5

1:0,3:4
1:0,5:4,5

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi podanymi w tabeli
4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia

Lp. Przeznaczenie zaprawy
Konsystencja  wg stożka
pomiarowego (cm)

Marka zaprawy

1
Do  murowania  fundamentów  ścian  budynków  z  pomieszczeniami  i
wilgotności względnej nie mniejszej niż 60%

6-8 3, 5

2
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach podlegających
wstrząsom i murów poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą

6-8 3, 5

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5
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wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3

4 Do wykonywania narzutu tynków
zewnętrznych

6-9
1,5,3,5

wewnętrznych 0,8,1,5,3,5

5
Do  wykonania  warstwy  wierzchniej  (gładzi)
tynku zwykłego

zewnętrznego
9-11

1,5 ,3
wewnętrznego 0,8, 1,5, 3

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub instrukcji.
Przy  mieszaniu  należy  najpierw   mieszać  składniki  sypkie  (piasek,  cement,  wapno  suchogaszone)  aż  do  uzyskania
jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy.  W
przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem  przed zmieszaniem go z pozostałymi
składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić
w wodzie przed dodaniem do składników suchych.

2.4. Zaprawy gotowe

Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii  opracowanej przez producenta. Przede zastosowaniem
wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu.

3. SPRZĘT
W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w  poszczególnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu zerowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe.
Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonania  tynków po  k  okresie  osiadania  murów lub  skurczu  murów lub  skurczu  ścian
betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej
00C.  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  pod  warunkiem  zastosowania  odpowiednich  środków
zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi  wykonywania robót  budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”
opracowanymi przez ITB.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  przed nasłonecznieniem dłuższym niż
dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli mur jest
wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające
należytą przyczepność tynku do podłoża.
Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.
Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie
lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywanie tynków jednowarstwowych

Do tynków jednowarstwowych zalicza się:
a/   surowe rapowane
b/   surowe wyrównanie kielnią
c/   surowe ściąganie paca
d/   surowe pędzlowanie
e/   zatarcie na ostro
g/   zacieranie z zaprawy gipsowej
Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić:

a/    tynk rapowany 12
4
6


  mm

b/   tynk wyrównany kielnia, ściągany pacą i pędzlowany 10 4
6


  mm

c/   tynk zacierany na ostro i pocieniany  5
3
3


  mm

d/   tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 3
4


  mm

Tynki  surowe  rapowe  należy  wykonywać  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-wapiennej  narzucając   je  kielnia
równomiernie na tynkowana powierzchnię. Sąsiednie rzuty z kielni powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są
niewielkie prześwity podłoża.
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Tynki surowe wyrównywane kielnią należy wykonywać ja wyżej wyrównując dodatkowo powierzchnię za pomocą  kielni.
Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą pacy z miękkiego drewna.
Tynki pędzlowanie należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą rozprowadzana pędzlem.
Tynki  zacierane na ostro należy wykonywać z  zaprawy cementowo-wapiennej  lub cementowej  naniesionej  na wilgotne
podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem pacą.

5.4. Wykonanie tynków dwuwarstwowych

Tynki  dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie  wykończonych elewacjach,
innych  zaprawach  w  przeciętnie  wykończonych  wnętrzach  budynków;  tynki  cementowe  należy  stosować  w  przypadku
wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki  i narzutu. rodzaj obrzutki należy uzależnić do rodzaju podłoża.
Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III)
Obrzutkę  na  powierzchniach   cementowych,  i  betonowych  należ  wykonać  z  zaprawy  cementowej  1:1  o  konsystencji
odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm.
Narzut  wierzchni  powinien  być  nanoszony  po  związaniu  zaprawy  obrzutki,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas
wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane
następujące zaprawy:
a/   cementowo-wapienne; 

do tynków nie narażonych  na zawilgocenie 1:2:10
do tynków zewnętrznych  1:1,5:10,  
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4

b/   cementowe:
do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa   powinna   mieć  konsystencje  odpowiadającą  7-10  cm,  a  przy  podłoży  z  nienasiąkliwego  kamienia
łamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów i listew, ściągając go pacą,  a
następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna  wynosić 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynków trójwarstwowych

Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki , narzut i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych elewacjach i wnękach
przy  czym  na  narzut  i  gładź  tynków  zewnętrznych   należy  stosować  zaprawę  cementowo-wapienną.  Narzut  tynków
wewnętrznych  należy  wykonywać   według  pasów  lub  listew  kierunkowych.   W  odróżnieniu  od  tynków   pospolitych
trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu i poziomowaniu  i zacieraniu są tynkami doborowymi (kat. IV) a
jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem – tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf). 
Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna
być  mocno  dociskana  do  warstwy  narzutu.  Zaprawa  stosowana  do   wykonania  gładzi  powinna  mieć  konsystencje
odpowiadająca 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować  zaprawy :
a/   cementowo-wapienne:
 w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
w tynkach  narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,
Gładź  tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2
Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy drobny piasek przesiany o
uziarnieniu  0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładka packą.

5.6. Wykonanie tynków żywicznych i silikonowych

Tynk  żywiczny   i  silikonowy Dekoracyjny  tynk  cienkowarstwowy,  ziarno  2.5  mm,  zacierany  paca  uzyskuje  fakturę
"kornikową". Gotowa, żywiczna masa tynkarska. Zawiera ziarno 1,5 mm-3mm. Może być nakładana na podłoża betonowe,
gipsowe,  tradycyjne  tynki,  płyty  wiórowe  i  płyty  g-k.  Może  też  stanowić  wyprawę  elewacyjną  w  systemach  ociepleń
budynków Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków
Wpływ na wybór tynku ma także jego faktura. Tynki żywiczny fakturuje się poprzez zacieranie plastikową packą. Zawarte w
tynku ziarno, tocząc się podczas zacierania, rysuje tynk zgodnie z kierunkiem ruchów packi. Powstaje wtedy tzw. faktura
kornikowa.  Zacierany  packą  tynk   uzyskuje  wygląd  gęsto  ułożonych  ziaren  kruszywa,  stąd  też  nazwano  go  tynkiem
kamyczkowym. Tynk strukturalny ma większą kleistość do nadającego mu fakturę narzędzia. Może to być gąbczasty wałek,
paca, kielnia, pędzel czy jakiś inny przedmiot. Efektów plastycznych jest nieskończenie wiele. Ich powtarzalność zależy
jednak od wprawy i staranności wykonawcy. W porównaniu z tynkami zacieranymi pacą, tynk ten ma bardziej dekoracyjny
wygląd i dlatego przeważnie jest stosowany na mniejszych płaszczyznach. Strukturalne tynki mogą być także natryskiwane.
Ich chropowata powierzchnia sprawia, że łatwo, bez jakichkolwiek konstrukcji wsporczych rozwijają się na nich ozdobne,
pnące rośliny.
Należy stosować się do instrukcji producenta.

5.7.Przygotowaniepodłoża
Tynkami można tynkować każde podłoże budowlane, które jednak musi spełniać pewne wymagania, a mianowicie: powinno
być trwałe, suche, wolne od zatłuszczeń. Może to być: mur, beton, beton komórkowy. Zawsze trzeba mieć na uwadze, że
jakość  podłoża  ma  duży  wpływ  na  jakość  tynku,  dlatego  też  niezbędną  czynnością  jest  zagruntowanie  powierzchni
tynkowanej. Służą do tego grunty Rigips: Rikombi Grund na podłoża chłonne oraz Rikombi Kontakt na podłoża betonowe.
Oba  tynki  z  powodzeniem  nadają  się  do  stosowanie  w  kuchniach i łazienkach.
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5.8.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej
Suchą zaprawę gipsową należy wsypać do czystej wody. Najlepiej jest jeśli będziemy wsypywać ją ręką, lekko rozsypując
po powierzchni wody. Taki sposób wsypywania daje już 50 proc. sukcesu, ponieważ mamy pewność, że niepożądane grudki
nie  będą utrudniać  pracy a przede wszystkim mieć wpływu  na estetykę wykończonej  powierzchni.  Następnie zaprawę
mieszamy  ręcznie  lub  wolnoobrotowym  mieszadłem  elektrycznym,  do  uzyskania  plastycznej konsystencji  .
5.9.Nakładanie zaprawy
Przygotowaną zaprawę od razu nakładamy jednowarstwowo z pacy na ścianę . Średnia grubość tynku powinna wynosić ok.
10 mm. Za każdym razem należy przygotować tylko tyle zaprawy, ile można wykorzystać bez przerwy w pracy.
5.10.Obróbka
Naniesioną  warstwę  tynku  gipsowego  wyrównuje  się  łatą.  Dostatecznie  stwardniały  tynk  należy  delikatnie  zmoczyć  i
przetrzeć pacą z gąbką, a na koniec wygładzić pacą zwaną blichówką. 

5.11. Wykończenie powierzchni

Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygładzoną ścianę przygotowaną pod dalsze prace wykończeniowe: malowanie,
tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, który ma stanowić podłoże pod glazurę nie może być
wygładzany lecz jego powierzchnia powinna mieć, po wygładzeniu łatą, szorstką strukturę.

6.  ODBIORY  ROBÓT TYNKARSKICH

6.1. Odbiór podłoża

Odbiór  podłoża  należy przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  tynkarskich.  Podłoże powinno być
przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed odbiorem oczyścić i zmyć woda.

6.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny  być zgodne  z dokumentacja
techniczną
Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych wewnętrznych podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych

Kategoria tynku 

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi do 
linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kata 
przewidzianego w 
dokumentacji

Pionowego Poziomego

0
I
Ia

Nie podlegają sprawdzeniu

II
Nie większe niż 4 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 
m

Nie większe niż 3 mm na 1 m

Nie większe niż 4 mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
10 mm na całej powierzchni
między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki 
itp.)

Nie większe niż 4 mm na
1 m

III

Nie większe ni z 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 
na całej długości  łaty 
kontrolnej 2 m

Nie większe niż 2 mm na 1 m 
i ogółem nie więcej niż 4 m w 
pomieszczeniach do 3,5 
wysokości oraz nie więcej niż 
6 mm w pomieszczeniach 3,5 
m wysokości

Nie większe niż 3 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 6 
mm na całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki 
itp.)

Nie większe niż 3 mm na
1 m

IV
IVf
IVw

Nie większe niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2m 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m

Nie większe niż 1,5 mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
3mm w pomieszczeniach do 
3,5m, wysokości  oraz nie 
więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5m wysokości

Nie większe niż 2 mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
3mm na całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki 
itp.)

Nie większe niż 2 mm na
1m

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii  II-IV nie powinny być większe niż:
a/ na całej wysokości kondygnacji  - 10 mm
b/ na całej  wysokości budynku  - 30 mm
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o jednakowym natężeniu, bez
smug i plam.
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna (często gliny)
są:
a/dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne
b/dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Pęknięcia na powierzchni tynków:
a/dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne
b/dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne włoskowate  rysy skurczowe
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Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:
a/wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.
b/trwałe ślady zacieków na powierzchni,
c/odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić:
a/dla tynków wapiennych - 0,01 Mpa
b/dla tynków cementowo-wapiennych, 
 gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
c/dla tynków gipsowych - 0,04 Mpa
d/dla tynków cementowych - 0,05  Mpa

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się  za  wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową,  SST i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie tynku
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcje producentów

ST-B.15ST-B.15 PODŁOGI  I   POSADZKI ,  OBLICOWANIA ŚCIAN    CPVPODŁOGI  I   POSADZKI ,  OBLICOWANIA ŚCIAN    CPV
45431100-8  45431100-8  

1.   WSTĘP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z  wykonywaniem podłóg  i
posadzek  i oblicowania ścian podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1 .

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłóg i posadzek i
oblicowania ścian.

1.4.  Określenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnią warstwę, użytkową podłogi ułożoną na konstrukcji  podłogowej lub trwale z nią połączoną za
pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego.
Podłoże- stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi .
Podłoga –stanowi wierzchnia warstwę użytkową

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

1. MATERIAŁY
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glazura  na zaprawie klejącej
płytki gres ,.
Parametry  techniczne  płytek podłogowych

Lp Parametry normowe Norma Wartości parametrów
1 Nasiąkliwość wodna PN-EN ISO 10545-3 E≤3
2 Wytrzymałość na  zginanie (N/mm2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 Twardość  (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 Mrozoodporność PN-EN ISO 10545-12 odporne

5
Odporność  na  działanie  środków  chemicznych  domowego
użytku

PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B

6 Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 Odporność na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 Odporność na ścieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg.skali producenta
9 Wymiary i jakość powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10-6K-1

11 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR

Wykładzina dywanowa syntetyczna wykładzina dywanowa przystosowana do zastosowań we wnętrzach publicznych 
wykładziny antystatyczne – jednowarstwowe wykładziny PCW homogeniczna z zawartością grafitu,   o wytrzymałości   i
odporności na ścieranie w grupie M, ze wzmocnioną warstwą poliuretanu
syntetyczna nawierzchnia sportowa – ogólnosportowa, bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa  - składająca się z maty
elastycznej o gr. 7mm i wylewki poliuretanowej 2mm, charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości,
zapewnia dobre pochłanianie energii udarowej.
Dobór szczegółowych właściwości oraz zasady układania wg wytycznych producenta.
siłownia - syntetyczna nawierzchnia sportowa na podkładzie betonowym (zbrojonym siatką stalową lub stalową włókniną
rozproszoną)– szczególnie  odporna na uszkodzenia mechaniczne, składa się z grubej  warstwy gumy wulkanizowanej  i
barwnego antypoślizgowego pokrycia, płyty: gr. 17mm 1,65x0,8m lub gr. 30mm 1,0x0,75m, na podkładzie betonowym 

3. SPRZĘT
W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w  poszczególnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek

Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym:
konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić ochronę przed wilgocią
gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną.

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych

w  konstrukcjach  podłóg  w  pomieszczeniach  zawilgoconych  i  mokrych  stosować  materiały  które  muszą  zapewniać
odpowiednia szczelność , w szczególności użyte materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie
w  pomieszczeniach  narażonych  na  zawilgocenie  (mokrych),  wymagających  instalacji  odwadniających,  powinny  być
zainstalowane  urządzenia  odpływowe  oraz  wykonane  izolacje  wodoszczelne,  ułożone  ze  spadkiem  w  kierunku  kratki
ściekowej. 
w obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosowano papę  termozgrzewalną (zamiennie 2x folia
PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie B-04.01.02.
Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić
a/   w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1%
b/   w obiektach budownictwa przemysłowego  ≥ 1,5%
-   izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 
cm oraz połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji
Dylatacje w konstrukcjach podłóg
w konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i 
przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia
materiałów
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych    
elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki
od podkładu.  Warstwa izolacyjna w konstrukcji  podłogi  stanowi  jednocześnie szczeliną  izolacyjną.  Szczeliny izolacyjne
powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej 
lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 , przy długości boku
prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m 2 przy
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największej  długości boku – 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako
nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji  podłogi  od dołu przed  działaniem wilgoci  gruntowej  należy zastosować  papę podkładową
termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie z B-04.01.02.
w celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrodę  stropową,
należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności bezwzględnej zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj materiału
przedstawiono w projekcie budowlanym
Ochronę warstwy termicznej  lub przeciwdźwiękowej  przed  zawilgoceniem wodą zarobową przy wykonywaniu podkładu
monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm
lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii politylenowej.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegającą do podłoża lub podkładu. Na powierzchni
izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być równa i czysta.
pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również gładka.
Izolację  z  materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze  nie  niższej  niż  5oC, natomiast  z  filii  z  tworzyw
sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15oC5.3. Wykonywanie podkładów
Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określić  wymaganą  wytrzymałość  i
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  jako  samodzielna  płyta  leżąca  na  warstwie  izolacji  cieplnej,
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem.
Zastosowano podkład zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m3 i 0,6 kg/m3

Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej), powinno być
wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą
W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach
Szczeliny przeciwskurczowe powinny  być wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem.
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub
piasek uszlachetniony
Do zapraw cementowych i  mieszanek  betonowych mogą być  stosowane w razie  potrzeby domieszki  uplastyczniające,
poprawiające  urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów Rodzaj domieszki i jej ilość powinna
być określona przez laboratorium zakładowe.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu   nie
powinna być niższa niż 5oC.
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową  należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie składników  według
receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą  (5-7 cm zanurzenia stożka
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną.
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być  ograniczona do ilości  niezbędnej;  ilość cementu w podkładach
cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m3.

Zaprawę  cementową  lub  mieszankę  betonową  należy  układać  niezwłocznie  po    przygotowaniu  między  listwami
kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczania  z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu
lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy.
Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  powierzchnię  poziomą  lub  pochyloną,  zgodnie  z  ustalonym
spadkiem.  Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą,  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej)
nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie  brzeszczotem
packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać  6 m, a w
korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.4. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych

Posadzki  z  gresu  (terrakoty) należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem  ,który  powinien  określić  konstrukcję  podłogi,
wytrzymałość  podkładu  rodzaj  i  gatunek  płytek,  a  w  odniesieniu  do  posadzek  o  właściwościach  chemoodpornych  –
wymagane materiały dołączenia i  spoinowania płytek oraz do wykonania izolacji  chemoodpornej, jeżeli  nie stanowi ona
rozwiązania typowego. Projekt powinien też określić wielkość spadów posadzki,  rozmieszczenie wpustów podłogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.
Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym ,że:
a/  posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co
najmniej 3 Mpa
b/   posadzki chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 20 Mpa, a na zginanie  co najmniej
4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15.
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Spadki chemoodporne powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym , że odległość najmniejszego punktu wododziału
od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4 m.
Do wykonania posadzek z płytek gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim normom i
posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem 
Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót
tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji
W pomieszczeniach,  w których wykonuje się posadzki  z  płytek  należy utrzymywać temperaturę zgodnie z zaleceniami
producenta klejów i spoin.
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie
przewiduje inaczej. 
W  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana  w  posadzce  szczelina  dylatacyjna.  W
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału.
Płytki  o  wymiarach  100x100  mm i  większe  powinny  być  wilgotne,  lecz  nie  całkowicie  nasycone  wodą.  Powinny  być
zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund.
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość
spoin powinna być  jednakowa i  kontrolowana przy układaniu.  Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo.  Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia.
Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna
być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być
dokładnie oczyszczona.
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem.
Posadzkę z płytek gresu (terrakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek
gresu (terrakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie w czasie układania
płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w
celu usunięcia nalotu wapiennego.
Powierzchnia  posadzki  powinna  być  równa  i  stanowić  płaszczyznę  poziomą  albo  o  określonym  pochyleniu  (spadku).
Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na
całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być
większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki.

6. KONTROLA JAKOŚCI (ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH)

6.1.  ODBI O RY  M AT E RI AŁ ÓW

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę
Odbiór  materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości  technicznych zgodnie z  wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót  zakończonych przeprowadzić  pośrednio  na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów)               z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z
dokumentacją  techniczną  oraz  właściwymi  normami.  Materiały  w  których  jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednim
zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione
laboratoria.

6.2  Odbiory międzyfazowe

6.2.1.Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbiór powinien  obejmować:
a/   sprawdzenie materiałów wg p. 5.2
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych
d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem
e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podłogowe itp.
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:
a/   przygotowanie podłoża
b/  przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą ochronną lub układaniem podkładu
Odbiór powinien obejmować:
a/   sprawdzenie materiałów
b/   sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża
c/   sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji
d/   sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej
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e/   w  przypadku stosowania  styropianu  –  sprawdzenie  czy  nie  styka  się  z  materiałami  zawierającymi  rozpuszczalniki
organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbiór podkładu

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót
a/   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/   podczas układania podkładu
c/   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach kontrolnych
Odbiór powinien obejmować:
a/ sprawdzenie materiałów
b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest wymagana
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy
przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm
d/  sprawdzenie  wytrzymałości  podkładu  na  ściskanie  i  zginanie  przez  ocenę  laboratoryjnie  przeprowadzonych  badań
próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów
cementowych. Badania powinny być wykonane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu
e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej
odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm
f/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm
g/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników lub
kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.) badania należy prowadzić przez oględziny
h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:
a/   temperaturę pomieszczeń
b/   wilgotność względną powietrza
c/   wilgotność podkładu
Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu umieszczonego w odległości 10 cm
od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hygrografu umieszczonego w odległości 10 cm
od powierzchni podkładu
Badania  wilgotności  podkładu  należy  wykonać  za  pomocą  aparatu  elektrycznego,  karbidowego  lub  metodą
suszarkowowagową  .  Liczba  miejsc  pomiaru  wilgotności  powinna  wynosić  przy powierzchni  podkładów do 450 m2 co
najmniej  3 badania, dla każdych następnych 150 m2 – dodatkowo jedno badanie
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót podłogowych
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny  być  przeprowadzone  przez  porównanie
wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin  oraz  pomiaru  posadzki,  a  w  odniesieniu  do  konstrukcji  podłogi  –  na  podstawie  protokółów   odbiorów
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakości użytych materiałów
Sprawdzenie  dotrzymania  warunków ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych  wilgotnościowych)  należy  przeprowadzić  na
podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidłowości  wykonania  podkładu i  warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokółów
odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości
techniczno-użytkowych
Odbiór posadzki powinien obejmować:
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki
c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie)
d/  sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  w  posadzce  kratek  ściekowych,  wkładek  dylatacyjnych  itp.  badania  należy
przeprowadzić przez oględziny
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania  prostopadłości  należy  wykonać  za
pomocą  naciągniętego  prostego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z  dokładnością  1  mm,  a   szerokość  spoin  za  pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki
Sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać
przez oględziny

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podłóg i wykładzin oraz 1mb cokolików. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
-  Cena wykonania 1 m2 posadzek rulonowych, sportowych i technicznych oraz wykładzin z płytek glazurowanych obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie wykładzin
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
-  Cena wykonania 1 m cokolików z płytek gres, terakoty obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie cokolików z płytek 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  NO RM Y

PN-75/B-10121  Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy    odbiorze.
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki  z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i  lastrykowych .Wymagania i  badania przy
odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producentów

ST-B.16 ST-B.16  OSADZENIE  STOLARKI  DRZWIOWEJ ,  CPV OSADZENIE  STOLARKI  DRZWIOWEJ ,  CPV
45422100-2  45422100-2  

1.   WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z osadzeniem stolarki okiennej,
drzwiowej, wrót podczas  budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z osadzeniem stolarki okiennej,
drzwiowej i wrót.

1.4. Określenia podstawowe
Gotowa stolarka drzwiowa i wrota.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie  typowej stolarki drzwiowej, posiadającej Deklaracje Zgodności
dopuszczające do stosowania w budownictwie  
Szczelność na wodę i powietrze otwarte złącza podwójna  uszczelka przylgowa.
Mocowanie szyb: za pomocą listwy przyszybowej
Grubość szklenia  9,5 –36 mm dla ramy gr 45 mm  od 12,5-43 mm dla  skrzydła okiennego  52 mm.  Podstawowe wymiary
profili: rama stała 45 mm gr, skrzydło okienne 45 mm skrzydło drzwiowe  45 mm
Zakładka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm
Zakładka pomiędzy rama stałą a skrzydłem 7 mm

Drzwi.
Montaż konstrukcji rzwiowych w otworach budowlanych jaki w ścianach aluminiowo szklanych należy  wykonać 

według wytycznych systemodawcy.
Uwaga: w oknach o wyższym usytuowaniu nad posadzką od standardowego, należy zastosować system regulacji 
otwieralnością i uchylnością okna /bądź kwater otwieralnych w fasadach/ zapewniający wygodne użytkowanie 
/sprowadzający klamkę w dół, na odpowiednio ergonomiczną wysokość/.
  Wymogi techniczne:
- Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi:

dla konstrukcji okiennych współczynnik Uf < 1.75 W/m2K , Ug <= 1.1 W/m2K
Wyniki należy potwierdzić raportem wykonanym przez upoważnioną odpowiednim certyfikatem jednostkę, 
wykonanych dla okna modelowego.. Dla konstrukcji drzwiowych Uf < 2.3 W/m2K , Ug <= 1.1 W/m2K
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- Kategorie szczelności dla okien
Infiltracja i szczelność na wodę opadową
Klasa: 4 wg. PN EN 12207
Klasa 8A wg. PN EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem
Klasa C4 wg. PN EN 12210

- Własności mechaniczne: Kształtowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060 wg PN EN 573 – 3:2004 o 
składzie chemicznym zgodnym z PN EN 573-3/4, własności mechaniczne zgodne z normą PN EN 755-2 stan T66, 
tolerancje wymiarowe według PN EN 12020-2.

  Wymiary profili systemu:
-Głębokość zabudowy dla ramy,słupka, skrzydła drzwiowego i poprzeczek wynosi 77mm. - Głębokość zabudowy dla 
skrzydła okiennego wynosi 86 mm. 
-Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych.
  Cechy konstrukcyjne systemu
Asortyment profili systemowych na konstrukcje ram ościeżnic i skrzydeł oraz konstrukcje typu słupek – rygiel w połączeniu 
z wielokomorową konstrukcją mają zapewnić sztywność ram oraz dobrą izolacyjność termiczną.
Skrzydła okienne z przylgą otwierane są do wewnątrz pomieszczenia. Przesunięcie wewnętrznej powierzchni skrzydła do 
powierzchni ościeżnicy wynosi 9 mm. 
konstrukcja profili zespolonych z aluminiowych kształtowników oraz wkładek z poliamidu 6.6 PA, lub politermidu PT z 
komorami powietrznymi, zapobiec ma powstawaniu mostków przy zachowaniu własności statycznych konstrukcji. 
Odprowadzenie wody następuje z najniżej położonej powierzchni.

W konstrukcjach skrzydeł drzwiowych stosowane są wkładki izolacyjne podatne, pozwalające na ograniczenie 
efektu odkształcania się profilu w wyniku występowania znacznych różnic temperatury. Wielokomorowe uszczelki środkowe 
umieszczone są bezpośrednio na wkładce izolującej. Dodatkową szczelność gwarantuje uszczelka dociskowa od strony 
pomieszczenia. 

W celu zagwarantowania szczelności i sztywności ram zastosowano narożne łączniki z kanałami na klej (zaciskane
lub kołkowane) oraz wkładki z aluminium.

Montaż okuć następuje bez konieczności frezowania wycięć w skrzydłach, a same okucia rozwierno – uchylne 
przenoszą obciążenie skrzydłem do 130 kg. Zastosowano ukrytą przekładnię komorową, ukryty mechanizm zamykający. Na 
profilu skrzydła widoczna jest klamka wraz z rozetą oraz zawiasy pomiędzy skrzydłem a ramą.
-zagłębienia;
-zarysowania;
-na powierzchniach, które nie są bezpośrednio widoczne powłoka lakiernicza również powinna być nałożona w taki sposób, 
aby nie była widoczna powierzchnia metalu bazowego.

Uwagi /dot. kontaktu aluminium z innymi materiałami budowlanymi/
 -Metale

Jeżeli w warunkach dużej wilgotności dochodzi do kontaktu dwóch metali o różnym potencjale elektrochemicznym, 
to następuje przepływ prądu elektrycznego i można zaobserwować zjawisko utleniania się metalu znajdującego się niżej w 
szeregu elektrochemicznym. W porównaniu do większości innych metali aluminium ma bardziej ujemny potencjał 
elektrochemiczny.
Nie zabezpieczona stal atakuje aluminium i powoduje jego korozję. W celu uniknięcia korozji aluminium trzeba oddzielić je 
od stali warstwą izolacji (może to być powłoka cynku o grubości co najmniej 35 μm na powierzchni stali).
Przeprowadzone dotychczas badania nie wykazały natomiast żadnego szkodliwego wpływu stali nierdzewnej (np. stali 
chromowo - niklowej 1H18N9 wg PN-71/H-86020) na aluminium.
Kontakt z miedzią i jej stopami (brązy, mosiądze) jest niebezpieczny. Należy zawsze pamiętać o odizolowaniu tych 
metali od aluminium.
Ołów charakteryzuje się znacznie wyższym potencjałem elektrochemicznym od aluminium i w wypadku kontaktu tych metali
także konieczna jest warstwa izolacji.

-Drewno

Większość gatunków drewna nie wykazuje szkodliwego wpływu na aluminium. Niektóre gatunki, takie jak dąb czy 
orzech mogą wydzielać substancje kwasowe, które atakują i niszczą aluminium. Zjawisko to występuje zwłaszcza w 
warunkach wysokiej wilgotności lub gdy drewno nie jest dobrze wysuszone. W takim wypadku należy zastosować izolację w 
postaci np. farby bitumicznej.
Przy zabezpieczaniu drewna przed wilgocią lub różnymi insektami należy sprawdzić czy stosowane preparaty nie są 
szkodliwe dla aluminium. Nie wolno stosować produktów zawierających sole miedzi, sole rtęci lub związki fluorków.

-Wapno / Cement
W warunkach wysokiej wilgotności wapno lub cement wchodzą w reakcję z aluminium (także z aluminium 

anodowanym) pozostawiając na powierzchni białe plamy niemożliwe do usunięcia. W takich wypadkach najlepiej 
zabezpieczyć powierzchnię metalu specjalną taśmą. Zaleca się stosować taśmy systemowe np. Reynaprotect.

-Inne materiały
Tworzywa sztuczne generalnie nie mają negatywnego wpływu na aluminium. Kit, produkowany na bazie wapna i 

oleju lnianego, także nie stwarza zagrożenia dla aluminium. Można też stosować uszczelki z kauczuku naturalnego lub 
syntetycznego (EPDM). Nie ma także przeciwwskazań do stosowania tworzyw sztucznych zawierających chlor, takich jak 
polichlorek winylu. Tworzywa te powinny być jednak dobrej jakości i sam chlor nie powinien kontaktować się z aluminium. 
Silikon oraz silikonowe masy uszczelniające mogą być stosowane pod warunkiem, że nie zawierają chloru ani kwasów. 
Większość mas do fugowania spoin nie stanowi zagrożenia dla aluminium.
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3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki  w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan
techniczny.
Zaleca  się  usuniecie  folii  zabezpieczających  możliwie  najszybciej  po  wykonaniu  montażu  ścian  osłonowych  i  paneli
elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBÓT
Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej 
-   Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych . Odległości między
punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a
maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm.
-   Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez producenta
stolarki drzwiowej.
-  Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową
-    W ścianach działowych  przy osadzaniu  stolarki  drzwiowej   należy ściśle  stosować się  do  zaleceń  producenta,  w
szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające.

6.   KONTROLA JAKOŚCI
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych  nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm
na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy.
-Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy przeprowadzić następujące badania:
-Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny  być  przeprowadzone  przez  porównanie
zamontowanej  stolarki  z  projektem  technicznym  i  opisem  kosztorysowym  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  na
podstawie oględzin oraz pomiaru.

-Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów
-Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)
-Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach
-Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki i
elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą)
-Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  wszystkie  zalecenia  podane  w  p.5  oraz  zalecenia  producentów  wbudowywanych
wyrobów.
- Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych)
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami kontraktu. Jeżeli choć
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m² (metr kwadratowy) zamontowanych  drzwi i wrót
Jednostką obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetów

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
-   Cena wykonania 1 m² montażu stolarki drzwiowej obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie i montaż stolarki drzwiowej i wrót
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”".
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli”
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
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PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” (ZmianaAZ1)
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”
DIN 4108
ISO 9001    
ISO 9002

10.2. Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP Budownictwa ogólnego.

ST-B.17ST-B.17      ROBOTY  MALARSKIE   CPV 45442110-1         ROBOTY  MALARSKIE   CPV 45442110-1    

1.   WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem robót malarskich podczas
budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót malarskich.

1.4. Określenia podstawowe
Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna  chroniąca obiekt i jego elementy przed; wpływem warunków
zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, olejnej, silikonowej, chlorokauczukowej oraz akrylowej
jako  gotowych  zestawów  malarskich  posiadających  Deklaracje  Zgodności  dopuszczające  wyroby  do  stosowania  w
budownictwie
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora.

3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt malarski.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry
stan techniczny

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich

-  Podczas  wykonywania  robot  malarskich obowiązują  wymagania  dotyczące  robót  tynkarskich i  niżej  podanych robót
malarskich.
-  Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.
-  W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie
wykonuje się  z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
-  Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno,  soda kaustyczna, pasta do
ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej:
a/zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem
b/zabezpieczyć  skórę  twarzy  i  rąk  przez  posmarowanie   ich  tłustym  kremem  ochronnym  oraz  wykonywać  prace  w
rękawicach
c/używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2.Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich
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-Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić
uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni.
-Roboty  malarskie  zewnątrz  i  wewnątrz  budynku  powinny  być  wykonane  dopiero  po  wyschnięciu  tynków  i  miejsc
naprawianych.  Malowanie  konstrukcji  stalowych  można  wykonać  po  całkowitym  i  ostatecznym  mocowaniu  wszystkich
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.
-Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od zastosowanych materiałów
malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być nie większa niż to podano w tablicy 1.

Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powłoki z farby
Największa wilgotność podłoża,
% masy

Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba  olejna,  olejno-żywiczna  i
syntetyczna (np. ftalowa)

3

Farba emulsyjna 4

-Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w
szczególności.
a/ całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych,
przyklejania okładzin (np. tapet),  oraz armatury oświetleniowej itp.
b/  wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe
c/  ułożeniu podłóg drewnianych (białych)
d/  dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej 
-  drugie malowanie można wykonywać po:
a/   po wykonaniu białego montażu
b/ ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych)  oraz przed cyklinowaniem posadzek deszczułkowych  i
mozaikowych.
- Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
a/ powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03
b/  wszystkie  ewentualne  uszkodzenia  tynków  powinny  być  naprawione  prze  przystąpieniem  do  malowania  przez
wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia tynku
c/  tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami krzemionowymi, a przy
malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadza
tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku.
-   Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:
a/ rodzaju podłoża
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich)
c/ miejsca i warunków malowania
-   Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie
następował  spadek  temperatury  poniżej  00C) i  nie  wyższej  niż  +220C. Przed rozpoczęciem  robót  malarskich   należy
sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb.
-   Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane  w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
-   Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym.
-   Gdy  podłoże  jest  bardzo  wysuszone,  należy  je  lekko  zwilżyć  (przed  malowaniem  farbami   wodnymi  lub
wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni
-   Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:
a/gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie
występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować;  dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie
przekraczającej  5  mm  i  głębokości  do  4  mm  dla  podłoży  betonowych;  w   zakresie  równości  tynki  powinny  spełniać
wymagania określone dla tynków IV kategorii  wg obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające się, bez widocznych rys,
spękań i rozwarstwień,
c/czyste  tzn.  bez  plam,  zaoliwień  pleśni  i  innych  zanieczyszczeń;  w  razie  potrzeby  należy  je  usunąć  szpachelką  lub
pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą
d/ dostateczne suche – wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie można wykonać przy użyciu: 
1/aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego
2/metodą suszarkowo-wagową
3/papierkami wskaźnikowymi Hydrotest
Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnętrznego
-   Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być:
a/oczyszczone z odstających grudek związanego betonu,  a nadlewki i  chropowatość betonu usunięte przez skucie,  a
następnie przeszlifowane
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b/gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z powierzchni betonu, które
nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą  farba antykorozyjną
c/większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne otwory należy wypełnić
zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak,  aby równość powierzchni i jej szorstkość  w
naprawianych miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy  od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodą z dodatkiem
detergentów i następnie spłukanie czystą wodą
-   Podłoża tynkowe powinny:
a/pod  względem  dokładności  wykonania  odpowiadać  wymogom  normy  dla  tynków  zwykłych  lub  pocienionych  ,  a
powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane
b/wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie zaprawą i zatarte do
lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą gipsową,  dla pozostałych podłoży – zaprawą cementową lub cemantowo-
wapienną
c/powierzchnie  tynku  oczyścić  od  zanieczyszczeń  mechanicznych  (kurz,  sadze,  tłuszcze  itp.)  i  chemicznych  (wykwity
składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku
d/nowe tynki  cementowe i  cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i  zaleceń
producenta materiałów malarskich.
-Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt pilśniowych  twardych i desek, ościeżnic
powinny być przygotowane w sposób następujący:
a/oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy
b/ drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-
olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane Deklaracje Zgodności
c/sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych
-  Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:
a/bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej powierzchni)
b/stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego

-Podłoża tynkowe powinny   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub
pocienionych  ze  szpachlówek  polimero-mineralnych  lub  innych  dopuszczonych  do  powszechnego  stosowania  w
budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem  powinny być przygotowane w następujący sposób:
a/wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione  przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk
był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnia tynku, w przypadku malowania
farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej
b/ b i zaleceń producenta materiałów malarskich.
- Powierzchnie tynków należy oczyścić  i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków zewnętrznych
-Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt pilśniowych  twardych i desek, ościeżnic
powinny być przygotowane w sposób następujący:
a/oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy
b/drobne wady powierzchni   powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-
olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane Deklaracje Zgodności
c/sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku
d/w przypadkach opisanych w poz. b/, c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych
-   Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:
a/  bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej powierzchni)
b/  stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte

5.4.Malowanie zewnętrzne
Warunki przystąpienia do robót malarskich na ścianach zewnętrznych.
1/  Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opadów atmosferycznych,  intensywnego  nasłonecznienia  malowanych  powierzchni  lub  w czasie  wietrznej  pogody.  Nie
dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.
2/  Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących zagrożenie zdrowia dla
wykonawców robót  lub  bezpieczeństwa  pożarowego należy ściśle  przestrzegać  przepisów dotyczących  zdrowia  ludzi  i
mienia.
3/  Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zależności
od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót.
4/  Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić
przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową miękką)

5.4.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.1.1. Wyrównanie powierzchni 
1/   Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowa 1:3 
2/   Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidziana do wykonania
tynków pocienionych
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3/   Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć usunięte wszelkie drobne wady
powierzchniowe  np.  wgniecenia  pęknięcia  wyrwy.  Wymienione  ubytki  należy  wypełnić   szpachlami  zalecanymi  przez
producenta wyrobów.
4/   Ślusarka   starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej powierzchni)
stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte

5.4.1.2. Gruntowanie
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.2.  Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych
1/Powłoki  jednowarstwowe  powinny  równomiernie  pokrywać  podłoże,  bez  prześwitów,  plam i  odprysków.  Nie  powinny
ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza
się ślady pędzla.
2/Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady pędzla i odprysków. Dopuszcza
się chropowatość powłoki  odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny się ścierać przy
potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu.
Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień
barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien przekraczać
20 cm2

3/Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle przestrzegać wytycznych technologii
wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta.
4/Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze wzorcem, bez śladów
pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki
odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże
lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity
wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych.  Powłoki  powinny mieć jednolity  połysk  a powłoki  matowe  powinny być
jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz
różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące
się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy.  Wszystkie powłoki  z  farb nawierzchniowych powinny wytrzymać
próbę na: wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub
syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one
mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości  powłoki.

5.4.3. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych
5.4.3.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń.
1/   Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonane po wyschnięciu oraz  ewentualnie po zafluatowaniu
tynków i miejsc  naprawianych.
2/   Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować w pomieszczeniach zbyt wysoka
temperatura (powyżej 300C) oraz przeciągi.
3/   Malowanie elementów stalowych, żeliwnych itp.  można wykonywać po całkowitym umocowaniu wszystkich elementów.
4/   Wewnątrz  budynków  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po  całkowitym  zakończeniu  robót
poprzedzających, a w szczególności po:
a/ całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych tj.  wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, j
b/   wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe
c/   ułożeniu podłóg drewnianych
d/   całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki
4/   Drugie malowanie należy wykonać po:
a/   wykonaniu białego montażu
b/  ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, lecz bez
tapetowania powierzchni ściennych.
5/   Pozostałe wymagania jak dla robót malarskich zewnętrznych przedstawionych wyżej.

5.4.3.2. Przygotowanie podłoża do malowania
5.4.3.2.1Wyrównanie podłoża
Wykonać analogicz
nie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca się naprawiać szpachlówką gipsową na co najmniej 24 godziny przed
malowaniem.

5.4.3.3.Gruntowanie
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.3.4. Wykonywanie robót malarskich
1/   Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie
dopuszcza się obecności  spękań, łuszczenia się i  odstawania powłoki  od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać
się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy.
2/   Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
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3/   Barwy powłok powinny być jednolite  i  równomierne, bez smug i  plam oraz być zgodne z wzorcem producenta w
przypadku  wyrobów  produkowanych  fabrycznie  w  postaci  suchych  farb  przewidzianych  do  zarobienia  woda  przed
zastosowaniem, lub sporządzenia farb na budowie – zgodnie z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a Inspektorem
(Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza się kilkumilimertowe  skupiska farby o
nieco innym odcieniu, jednak jednolite i równomierne  na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach
okiem  nie uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem barwy. Linie styku odmiennych barw  powłok mogą
wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od
przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej długości.
4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze wzorcem, bez
śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość
powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać
podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe
prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe  powinny
być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz
różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące
się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy.  Wszystkie powłoki  z  farb nawierzchniowych powinny wytrzymać
próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub
syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one
mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości  powłoki.

6.   KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania zewnętrznego .

1/   Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia
badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych do
malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich
badanie materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem.
badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia.
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C.
3/   Badanie podłoży powinno obejmować:
sprawdzenie  odtłuszczenia  powierzchni   należy wykona przez  polanie  badanej  powierzchni  wodą;   próba daje  wynik
dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4/   Badanie materiałów:
sprawdzenie  materiałów  należy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  o  jakości
materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia
materiałów  z  wymogami  dokumentacji  technicznej  oraz  z  odpowiednimi  normami  państwowymi  lub  ze  świadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie
materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem (muszą
uzyskać wymagane atesty)
5/   Badanie warstw gruntujących obejmuje:
sprawdzenie  nasiąkliwości  przez  spryskanie  powierzchni  podkładu  kilkoma  kroplami  wody;  gdy  wymagana  jest  mała
nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach
sprawdzenie  wsiąkliwości  przez  jednokrotne  pomalowanie   powierzchni  o  wielkości  około  0,10  m2 farbą  podkładową;
podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie
w odcieniu powłoki
przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na
przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły
do powierzchni podkładu.

6.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych

1/   Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:
powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach
powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii – nie wcześniej niż
po 14 dniach.
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C.
3/   Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19
4/   Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polega  na:  stwierdzeniu  równomiernego  rozkładu  farby,
jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu  i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem
nie uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości
wykonania.
5/  Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na  porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej
powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony,
powinien być wykonany  na takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża
6/  Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj  połysku powinien być
określony:
przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym
przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki kurzego jaja
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przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk
przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego – połysk lakierowy odpowiadający połyskowi glazurowanej
płytki ceramicznej
7/   Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą
lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w połysku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych).
Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce  nie występują ślady farby.
8/   Sprawdzenie odporności na ścieranie  powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy państwowej
9/  Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez zarysowanie powłoki w kilku
miejscach  paznokciem.  Powłoka  jest  odporna  na  zarysowanie,  jeżeli  po  wykonaniu  próby  nie  występują  na  niej  rysy
widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej.
10/   Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową.
11/  Sprawdzenie  grubości  powłok  na  elementach  stalowych  należy  przeprowadzić  przyrządami  elektromagnetycznymi
według  normy  państwowej.  Badania  powłok  na  innych  podłożach  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  normami  lub
świadectwami.
12/   Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie państwowej
13/   Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu po powierzchni badanej powłoki
osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeżeli po wykonaniu
próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości 0,50 m. Badanie według metody ścisłej należy
wykonać zgodnie z ustaleniami normy.
14/   Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie od rodzaju podłoża lub podkładu
pokrytego powłoką, a mianowicie:
-   badanie przyczepności  powłoki  do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonać przez próbę
odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoża
- badanie przyczepności  powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy przeprowadzać przez wykonanie na
badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich
paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek
należy zerwać; powłoka ma dobra przyczepność, jeżeli zerwanie następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie
-   badanie  przyczepności  powłoki  malarskiej  do  żeliwa,  stali,  aluminium,  płyt  z  drewna  struganego   lub  materiałów
drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy na stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu
maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm2 należy wykonać ostrym nożem trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w odstępach co 1-1,5 mm, tak aby powłoka była przecięta aż do podłoża;
następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 900 do poprzednich, rysy nie powinny mieć szarpanych
brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i
nie  odpadać  przy  przesunięciem  palcem lub  miękkim  pędzlem  (płaskim);  badanie  to  należy  przeprowadzić  na  trzech
płytkach kontrolnych; powłoka ma dobra przyczepność, gdy na dwóch z trzech badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1
kawałek (całkowicie lub częściowo) po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem
-   badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej
15/   Sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  wodą  polega  na  zwilżeniu  badanej  powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne
potarcie  mokrą szczotką  ze  szczeciny lub  szmatką.  Powłoka jest  odporna  na  zmywanie  wodą,  jeżeli  na szczotce  lub
szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, plamy
lub zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie.. Przy powłokach matowych dopuszcza się
nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w
stosunku do powierzchni nie zmywanej.
16/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydlona szczotką  z  twardej  szczeciny (co najmniej  5-krotne),  a  następnie  dokładne spłukanie  jej  woda za  pomocą
miękkiego pędzla.  Powłoka jest  odporna na zmywanie woda z mydłem, jeżeli  piana mydlana  na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakowa  barwę. Na powłokach matowych
dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej.
17/  Sprawdzenie  odporności  powłok  lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z  wymaganiem normy
państwowej.
18/  Sprawdzenie  wsiąkliwości   powłoki  z  farby  podkładowej  należy  wykonać  przez  jednokrotne  pomalowanie  farbą
podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . Po wyschnięciu  farby podkładowej należy nanieść powłokę z farby
nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeżeli po 24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma plam matowych.
19/  Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z  farb wodnych i wodorozcięczalnych farb emulsyjnych i silikonowych
oraz rozpuszczalnych farb silikonowych należy przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami.
Ocena jakości malowania
1/   Jeżeli  badania  przewidziane w w/w opisie  dadzą  wynik  dodatni,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  prawidłowo
wykonane.
2/   Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  albo  w  całości  odbieranych  robót  malarskich  lub  tylko
zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór
powinna ustalić czy: 
-   całkowicie  lub  częściowo  odrzucić  zakwestionowane  roboty  malarskie  oraz  nakazać  usuniecie  powłok  i  powtórne
prawidłowe ich wykonanie
-   poprawić wykonanie  niewłaściwie  roboty dla  doprowadzenia ich do zgodności  z  wymaganiami  i  po poprawieniu  ich
przedstawić do  ponownych badań
3/   W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący:
-    prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską
-    ślady  pędzla  na  powierzchni  powłoki  –  należy  dokładnie  wygładzić  powierzchnie  drobnym  materiałem ściernym  i
powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska
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-   plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy zlikwidować przez
powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i
pod tym samym kątem wykonać natrysk farby
-  matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej
-  odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić powierzchnię z
nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki.

6.3.Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania wewnętrznego.
Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni budynków powinny być zgodne z p. 6.1.

6.4.Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych
1/   Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:
-powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach
-powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie wcześniej niż po 14 dniach
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcięczalnych powinny być badane po zakończeniu robót malarskich
farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  (oraz  emaliami  i  lakierami  na  tych  spoiwach),  i  po  założeniu  urządzeń  sanitarnych  i
elektrycznych.
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  SST i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
-   Cena wykonania 1 m2 robót malarskich  obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie malowania 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcięczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań.
PN-71/C-04403  Pigmenty do farb wodnych. Metody badań.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło.
PN-72/C-81503  Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.
PN-81/C-81508  Oznaczenie  czasu  wypływu  wyrobów lakierowych  i  farb  graficznych  kubkami  wypływowymi  (lepkość
umowna)
PN-66/C-81510  Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań.
PN-74/C-81515  Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
PN-76/C-81516  Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych.
PN-79/C-81519  Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania.
PN-76/C-81521  Wyroby  lakierowe.  Badanie  odporności  powłok  lakierowych  na  działanie  wody  oraz  na  oznakowanie
nasiąkliwości.
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenia za pomocą aparatu Du Ponta.
PN-76/C-81528  Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok lakierowych przez zginanie.
PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie  przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej.
PN-70/C-81536  Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia.
PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .
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ST-B.18  ST-B.18  ROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓWROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓW
BUDOWLANYCH CPV 45111220-6BUDOWLANYCH CPV 45111220-6

1. WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z robotami rozbiórkowymi elementów budowlanych w ramach budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  robotami  rozbiórkowymi
elementów budowlanych niezbędnymi do zrealizowania zakresu robót.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z  definicjami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Nie występują

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE  WYM AGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.2. Sprzęt do wykonania robót

związanych z wyburzeniem obiektów
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi należy stosować:

ładowarki,
elektronarzędzia
samochody samowyładowcze

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE  ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Czynności wstępne

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy materiałów uzyskanych z niezbędnych robót.
Elementy budowlane znajdujące się na terenie prowadzonych robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być

przez  Wykonawcę  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Jeżeli  elementy  zostaną  uszkodzone  lub  zniszczone  przez
Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

5.3. Roboty rozbiórkowe

5.4. Usunięcie materiałów

Rozebrane elementy należy wywieźć poza teren budowy na miejsce wskazane przez Inspektora

ST-B.21 MONTAŻ WYPOSAŻENIA CPV 45212222-8ST-B.21 MONTAŻ WYPOSAŻENIA CPV 45212222-8
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z montażem wyposażenia w ramach budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych
w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  montażem
wyposażenia.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Natrysk bezpieczeństwa szt.1.
wylewki w basenie  rekreacyjnym 3 szt.
siedziska hydromasążowe 1 szt.

3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z montażem  należy stosować:

wiertarki,
wkrętarki,

4. TRANSPORT
Materiał można przewozić samochodem dostawczym lub skrzyniowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności zamontowanych elementów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”     pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 
kpl. (1szt.)- natrysk bezpieczeństwa, siedzisko, wylewki.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1m poręczy i 1 kpl (1szt.)- sprzętu wyposażenia, PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
roboty przygotowawcze,
zakup i dostawę materiałów
montaż na kołki rozporowe,
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uporządkowanie miejsca prowadzonych robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują. Montaż i parametry według producenta wyposażenia.

ST-TUWB.1 TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJST-TUWB.1 TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
CPV 45252120-5CPV 45252120-5

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych

technologii uzdatniania wody basenowej przy przebudowie  basenu 
- zadanie : „Wykonanie projektu technicznego na gruntowną modernizację stacji uzdatniania wody na pływalni” w Integracyj-
nym Centrum Dydktyczno – Sportowym w Łomiankach ul.  Staszica 2,  działka nr ewid.  143205-4 Łomianki Miasto Obr.
0003,3

1.2  Zakres stosowania
Zakres robót obejmuje dostawę i montaż urządzeń zgodnie z poniższym opisem w celu wykonania ,  instalacji

technologii uzdatniania wody basenowej dla zespołu dwóch niecek  .
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-
nie wszystkich robót przewidzianych w projekcie „Wykonanie projektu technicznego na gruntowną modernizację stacji uzdat-
niania wody na pływalni” w Integracyjnym Centrum Dydktyczno – Sportowym w Łomiankach ul. Staszica 2, działka nr ewid.
143205-4 Łomianki Miasto Obr. 0003,3 
– w zakresie technologii basenowej oraz wyposażenia obiektu w sprzęt związany 
z funkcjonowaniem basenów.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót montażowych i instalacyjnych:

- prace przygotowawcze na miejscu budowy nr CPV 45113000-2,  45212212-5,
- montaż urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej (filtry, pompy, itp.) nr   V
- wykonanie instalacji rurociągów technologicznych nr CPV 45231000-5, 45232000-2, 
- wykonanie  instalacji  elektrycznych  zasilania  urządzeń  technologicznych  (pompy,  szafy  sterujące,  itp.)  nr  CPV

45311000-0,  45317100-3, 45317200-4, 
- rozruch instalacji nr CPV 45232430-5
- urządzenia do basenów kąpielowych CPV 43324100-1

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.1  Opis instalacji technologii uzdatniania wody basenowej
Woda basenowa krąży w instalacji w tzw. "systemie zamkniętego obiegu w układzie laminarnym. Wprowadzanie

uzdatnionej wody do niecki basenu następuje poprzez system elementów dopływowych zamontowanych w dnie niecki. Z
niecki  woda  odprowadzana  będzie  rynną  przelewową,  a  następnie  rurociągami  do  zbiornika  przelewowego
(wyrównawczego). Następnie pompa zasysa wodę ze zbiornika i tłoczy do filtra. Kolejna pompa zasysa wodę basenową z
filtra  i  po  poddaniu  procesom  uzdatniania  tłoczy  do  basenu.  Układ  automatyki  steruje  wydajnościami  pomp.  Projekt
przewiduje następujące wersje technologii uzdatniania 
Filtracja  w  filtrach  podciśnieniowych  ze  złożem  wielowarstwowym  żwirowo  –  piaskowym  z  węglem  aktywnym  wraz
koagulacją oraz dezynfekcję sterylizatorem UV oraz podchlorynem sodu z korektą współczynnika pH. 
Dodatkowo  dozowany  jest  jeszcze  środek  będący  prekursorem  koagulacji,  którego  zadaniem  jest  stymulowanie
elektrycznych oddziaływań międzycząsteczkowych – kształtowanie tzw.  potencjału  „Zeta”,  oraz środek dezynfekcyjny w
wyniku dozowania którego w wodzie wytwarzany jest dwutlenek chloru będący środkiem dezynfekcyjnym.
Szczegółowy opis technologii znajduje się w projekcie.

2.2  Wykaz podstawowych materiałów i urządzeń do zamontowania
 Zespół filtrów podciśnieniowych ze złożem wielowarstwowym o wydajności  do 150 m3/h  pracujący w trybie

automatycznym
 Pompy - typu odśrodkowe 
 Szafy AKPiA zasilająco – sterujące
 Zawory klapowe  napędem pneumatycznym podwójnego oraz pojedynczego działania (zamykany sprężyną) z

dyskiem nierdzewnym.
 Dmuchawy bocznokanałowe do płukania powietrzem.
 Pompki dozujące z oprzyrządowaniem 
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 Urządzenie kontrolno pomiarowe parametrów chemicznych wody.
 Lampa UV   dawka 600 J/m2 przy przepływach jak w projekcie
 Wymienniki ciepła  rurowe
 Zbiornik wyrównawczy betonowy 
 Kompletne orurowanie wraz z armaturą.
 Wyposażenie sportowe 

2.3  Wymagania do materiałów i urządzeń

Wszystkie materiały (rury, kształtki, złącza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w aktualnych przepisach, posiadać odpowiednie atesty PZH oraz
deklaracje  zgodności  z  wymaganiami  dyrektyw europejskich.  Należy  stosować  urządzenia  typowo  wykorzystywane  do
uzdatniania wody basenowej..

Stosowane  do  uzdatniania  wody  basenowej  środki  chemiczne  muszą  spełniać  wymagania  jakościowe,  które
umożliwiają stosowanie ich do uzdatniania wody pitnej. Szczególnie odpowiednie atesty PZH.

Rurociągi, kształtki, armatura technologiczna powinny być wykonane z rur ciśnieniowych z PVC twardego łączone
za pomocą klejenia na ciśnienia min PN 10, średnice 20mm ÷ 315mm w pomieszczeniach i z PE100 SDR 17 w przypadku
rurociągów instalowanych w gruncie lub zalewanych w dnie niecek. 

Dodatkowo materiały i urządzenia powinny spełniać następujące warunki:
 nie powinny mieć widocznych uszkodzeń (wgnieceń, rys, pęknięć) na swojej powierzchni
 wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach
 każde urządzenie (filtry, pompy, dmuchawy) powinno posiadać fabryczne oznakowanie – tabliczkę znamionową
 każda rura  i  kształtka  powinna być  fabrycznie  oznakowana,  z  tym,  że  w przypadku rur  powinny być  podane

następujące podstawowe dane:
o (np wg ISO 161/1:1978:) ^ czynnik transportowany nazwa producenta  
o rodzaj materiału ^ oznaczenie szeregu ^ średnica zewnętrzna w mm
o grubość ścianki w mm ^ data produkcji - rok. m-c. Dzień ^ obowiązująca norma

 Kleje powinny być dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemożliwiających odparowanie lotnych substancji w
nich zawartych. Na żądanie odbiorcy, producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego
elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki  badań stwierdzających zgodność danej partii  wyrobów z
wymaganiami obowiązujących norm.

 Dostarczane w ramach projektu wyposażenie sportowe winny spełniać przepisy FINA, 

3. SPRZĘT

Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych i instalacyjnych pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1  Transport
Wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  elementów  wchodzących  w  skład  robót  instalacyjnych  i

montażowych, można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym. Każdorazowo należy uwzględniać zalecenia producenta co do transportu.

4.2  Składowanie
Wszystkie  materiały  wymagające  składowania  (rury,  kształtki,  materiał  filtracyjny,  urządzenia  itp.)  muszą  być

składowane w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym, zabezpieczonym przed opadem atmosferycznym oraz przed
możliwością  skażenia  substancjami  niebezpiecznymi.  Materiały  należy  zabezpieczyć  również  pod  względem
bezpieczeństwa przechodzących obok ludzi (dotyczy to zwłaszcza rur układanych w stos, aby nie nastąpiło niekontrolowane
rozsunięcie  się  stosu rur).  Urządzenia  o  znacznej  masie własnej  należy ustawiać na powierzchni  poziomej,  stabilnie  i
zabezpieczyć przed przewróceniem. Każdorazowo należy uwzględniać zalecenia producenta.

5.WYKONANIE ROBÓT

Wszelkie  prace  związane z  montażem instalacji  technologii  uzdatniania  wody basenowej  powinna wykonywać
specjalistyczna firma zajmująca się tego typu instalacjami.

5.1  Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede wszystkim:

 wyznaczyć  określić  w  budynku  miejsca  usytuowania  urządzeń  (przede  wszystkim  filtrów  i  zbiorników
wyrównawczych i pomp), 

 wyznaczyć miejsca składowania materiałów, drogę dojazdową do transportu urządzeń i rurociągów, ustalić miejsce
magazynowania, urządzenia i elementy instalacji zabezpieczonych przed kurzem i opadami atmosferycznymi do
wykonywania –zamontowania w pomieszczeniu technicznym,
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 plac budowy powinien być ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z ogólnymi wymaganiami
wynikającymi z przepisów.

 na czs prowadzenia prac demontażowych, szczególnie spawalniczych miejsce pracy powinno być odpowiednio
wyposażone w sprzęt ppoż. i środki pierwszej pomocy medycznej

5.2  Montaż urządzeń stacji uzdatniania wody

Wszystkie  urządzenia  stacji  uzdatniania  wody  należy  umieścić  w  miejscach  zaznaczonych  w  projekcie
wykonawczym. W przypadku urządzeń składających się z elementów należy urządzenia zmontować zgodnie z instrukcją
montażu producenta. Każdorazowo należy stosować się do zaleceń producenta.

Podczas montażu należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Rozmieszczenie i sposób montażu urządzeń powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami.

5.3 Montaż i przejścia rurociągów

Wszystkie przejścia rurociągów do pomieszczenia technicznego wykonać zgodnie z projektem wykonawczym za
pomocą pozostawienia otworów w ścianie – osadzenie przejść, zabetonowanie i doszczelnienie żywicami systemowymi. 

5.4  Wykonanie instalacji rurociągów technologicznych

5.4.1 Wymagania do wykonania instalacji
Instalacja  w pomieszczeniach technicznych zostanie wykonana z rur  PVC – U PN 10  łączonych za pomocą

klejenia (elementy z PVC) oraz połączeń kołnierzowych (elementy z PVC, elementy z PVC z elementami stali nierdzewnej,
lub żeliwnymi). Orurowanie stacji będzie prowadzone po ścianach, pod stropem, oraz nad posadzką i mocowane za pomocą
obejm zaciskowych z regulacją oraz wkładką gumową. 

Projekt  nie  przewiduje  prowadzenia  rurociągów  w  gruncie.  W  przypadku  wprowadzenia  zmian  i  wystąpienia
konieczności prowadzenia rurociągów w gruncie to iInstalacja bezciśnieniowa w gruncie,.np. rurociągi przelewowe z rynien
do zbiornika wyrównawczego  należy wykonywać z rur PVC – U PN 10 . 

Instalacja ciśnieniowa układana w gruncie lub w dnie niecek zostanie wykonana z rur PE100 SDR 17 PN 10 . Na
wykonanie rurociągów bezciśnieniowych do grawitacyjnego odprowadzenia wody dopuszcz się stosowanie rur PE SDR 26
lub rur kanalizacyjnych pod warunkiem, że będą one posiadały atesty PZH dopuszczjące do kontaktu z wodą spożywczą. 

Wszystkie połączenia rurociągów z urządzeniami i kształtkami powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich
szczelność.

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  poprawne  i  solidne  wykonanie  mocowań  rur,  oznakowanie  ich  strzałkami
obrazującymi  kierunek  przepływu,  umieszczenie  w  pomieszczeniu  technicznym  laminowanych  rysunków  schematów
poszczególnych instalacji technologicznych, oznakowanie armatury zgodnie ze schematami oraz wykonanie prób instalacji: 
 próby szczelności dla instalacji,
 próby działania poszczególnych elementów wyposażenia, 
 próby działania całości instalacji.

Przed  przystąpieniem  do  prób  należy  instalację  kilkakrotnie  przepłukać  czystą  wodą.  Po  napełnieniu  i
odpowietrzeniu  instalacji  odbywa  się  próba  szczelności  na  ciśnienie  statyczne.  W  czasie  tej  próby  należy  sprawdzić
wszystkie miejsca połączeń. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelności (braku śladów przecieku) można przystąpić do próby
szczelności na ciśnienie próbne. Jako ciśnienie próbne należy przyjąć 1,5 ciśnienia roboczego. Za ciśnienie robocze należy
przyjąć masksymalne ciśnienie jaki może wytworzyć pompa zasilająca dany obieg wody. Rurociągi wodociągowe należy
poddać próbie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami , a wszczególności na 1,5 ciśnienia roboczego, ale nie
mniej niż 10 bar.

. Instalację – rurociągi uważa się za szczelne, jeżeli w ciągu 20 minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian
ciśnienia. Po próbie szczelności instalacji wykonać próbę działania poszczególnych urządzeń (pomp, dmuchaw) a następnie
wykonać próbę działania całej instalacji.

5.4.2  Czynniki wpływające na proces wykonania i jakość instalacji

Temperatura i wytrzymałość 
Wykonywanie instalacji przy temperaturze niższej niż 5°C, pociąga za sobą zmniejszenie ciągliwości materiałów

oraz zmniejszenie skuteczności klejenia. Podczas transportu urządzeń i materiałów należy zwrócić szczególną uwagę na to,
aby nie dochodziło do uszkodzeń mechanicznych (uderzeń, otarć), co może spowodować zmniejszenie wytrzymałości a
nawet całkowitą jego nieprzydatność do wbudowania w instalację.

5.4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury,  filtry,  pompy  z  różnych  tworzyw  termoplastycznych,  stali  nierdzewnej,  żeliwa  nie  wymagają  żadnego
zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnątrz ani wewnątrz. Przewodów wykonanych z tworzyw, nie należy malować ani
powlekać agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami. Antykorozyjnie należy zabezpieczyć elementy mocowania rur oraz
śruby. 

5.5 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urządzeń technologicznych

B/62



PROJEKT PRZEBUDOWY KRYTEJ PŁYWALNI  W ŁOMIANKACH W ZAKRESIE WYKONANIA   MODERNIZACJI  STACJI UZDATNIANIA WODY 
W NIECKACH BASENOWYCH NA PŁYWALNI  

Wszystkie  urządzenia wymagające zasilania  elektrycznego,  powinny być podłączone przez wykwalifikowanego
elektryka zgodnie z projektem elektrycznym i wymaganiami producenta. Urządzenia powinny posiadać odpowiedni stopień
wodoszczelności  IP  stosownie  do  lokalizacji  ich  w  pomieszczeniach.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  izolację
przewodów i połączeń elektrycznych.

Podczas montażu urządzeń elektrycznych należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących obchodzenia
się z prądem elektrycznym. 

5.6 Rozruch instalacji technologicznej

Po  wykonaniu  całości  robót  instalacyjnych  wykonawca  dokonuje  rozruchu  całości  instalacji  i  przeprowadza
szkolenie  osób  mających  obsługiwać  instalację.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  eksploatatorowi
szczegółowych instrukcji obsługi urządzeń i całości instalacji.

Rozruch  oraz  eksploatacja  powinna  odbywać  się  ściśle  według  wymagań  zawartych  w  instrukcjach  obsługi.
Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawność instalacji w okresie gwarancji zgodnie z warunkami umowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów w trakcie wykonywania prac. Kontrola
jakości polega na sprawdzeniu:

 dokumentacji technicznej instalowanych materiałów i urządzeń,
 wymaganych atestów i certyfikatów,
 zgodności wykonania z projektem technicznym,
 poprawności wykonania każdego rodzaju robót,
 poprawności wykonania prób szczelności i rozruchu.

7. OBMIAR ROBÓT

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich odnoszą się ustalenia tego

punktu.  Dla umów ryczałtowych obmiar  sprowadza się  jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót  dla

potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty

można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i

szczegółowych specyfikacjach  technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze

robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie

obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i

zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach

podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją

umowy.

Długości i  odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii  osiowej.

Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą

wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w

tonach lub kilogramach. Długości rurociągów w metrach, a ilości elementarne (kształtki, zawory, itp.) w sztukach.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

W procesie realizacji wykonania instalacji technologicznej mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe.

Odbiory  częściowe  odnoszą  się  do  poszczególnych  etapów  robót.  W  związku  z  tym,  ich  zakres  obejmuje:

sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów. 

Przed przekazaniem instalacji technologicznej do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który polega

na: sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień usunięcia

usterek  i  innych  niedomagań,  w  szczególności  sprawdzenia  protokołów  z  prób  szczelności,  sprawdzenie  aktualności

dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia
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Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru

inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli  w trakcie odbioru jakieś wymagania nie

zostały spełnione lub też nie ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich

usunięcia.

Instalacja powinna być odebrana przez Urząd Dozoru Technicznego (filtry ciśnieniowe).

Podstawą płatności  są ceny jednostkowe poszczególnych  pozycji  zawartych w wycenionym przez wykonawcę

przedmiarze robót. Procedura fakturowania i sposób realizowania płatności powinny być zawarte w umowie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1 Normy

Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i  normatywami.  W  wyjątkowych
przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.
Wyszczególnienie najważniejszych norm:

 DIN 19643–Uzdatnianie wody w basenach do pływania i w basenach kąpielowych.
 PN-81/B-10700.00–Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.

Wspólne wymagania i badania.
 PN-EN  1452-1:2000–Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.
 PN-IEC  60364-1:2000–Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i  wymagania

podstawowe.
 PN-B-73002:1996 -Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.
 PN-85/M-34140–Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania odbiorcze.
 PN-EN 1333: 1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN
 PN-EN  1452-1:2002  Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodów  z  niezmiękczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne
 PN-EN  1452-2:2002  Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodów  z  niezmiękczonego

polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury
 PN-EN  1452-3:2002  Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodów  z  niezmiękczonego

polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody: Kształtki
 PN-EN  1452-4:2002  Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodów  z  niezmiękczonego

polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze
 PN-EN  1452-5:2002  Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodów  z  niezmiękczonego

polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie. 
 PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)
 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
 PN-ISO 4064-2+Adl: 1997Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

instalacyjne.
 PN-84/B-0 170 I Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
 PN-92/B-O 1706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706: 1992/ Azl:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
 PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i

środki techniczne ochrony przed hałasem.
 PN-87/B-02151.02  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach.  Dopuszczalne

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 PN-87/B-02151.03  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach.  Izolacyjność

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń cieplej wody użytkowej. Wymagania
 PN-71/B-10420 Urządzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-81/B-10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.

Wspólne wymagania i badania.
 PN-81/B-10700.04  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.

Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu.
 PN-B-10702: 1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
 PN-B-10720: 1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania

i badania przy odbiorze.
 PN-B-73001: 1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania.
 PN-B-73002: 1996  Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.
 PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.
 PN-70/N-0 1270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
 PN-70/N-0 1270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników.
 PN-70/N-0 1270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.
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ISO 10508: 1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems.
PrPN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych).
Część I: Wymagania ogólne

 PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych i ogólne
wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym.

 EN 12731Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: 1,2.3.5.7
ZA T/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat  technicznych.  Rury i  kształtki  z  niezmiękczonego polichlorku
winylu)  (PVC-U)  i  elementy  łączące  w  rurociągach  ciśnieniowych  do  wody.  Centralny  Ośrodek  Badawczo
-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

 ZA T/97-01-010 Zalecenia  do  udzielania  aprobat  technicznych.  Kształtki  i  elementy  łączące  w  rurociągach,
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.

 ZA T/97-01-013Zalecenia do udzielania  aprobat  technicznych.  Rury i  kształtki  z  tworzyw termoplastycznych w
instalacjach cieplej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i
badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, czerwiec 1999 r.

 PN-EN 13451-1:2002  Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody
badań.

 PN-EN  13451-3:2002  Wyposażenie  basenów  pływackich.  Część  3:  Dodatkowe  szczegółowe  wymagania
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych przeznaczonych do wymiany wody.

 PN-EN  13451-8:2002  Wyposażenie  basenów  pływackich.  Część  8:  Dodatkowe  szczegółowe  wymagania
bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych wody.  

 PN-EN 13451-10:2005 (U) Wyposażenie basenów pływackich.  Część 10: Dodatkowe szczegółowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań podestów nurkowych, trampolin nurkowych i wyposażenia dodatkowego.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami.
 Ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z

późniejszymi zmianami .
 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia

9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dz. U. z dnia
15.02.1994.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Departament Zdrowia Publicznego. Wymagania Sanitarno – Higieniczne
dla krytych pływalni. Opracował mgr inż. Czesław Sokołowski

ST-AiSS.1  APARATURA  I  SPRZĘT  STERUJĄCY  CPV-31682210-5
(MODERNIZACJA CENTRAL WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNYCH).

1. 1.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia
„ Przebudowa krytej  pływalni   w Łomiankach w zakresie wykonania modernizacji   stacji  uzdatniania wody w nieckach
basenowych na pływalni w ramach zadania" wykonanie projektu technicznego na gruntowną modernizację stacji uzdatniania
wody na pływalni".  Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe  w Łomiankach ul.Staszica 2, 05-092 Łomianki, dz. Nr
ewid. 62/62, jedn. Ewid. 143205_4, Łomianki -miasto,obr.:0003,3”.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robót objętych specyfikacją

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
modernizacją  basenowych  central  wentylacyjno  -  klimatyzacyjnych.  Specyfikacja  techniczna  będzie  stosowana  jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót.

Ogólny zakres robót objętych specyfikacją:
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 Demontaż  istniejącej  instalacji  sterowania  w  basenowych  centralach  wentylacyjno  –  klimatyzacyjnych  z
wyłączeniem  zaworu  regulacyjnego  nagrzewnicy  (demontaż  czujników  temperatury  i  wilgotności,  presostatów
filtrów i wentylatorów, istniejącego okablowania sterującego, siłowników od przepustnic i zaworu regulacyjnego).

 Montaż dodatkowej przepustnicy recyrkulacyjnej
 Dostawa  i  montaż  przemienników  częstotliwości  IP66  do  każdego  z  wentylatorów  (lokalizacja  falowników

bezpośrednio na obudowie centrali lub na stelażu ustawionym w bezpośredniej bliskości obudowy centrali). 
 Dostawa  i  montaż nowej  szafy  zasilająco  sterującej  do  każdej  centrali  wentylacji  basenowej  z  zabudowanym

panelem dotykowym 3,5” - 2 kpl.
 W  rozdzielnicy  poprzedzającej  wymiana  aparatów  zabezpieczających  wymienione  wyżej  szafy  oraz  montaż

wyłączników różnicowo – prądowych o charakterystyce „U” – 2 kpl.
 Dostawa i montaż przetwornika wilgotności na nawiewie i wywiewie (po 2 szt. w każdej centrali).
 Dostawa i montaż przetwornika ciśnienia (do pomiaru wydajności i zabrudzenia filtrów) – łącznie po 4 szt. w każdej

centrali.
 Dostawa i montaż czujników temperatury (nawiew, wywiew, przed nagrzewnicą, na powrocie czynnika grzewczego,

na wyrzutni) - 1 kpl w każdej centrali.
 Dostawa i montaż siłowników przepustnic wentylatorów ze sprzężeniem zwrotnym – 1 kpl w każdej centrali. 
 Dostawa i montaż siłownika zaworu nagrzewnicy – 1 szt w każdej centrali.
 Okablowanie centrali 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych

Do prac towarzyszących, związanych z modernizacją automatyki central, należy usunięcie i wywiezienie odpadów z obiektu
(ze zdemontowanej automatyki). Robót tymczasowych nie przewiduje się.

1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty instalacyjne nie będą prowadzone na zewnątrz budynku. Teren na zewnątrz ani wewnątrz budynku nie wymaga
dodatkowego  zabezpieczenia.  Zaplecze  dla  potrzeb  wykonawcy  przewiduje  się  w  pomieszczeniu  wskazanym  przez
Zamawiającego. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień (Kody CPV):
31682210-5  Aparatura i sprzęt sterujący

1.6. Określenia podstawowe

Wydajność nominalna centrali klimatyzacyjnej – wielkość strumienia objętościowego powietrza nawiewanego, wyrażona
w m3/h. 
Pozostałą terminologię przyjęto zgodnie z terminologią zawartą w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL w 2002 roku oraz w „Wymaganiach Technicznych - Zeszyt 1, 5 i 7”,
opracowanych również przez COBRTI INSTAL. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót

Podstawą do wykonania prac jest dokumentacja PN:
„ Przebudowa krytej  pływalni   w  Łomiankach  w  zakresie  wykonania  modernizacji   stacji  uzdatniania  wody w
nieckach  basenowych  na  pływalni  w  ramach  zadania"  wykonanie  projektu  technicznego  na  gruntowną
modernizację stacji uzdatniania wody na pływalni".  Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe  w Łomiankach
ul.Staszica 2, 05-092 Łomianki, dz. Nr ewid. 62/62, jedn. Ewid. 143205_4, Łomianki -miasto,obr.:0003,3”.
Całość robót należy wykonać zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.  
Wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w dalszej części niniejszej specyfikacji. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów
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Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie
aprobat  i  kryteriów  technicznych  dotyczących  materiałów  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  10  z  1995  r.  poz.  48  oraz
rozporządzeniem zmieniającym w/w rozporządzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr
22 poz. 216), oraz PE–EN–45014 „Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców”. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w
razie  ich  braku  powinny  mieć  decyzje  dopuszczające  je  do  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez  jednostki
upoważnione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
Wyroby zamontowane na budowie muszą odpowiadać wymaganiom dotyczącym wyrobów stosowanych w instalacjach
wentylacyjnych, zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i  odbioru instalacji  wentylacyjnych” Zeszyt  5 COBRTI
INSTAL, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
W  celu  zapewnienia  odpowiedniego  stanu  technicznego  i  jakości  materiałów  i  urządzeń,  przeznaczonych  do  robót
budowlano – instalacyjnych, ich dostawa powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu miejsc do ich składowania i
magazynowania. Przyjęcie materiałów na plac budowy powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych
materiałów. Dostarczane na miejsce składowania urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z
danymi  wytwórcy,  przeprowadzić  oględziny  stanu  opakowań  materiałów,  części  składowych  urządzeń  i  kompletnych
urządzeń.  Urządzenia  przewidziane  do  zamontowania  powinny  mieć  trwale  przymocowaną  tabliczkę  znamionową,
zawierającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, numer kolejny wyrobu, znak kontroli technicznej.
Parametry techniczne zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń muszą być zgodne z wymaganiami podanymi w
dokumentacji  technicznej  i  w  niniejszym  dokumencie  oraz  muszą  odpowiadać  wymaganiom  obowiązujących  norm  i
przepisów. Zastosowanie na budowie wyrobów i materiałów innych, niż określone w projekcie, możliwe jest wyłącznie za
zgodą Projektanta i Zamawiającego.  
Szczegółowe wymagania dotyczące najistotniejszych urządzeń,  wyrobów i  materiałów podano poniżej  w dalszej  części
niniejszego opracowania.  

3. SPRZĘT

Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego  powinien dysponować: 
 samochodem dostawczym lub skrzyniowym umożliwiającym transport materiałów i drobnych urządzeń
 drabinami i rusztowaniem systemowym np. typu warszawskiego do wysokości 3 m
 narzędziami monterskimi (elektronarzędzia, praska do tulejek kablowych, szczypce, wkrętaki, itp.)
 Przyrządy do pomiarów parametrów powietrza oraz parametrów elektrycznych (multimetr uniwersalny, cęgi Dietza,

U-rurka lub mikromanometr, termometr i higrometr o dużej dokładności, anemometr,  itp.)

Używany sprzęt powinien spełniać wymogi BHP. 

4. TRANSPORT

Transport,  załadunek  i  rozładunek  powinien  odbywać  się  za  pomocą  sprzętu  odpowiednio  dostosowanego  do  masy i
gabarytów urządzeń. Elementy te powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się podczas transportu. Należy zwrócić
uwagę, aby podczas transportu, rozładunku i ustawiania na właściwym miejscu nie uszkodzić elementów wewnętrznych szaf
zasilająco – sterujących ani falowników. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty montażowe instalacji zasilającej i sterującej, będącej przedmiotem niniejszego opracowania, powinny być wykonane
zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami BHP, oraz zaleceniami
szczegółowymi producentów zastosowanych materiałów i urządzeń. 
Jeżeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych bądź elektrycznych wykonywane będą dalsze roboty
budowlano montażowe  i  wykończeniowe,  mogące  spowodować  uszkodzenie  wyżej  wymienionych  urządzeń,  należy  te
urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. 
Zakres czynności do wykonania podano w p. od 5.3 i 5.4 niniejszej Specyfikacji.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

 Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę powinna być
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności  pod kątem możliwości  technicznych realizacji
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projektowanej  instalacji  z  zastosowaniem  proponowanych  w  projekcie  materiałów  i  rozwiązań  technicznych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również BHP. 

 Zastosowanie innych, niż proponowane w dokumentacji, materiałów lub urządzeń możliwe jest jedynie za zgodą
autora tej dokumentacji i Zamawiającego oraz pod warunkiem, że parametry zastosowanych materiałów i urządzeń
spełniają wymagania podane w projekcie i niniejszej specyfikacji.

 Zastosowanie innych, niż proponowane w projekcie, materiałów lub urządzeń nie może powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej instalacji. Kryterium oceny trwałości zastosowanych materiałów i urządzeń będzie okres,
na jaki udzielana jest gwarancja przez ich producentów. 

5.3. Demontaż starej instalacji sterowania 

Przed  przystąpieniem  do  robót  montażowych  należy  zdemontować  obecnie  istniejące  elementy  automatyki  oraz
okablowanie wewnątrz central wentylacyjnych i na zewnątrz, łączące centrale z obecnie istniejącymi szafami zasilająco –
sterującymi. 

5.4. Zestawienie czynności montażowych

Poszczególne elementy automatyki oraz szafa zasilająco - sterująca powinny być zamontowane tak, aby zapewniony był do
nich dostęp ze względów technologiczno – eksploatacyjnych. 
Czynności związane z montażem nowego systemu sterowania:

 Wycięcie otworu do zamontowania przepustnicy recyrkulacyjnej
 Montaż przepustnicy recyrkulacyjnej
 Montaż na stelażu szaf zasilająco – sterujących do każdej z central basenowych.
 Montaż  czujników  temperatury,  przetworników  wilgotności  i  ciśnienia  oraz  siłowników  przepustnic  wewnątrz

centrali.
 Montaż siłowników zaworów regulacyjnych przy nagrzewnicach
 Montaż  przemienników  częstotliwości  (falowników)  dla  każdego  z  wentylatorów.  Falowniki  powinny  być

zamontowane tak, aby był do nich dostęp serwisowy, ale również aby zapewnione było chłodzenie falownika.  
 Wykonanie okablowania sterującego, łączącego poszczególne elementy automatyki z szafą zasilająco - sterującą.

Wszystkie przewody sterujące wykonać jako ekranowane. 
 Wykonać  okablowanie  zasilające  silniki  wentylatorów.  Do  połączenia  falownika  z  wentylatorem  zastosować

przewody w ekranie, który należy podłączyć po stronie silnika i falownika. 
 Wymienić wyłączniki zwarciowe w rozdzielnicach poprzedzających szafy central basenowych. 
 W rozdzielnicach  poprzedzających  szafy  central  basenowych zamontować wyłączniki  różnicowo  –  prądowe  o

charakterystyce „U”, nadające się do współpracy z przemiennikami częstotliwości. 

6. URUCHOMIENIE ZAMONTOWANEJ INSTALACJI

Przed uruchomieniem wykonanej instalacji należy:
 Sprawdzić poprawność podłączenia falowników i silników.
 Sprawdzić napięcie na poszczególnych fazach instalacji zasilającej

Czynności związane z uruchomieniem centrali wentylacyjnej:
 Sprawdzenie poprawności  połączeń elektrycznych i sterujących pomiędzy szafą a centralą i  pomiędzy szafą a

urządzeniami peryferyjnymi takimi jak pompa obiegowa c.t., czujnik temperatury zewnętrznej i zawór regulacyjny
nagrzewnicy. 

 Załączenie szafy zasilająco – sterującej
 Załączenie pompy ciepła technologicznego i sprawdzenie poprawności jej funkcjonowania.
 Sprawdzenie  i  ewentualna  korekta  nastaw  podstawowych  parametrów  pracy  w  sterowniku  centrali  (nastawa

wydajności, nastawa temperatury powietrza  itp.).
 Sprawdzenie kierunku otwierania się przepustnic w stosunku do sygnału sterowania
 Włączenie wentylacji, sprawdzenie, czy wirniki wentylatorów obracają się we właściwych kierunkach i czy praca

wentylatorów nie powoduje niepokojących wibracji. 
 Oględziny pracującej centrali, sprawdzenie, czy automatyka centrali nie zgłasza żadnych alarmów i niesprawności.
 Kalibracja czujników temperatury i wilgotności

7. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI 

Przed  przystąpieniem  do  badań  wykonanej  instalacji  należy  sprawdzić  kompletność  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  zamontowanych  materiałów  i  urządzeń  do  stosowania  na  terenie  Polski,  kompletność  dokumentów
potwierdzających zastosowanie tych materiałów i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności dla materiałów i
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urządzeń  zamontowanych  na  zewnątrz  budynku,  oraz  kompletność  dostarczonych  przez  wykonawcę  dokumentów,
dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych zmodernizowanej instalacji (w tym danych technicznych wszystkich
zamontowanych urządzeń), dokumentów inwentarzowych (rysunków powykonawczych, schematów instalacji) i dokumentów
dotyczących  eksploatacji  i  konserwacji  (instrukcji  obsługi  centrali,  protokołu  potwierdzającego  przeszkolenie  służb
eksploatacyjnych w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń i instalacji).
Następnie należy dokonać przeglądu zamontowanych materiałów i urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem oraz z
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. Należy również sprawdzić poprawność wykonania instalacji i jej stan
techniczny  oraz  dostępność  urządzeń  dla  pracowników obsługi  pod  względem możliwości  przeprowadzania  czynności
konserwacyjnych. 
Przed  załączeniem  centrali  klimatyzacyjnej  należy  przeprowadzić  pomiary  kontrolne  stanu  izolacji  okablowania
elektrycznego  oraz  badania  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej.  Wyniki  badań  powinny  być  przekazane
Zamawiającemu w formie stosownych protokołów.
Po wykonaniu tych badań można przystąpić do kontroli działania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Celem kontroli
jest potwierdzenie poprawności działania poszczególnych elementów jak i całej wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie. Należy sprawdzić, czy poszczególne elementy instalacji działają z wymaganą efektywnością. 
Próbna eksploatacja instalacji powinna trwać nieprzerwanie przez 72 godziny. 
Czynności sprawdzające, jakie należy wykonać podczas próbnej, 72 godzinnej eksploatacji:

 Sprawdzenie,  czy centrala  uzyskuje nastawione wydajności  powietrza  nawiewanego i  wywiewanego i  jakie są
spadki ciśnienia na poszczególnych króćcach przyłączeniowych centrali przy wydajności nominalnej. 

 Sprawdzenie  realizacji  głównych  funkcji  (ogrzewania,  usuwania  wilgoci  i  wentylacji)  poprzez  zmianę  nastaw
wilgotności  i  temperatury  powietrza  i  obserwację  zachowania  się  urządzenia  przy  różnych  nastawach  tych
parametrów. 

 Po nastawieniu wilgotności  mniejszej  od zmierzonej automatyka powinna realizować funkcję usuwania
wilgoci z powietrza w hali basenowej, powinna zwiększać udział powietrza zewnętrznego w stosunku do
recyrkulacyjnego. 

 Po nastawieniu temperatury mniejszej  od zmierzonej  automatyka powinna otwierać zawór regulacyjny
nagrzewnicy i zwiększać temperaturę powietrza nawiewanego. 

 Po osiągnięciu  zadanych  parametrów powietrza  automatyka  powinna zmniejszyć  swoją  wydajność  w
stosunku do nominalnej.

 Sprawdzenie osiąganych maksymalnych temperatur powietrza nawiewanego przy różnych opcjach pracy instalacji
– podczas osuszania poprzez nastawę temperatury w hali basenowej o kilka °C wyższej w stosunku do zmierzonej
w pomieszczeniu. 

 Sprawdzenia funkcji bezpieczeństwa (działania wyłączników serwisowych, funkcji przeciwzamrożeniowej, itp.). 
 Sprawdzenie zachowania się instalacji po wyłączeniu i ponownym załączeniu napięcia zasilającego.

Pozytywna  ocena  prób  i  pracy  centrali  w  okresie  próbnej,  72  godzinnej  eksploatacji   stanowi  podstawę  do  podjęcia
czynności odbiorowych przez komisję odbioru technicznego instalacji.

8. OBMIAR INSTALACJI

Jednostki obmiarowe dla realizowanego zadania inwestycyjnego:
 szt. – urządzenia i elementy wentylacyjne, hydrauliczne i elektryczne;
 kpl – instalacja sterowania;

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

9. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania i badania przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych określa PN – EN 12599. 

9.1. Odbiór końcowy

Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy
oraz inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego i kierownik obiektu. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji
następujące dokumenty: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy,
 dziennik budowy,
 protokoły wykonanych prób i badań,
 świadectwa jakości i niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
 instrukcje obsługi urządzeń.
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W NIECKACH BASENOWYCH NA PŁYWALNI  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną instalacji i niniejszą Specyfikacją oraz z ewentualnymi zapisami w

dzienniku budowy dotyczącymi zmian zastosowanych materiałów i urządzeń.

10. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
 stan placu budowy, czy wywieziono odpady po demontażu starej instalacji.

11.DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Dokumentacja projektowa

Podstawą do wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego są:
 Niniejsza specyfikacja,
 Dokumentacja  techniczna  p.n.  „ Przebudowa  krytej  pływalni   w  Łomiankach  w  zakresie  wykonania

modernizacji  stacji uzdatniania wody w nieckach basenowych na pływalni w ramach zadania" wykonanie
projektu  technicznego  na  gruntowną  modernizację  stacji  uzdatniania  wody  na  pływalni".  Integracyjne
Centrum Dydaktyczno-Sportowe  w Łomiankach ul.Staszica 2, 05-092 Łomianki, dz. Nr ewid. 62/62, jedn. Ewid.
143205_4, Łomianki -miasto,obr.:0003,3”.

 Przedmiar instalacji.

11.2. Normy i Rozporządzenia

 PN – B – 01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
 PN – EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.
 PN – EN 12599 - Wentylacja budynków. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych

instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  05  lipca  2013  r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami).
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PROJEKT PRZEBUDOWY KRYTEJ PŁYWALNI  W ŁOMIANKACH W ZAKRESIE

WYKONANIA MODERNIZACJI  STACJI UZDATNIANIA WODY W NIECKACH

BASENOWYCH NA PŁYWALNI W RAMACH ZADANIA" WYKONANIE PROJEKTU

TECHNICZNEGO NA GRUNTOWNĄ MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY

NA PŁYWALNI". 

Adres inwestycji: INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO-

                                              SPORTOWE W ŁOMIANKACH

Inwestor: INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWE
 W ŁOMIANKACH 

                                                   UL.STASZICA 2, 
05-092 ŁOMIANKI, 
DZ. NR EWID. 62/62,
JEDN. EWID. 143205_4, ŁOMIANKI -MIASTO,
OBR.:0003,3

Kategoria obiektu 

budowlanego:                      XV

Stadium: PRZEDMIAR ROBÓT

Numer projektu: PT- 36/2016

Jednostka Projektowa: PTASZYŃSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszyński

ul. Dr Ireny Białówny 9/6

15-437 Białystok

Opracował: mgr inż. arch. Roman Ptaszyński BŁ-POKK-11/2003

BIAŁYSTOK  30 listopad 2016 r
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Inwestor:
Integracyjne Centrum Dydaktyczno - Sportowe
ul. Staszica 2
05-092 Łomianki

Wykonawca:
Ptaszyński Architektura Roman Ptaszyński
ul. dr. Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Gruntowna modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni

Adres budowy: ul. Staszica, 05-092 Łomianki

Obiekt: Pływalnia

Rodzaj robót: Instalacje sanitarne

Charakterystyka robót: Zakres opracowania projektowego obejmuje dokonanie zmian sposobu uzdatniania 
wody basenowej w celu zagwarantowania spełniania warunków fizykochemicznych i mikrobiologicznych 
wody określonych w dokumentach jak wyżej. Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie atrakcji wodnych 
zainstalowanych w basenie rekreacyjnym. Modernizację układu wentylacyjnego z nową automatyką oraz 
wymagane roboty budowlane .

Kody CPV:
31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Data oprac.: 2016-12-14

Podstawa opracowania: KNR 4-04I, KNR 4-02W, AW, KNR 7-07W, KNR 7-07, KNR 2-17, KNR 2-28, KNR 7-08, 
KNR 2-15, KNNR 4, KNR 2-15U, KNNR 11, KSNR  5, KNR 7-06, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 19-01, KNR 2-02, KNR 
2-02W, KNR 2-15W, KNR 4-01W

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego.

Dokumentacja projektowa opracowana przez : Ptaszyński Architektura Roman Ptaszyński
ul. dr. Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Sporządził:
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Przedmiar robót
Gruntowna modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ; 05-092 Łomianki; ul. Staszica Nr 2
(kod - miejscowość)

Lp. Podstawa
ustalenia

Opis robót Jedn.
miary

Obmiar

 

1. Technologia wody basenowej

1 2 3 4 5

 

1.1. Roboty demontażowe
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy

1 2 3 4 5

 1.1.1 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-02W0

Demontaż zbiorników filtracyjnych wraz z orurowaniem
z wytransportowaniem  całości na zewnątrz budynku.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.1

szt 1,00

1.1.2 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-04I1101-
02-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu 
samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 
km - analogia - wywóz odpadów powstałych w wyniku 
demontażu filtra
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.1

m3 2,50

1.1.3 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-04I1101-
05-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i 
wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem 
ciężarowym - następne 9 km.
krotność= 9,00
Nr Spec.: 5.1

m3 2,50

1.1.4 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-02W0422-
07-020

Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100 kg
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.1

szt 2,00

1.1.5 wg nakładów
rzeczowych
-060

Koszt utylizacji odpadów  .
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.1

m3 2,50

1.2. Basen sportowy.

1 2 3 4 5

 

1.2.1. Urządzenia technologii wody basenowej basenu sportowego .
Kod CPV: 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
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1 2 3 4 5

 1.2.1.1 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Dostawa i montaż baterii dwóch filtrów, otwartych, 
podciśnieniowych z dnem dyszowym, okrągłych o 
średnicy 1800 mm o łącznej powierzchni filtracyjnej 5 
m2 .
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.2.1.2 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Dostawa złoża do wypełnienia zbiornika filtracyjnego o
powierzchni 5 m2 materiałem filtracyjnym : żwir 
filtracyjny fi 3 - 5 mm (warstwa 10 cm), żwir filtracyjny 
o granulacji 2,0 - 3,0 mm (warstwa 10 cm), zwir 
filtracyjny o granulacji 1-2 mm (warstwa 10 cm), 
piasek filtracyjny o granulacji 0,4 - 0,8 mm - (warstwa 
50 cm) węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego o 
granulacji 0,5 - 2,5 mm (warstwa 30 cm)
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.2.1.3 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-07W0101-
01-090

Dostawa i montaż pomp obiegowych z prefiltrem Q 
=140 m3/h przy H=11 m H2O, P=5,5 kW obroty do 
1500 obr/min. Korpus pompy z brązu lub żeliwny  
powlekana tworzywem wewnątrz i na zewnątrz.
Np.: HERBORNER X 125-250A0554C DN 150/125 (lub
równoważna)
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.2.1.4 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-070101-
02-090

Dostawa i montaż pomp Q = 70 m3/h przy H=14 m 
H2O, P=4,0 kW obroty do 1500 obr/min. Korpus 
pompy z brązu lub żeliwna  powlekana tworzywem 
wewnątrz i na zewnątrz.
np.: Herborner F 065-2200A 0404C DN 100/65 (lub 
równoważne)
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 2,00

1.2.1.5 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-170201-
01-020

Wentylator boczno kanałowy o mocy 5,5 kW, Q=240 
m3/h przy H=250 mbar - dmuchawa wzruszania złoża  .
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.2.1.6 wg nakładów
rzeczowych
AW-050

Podkłady gumowe grubości min. 25 mm  pod pompy i 
dmuchawy
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

m2 0,30

1.2.1.7 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-070201-
01-090

Kompresor tłokowy do zasilania napędów 
pneumatycznych wraz z instalacją doprowadzającą 
powietrze do zaworów pneumatycznych - sprężarka 
bezolejowa o wyd. 200 l/min, 8bar, 1,1kW
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.2.1.8 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280207-
06-020

Przepustnice zaporowe  DN 250 (fi 280) z dyskiem 
nierdzewnym, z napędem pneumatycznym dwustronnego
działania, elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi w 
skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach 
M20x270
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00
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1.2.1.9 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280207-
05-020

Przepustnice zaporowe DN200 (fi 225), z dyskiem 
nierdzewnym, z napędem pneumatycznym dwustronnego
działania, elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi w 
skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach 
M20x230
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 2,00

1.2.1.10 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280207-
05-020

Przepustnice zaporowe  DN200 (fi 225) z dyskiem 
nierdzewny, z napędem pneumatycznym i sprężyną 
zamykającą, elektromagnetycznym zaworem sterującym
3/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi w 
skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach 
M20x210
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.2.1.11 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280207-
04-020

Przepustnice zaporowe  DN150 (fi 160) z dyskiem 
nierdzewnym, z napędem pneumatycznym dwustronnego
działania, elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi w 
skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach M20
x200
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.2.1.12 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280207-
03-020

Przepustnice zaporowe  DN125 (fi 140) z dyskiem 
nierdzewnym, z napędem pneumatycznym dwustronnego
działania, elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi w 
skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach 
M16x170
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 4,00

1.2.1.13 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280207-
02-020

Przepustnice zaporowe  DN 80 (fi 90) z dyskiem 
nierdzewnym, z napędem pneumatycznym dwustronnego
działania, elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi w 
skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach 
M16x120
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00
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1.2.1.14 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280207-
01-020

Przepustnice zaporowe  DN50 (fi 63) z dyskiem 
nierdzewnym, z napędem pneumatycznym dwustronnego
działania, elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi w 
skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach 
M16x120
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.2.1.15 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080103-
02-020

Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych do 
pomiaru wydajności filtracji pojedynczego filtra na 
rurociągu fi 140 .
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 2,00

1.2.1.16 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080103-
02-020

Przepływomierz DN 200 Q 80 - 400 m3/h
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.2.1.17 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-150111-07-
090

Kołnierzowe  kompensatory drgań rur o średnicy 
nominalnej 150 mm
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.2.1.18 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-150111-07-
090

Kołnierzowe  kompensatory drgań rur o średnicy 
nominalnej 125 mm
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.2.1.19 wg nakładów
rzeczowych
KNNR 40141-010-
090

Wodomierze śrubowe o średnicy nominalnej 50 mm 
kołnierzowe z nadajnikiem do zdalnego pomiaru 
objętości i strumienia objętości wody.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.2.1.20 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15U0111-
06-020

Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 50 
mm - 2"
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.2.1.21 wg nakładów
rzeczowych
KNNR 110208-04-
020

Zawór elektromagnetyczny Danfoss Dn 50 mm (2")
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.2.1.22 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280608-
04-090

Stacja dozowania : pompka dozująca o wydajności 
0,006-10 l/h głowica PP, Sterowanie wł./wył., sygnał 
impulsowy, sygnał analogowy, 2-stopniowe 
monitorowanie poziomów, 2 parametryzowalne 
przekaźniki wyjściowe. Zestaw ssący, zawór dozujący. 
Stacja dozowania promotora koagulacji i koagulanta.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 2,00

1.2.1.23 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280608-
04-090

Stacja dozowania korektora pH : pompka dozująca o 
wydajności 0,006-10 l/h głowica PP. Sterowanie 
wł./wył., sygnał impulsowy, sygnał analogowy, 2-
stopniowe monitorowanie poziomów, 2 
parametryzowalne przekaźniki wyjściowe. Zestaw 
ssący, zawór dozujący.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00
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1.2.1.24 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280608-
04-090

Stacja dozowania podchlorynu sodu i aktywatora 
dwutlenku chloru : pompka dozująca o wydajności 
0,006-10 l/h, głowica PVC. Sterowanie wł./wył., sygnał 
impulsowy, sygnał analogowy, 2-stopniowe 
monitorowanie poziomów, 2 parametryzowalne 
przekaźniki wyjściowe. Zestaw ssący, zawór dozujący z 
zaworem wargowym zapobiegającym krystalizacji.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 2,00

1.2.1.25 wg nakładów
rzeczowych
KNNR 40405-010-
040

Przewód dozujący PTFE 6/4 do pH, chloru i 
koagulanta
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

m 150,00

1.2.2. Zasilanie i sterowanie elektryczne dla basenu sportowego.
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1 2 3 4 5

 1.2.2.1 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080104-
02-020

Urządzenie pomiarowo-regulujące parametrów wody 
basenowej  Cl (wolny) Cl (całkowity), pH, redox, wraz z
celami pomiarowymi i sondami - jednostka centralna 
dla 2 obiegów oraz dodatkowe oprogramowanie 
umożliwiające regulację poziomu wody w zbiorniku 
wyrównawczym..
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 0,50

1.2.2.2 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080201-
04-020

Układ   regulacji  poziomu - dostawa i montaż czujnika 
poziomu wody
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 1,00

1.2.2.3 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Dostawa i montaż kompletu przewodów sterujących od 
celi do jednostki centralnej dla basenu sportowego.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

kpl 1,00

1.2.2.4 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080101-
04-020

Dostawa i montaż  przetwornika ciśnienia do pomiaru i 
regulacji poziomu lustra wody w zespole filtrów .
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 1,00

1.2.2.5 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080102-
04-020

Dostawa i montaż czujnika temperatury z 
przetwornikiem 4-20mA
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 1,00

1.2.2.6 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080403-
02-020

Układ sygnalizacji przepływu - montaż termicznego 
sygnalizatora przepływu do odłączania urządzeń 
dozujących podczas braku przepływu
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 1,00

1.2.2.7 wg nakładów
rzeczowych
KSNR  50203-03-
020

Dostawa i montaż falownika pompy przetłaczającej o 
mocy 5,5 kW  - do zabudowy w szafie rozdzielczej.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 1,00
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1.2.2.8 wg nakładów
rzeczowych
KSNR  50203-03-
020

Dostawa i montaż falownika pompy filtracji o mocy 4,0 
kW  - do zabudowy w szafie rozdzielczej.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 2,00

1.2.2.9 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080302-
02-020

Dostawa i montaż - szafa  sterująca procesem 
automatycznej filtracji dla 2 obiegów z filtrami 
podciśnieniowymi, zgodnie z opisem w projekcie
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 0,50

1.2.2.10 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080302-
02-020

Rozdzielnica technologii basenowej dla basenu 
pływackiego - elementy wykonawcze. Moc łączna 
zainstalowana ok 23 kW. Rozdzielnica wyposażona w 
wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki 
różnicowo prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe,
sofstarty, styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, 
lampki kontrolne.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 1,00

1.2.2.11 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Wykonanie tras kablowych oraz rozprowadzenie 
instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń 
basenu sportowego.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

kpl 1,00

1.2.3. Rury, kształtki i armatura PVC dla SUW basenu sportowego.

1 2 3 4 5

 1.2.3.1 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Rury, kształtki i armatura PVC.
krotność= 1,00

kpl 1,00

1.2.4. Próby szczelności i rozruch instalacji SUW basenu sportowego.
Kod CPV: 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

1 2 3 4 5

 1.2.4.1 wg nakładów
rzeczowych
KNNR 40127-01-
172

Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji 
wodociągowych z rur z PVC
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.6

próba 1,00

1.2.4.2 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-060703-
01-090

Próby wodne urządzeń uzdatniania wody o masie do 
2,0 t - próby filtrów.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.6

kpl 2,00

1.2.4.3 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Dostawa środków chemicznych na potrzeby rozruchu - 
minimum :  podchloryn sodu stabilizowany 140 kg, 
korektor pH - minus w płynie 160 kg, koagulant  w 
płynie, 30 kg,  prekursor koagulacji PolaClear - 40 l, 
PolaOxyd - 40l .
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.6

kpl 1,00
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1.2.4.4 wg nakładów
rzeczowych
ANALIZA 
WŁASNA-090

Rozruch stacji uzdatniania wody - rozruch i nadzór 
technologiczny, opracowanie instrukcji, uzyskanie 
dopuszczenia  basenu do kąpieli .
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.6

kpl 1,00

1.3. Basen rekreacyjny.

1 2 3 4 5

 

1.3.1. Urządzenia technologii wody basenowej basenu rekreacyjnego z atrakcjami.
Kod CPV: 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

1 2 3 4 5

 1.3.1.1 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Dostawa i montaż filtra, otwartego, podciśnieniowego z
dnem dyszowym, okrągły, o średnicy 1800 mm o 
powierzchni filtracyjnej 2,5 m2 .
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.3.1.2 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Dostawa złoża do wypełnienia zbiornika filtracyjnego o
powierzchni 2,5 m2 materiałem filtracyjnym : żwir 
filtracyjny fi 3 - 5 mm (warstwa 10 cm), żwir filtracyjny 
o granulacji 2,0 - 3,0 mm (warstwa 10 cm), zwir 
filtracyjny o granulacji 1-2 mm (warstwa 10 cm), 
piasek filtracyjny o granulacji 0,4 - 0,8 mm - (warstwa 
50 cm) węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego o 
granulacji 0,5 - 2,5 mm (warstwa 30 cm)
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.3.1.3 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-07W0101-
01-090

Dostawa i montaż pomp obiegowych z prefiltrem Q 
=140 m3/h przy H=11 m H2O, P=4,0 kW obroty do 
1500 obr/min. Korpus pompy z brązu lub żeliwny  
powlekana tworzywem wewnątrz i na zewnątrz, Np.: 
HERBORNER X 125-250A0404C DN 100/65 (lub 
równoważna)
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.3.1.4 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-070101-
02-090

Dostawa i montaż pomp Q = 70 m3/h przy H=14 m 
H2O, P=4,0 kW obroty do 1500 obr/min. Korpus 
pompy z brązu lub żeliwna  powlekana tworzywem 
wewnątrz i na zewnątrz.
np.: Herborner F 065-2200A 0404C DN 100/65 (lub 
równoważne)
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.3.1.5 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-070101-
02-090

Montaż pomp atrakcji basenowych - pompy z odzysku (z
robót demontażowych)
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 2,00

1.3.1.6 wg nakładów
rzeczowych
AW-050

Podkłady gumowe grubości min. 25 mm  pod pompy i 
dmuchawy
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

m2 0,30
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1.3.1.7 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-070201-
01-090

Instalacja doprowadzającą powietrze do zaworów 
pneumatycznych filtra basenu rekreacyjnego
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.3.1.8 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280207-
06-020

Przepustnice zaporowe  DN 250 (fi 280) z dyskiem 
nierdzewnym, z napędem pneumatycznym dwustronnego
działania, elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi w 
skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach 
M20x270
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.3.1.9 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280207-
05-020

Przepustnice zaporowe DN200 (fi 225), z dyskiem 
nierdzewnym, z napędem pneumatycznym dwustronnego
działania, elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi w 
skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach 
M20x230
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.3.1.10 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280207-
05-020

Przepustnice zaporowe  DN200 (fi 225) z dyskiem 
nierdzewny, z napędem pneumatycznym i sprężyną 
zamykającą, elektromagnetycznym zaworem sterującym
3/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi w 
skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach 
M20x210
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.3.1.11 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280207-
04-020

Przepustnice zaporowe  DN150 (fi 160) z dyskiem 
nierdzewnym, z napędem pneumatycznym dwustronnego
działania, elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi w 
skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach M20
x200
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.3.1.12 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280207-
03-020

Przepustnice zaporowe  DN125 (fi 140) z dyskiem 
nierdzewnym, z napędem pneumatycznym dwustronnego
działania, elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi w 
skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach 
M16x170
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 2,00
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1.3.1.13 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280207-
02-020

Przepustnice zaporowe  DN 80 (fi 90) z dyskiem 
nierdzewnym, z napędem pneumatycznym dwustronnego
działania, elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi w 
skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach 
M16x120
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.3.1.14 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080103-
02-020

Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych do 
pomiaru wydajności filtracji pojedynczego filtra na 
rurociągu fi 140 .
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.3.1.15 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080103-
02-020

Przepływomierz DN 150 Q 32 - 160 m3/h
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.3.1.16 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-150111-07-
090

Kołnierzowe  kompensatory drgań rur o średnicy 
nominalnej 150 mm
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.3.1.17 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-150111-07-
090

Kołnierzowe  kompensatory drgań rur o średnicy 
nominalnej 125 mm
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.3.1.18 wg nakładów
rzeczowych
KNNR 40141-010-
090

Wodomierze śrubowe o średnicy nominalnej 50 mm 
kołnierzowe z nadajnikiem do zdalnego pomiaru 
objętości i strumienia objętości wody.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00

1.3.1.19 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15U0111-
06-020

Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 50 
mm - 2"
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.3.1.20 wg nakładów
rzeczowych
KNNR 110208-04-
020

Zawór elektromagnetyczny Danfoss Dn 50 mm (2")
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 1,00

1.3.1.21 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280608-
04-090

Stacja dozowania : pompka dozująca o wydajności 
0,006-10 l/h głowica PP, Sterowanie wł./wył., sygnał 
impulsowy, sygnał analogowy, 2-stopniowe 
monitorowanie poziomów, 2 parametryzowalne 
przekaźniki wyjściowe. Zestaw ssący, zawór dozujący. 
Stacja dozowania promotora koagulacji i koagulanta.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 2,00

1.3.1.22 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280608-
04-090

Stacja dozowania korektora pH : pompka dozująca o 
wydajności 0,006-10 l/h głowica PP. Sterowanie 
wł./wył., sygnał impulsowy, sygnał analogowy, 2-
stopniowe monitorowanie poziomów, 2 
parametryzowalne przekaźniki wyjściowe. Zestaw 
ssący, zawór dozujący.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 1,00
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1.3.1.23 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280608-
04-090

Stacja dozowania podchlorynu sodu i aktywatora 
dwutlenku chloru : pompka dozująca o wydajności 
0,006-10 l/h, głowica PVC. Sterowanie wł./wył., sygnał 
impulsowy, sygnał analogowy, 2-stopniowe 
monitorowanie poziomów, 2 parametryzowalne 
przekaźniki wyjściowe. Zestaw ssący, zawór dozujący z 
zaworem wargowym zapobiegającym krystalizacji.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

kpl 2,00

1.3.1.24 wg nakładów
rzeczowych
KNNR 40405-010-
040

Przewód dozujący PTFE 6/4 do pH, chloru i 
koagulanta
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

m 150,00

1.3.2. Zasilanie i sterowanie elektryczne dla basenu rekreacyjnego.
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1 2 3 4 5

 1.3.2.1 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080104-
02-020

Urządzenie pomiarowo-regulujące parametrów wody 
basenowej  Cl (wolny) Cl (całkowity), pH, redox, wraz z
celami pomiarowymi i sondami - jednostka centralna 
dla 2 obiegów oraz dodatkowe oprogramowanie 
umożliwiające regulację poziomu wody w zbiorniku 
wyrównawczym..
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.2

szt 0,50

1.3.2.2 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080201-
04-020

Układ   regulacji  poziomu - dostawa i montaż czujnika 
poziomu wody
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 1,00

1.3.2.3 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Dostawa i montaż kompletu przewodów sterujących od 
celi do jednostki centralnej dla basenu sportowego.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

kpl 1,00

1.3.2.4 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080101-
04-020

Dostawa i montaż  przetwornika ciśnienia do pomiaru i 
regulacji poziomu lustra wody w zespole filtrów .
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 1,00

1.3.2.5 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080102-
04-020

Dostawa i montaż czujnika temperatury z 
przetwornikiem 4-20mA
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 1,00

1.3.2.6 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080403-
02-020

Układ sygnalizacji przepływu - montaż termicznego 
sygnalizatora przepływu do odłączania urządzeń 
dozujących podczas braku przepływu
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 1,00

1.3.2.7 wg nakładów
rzeczowych
KSNR  50203-03-
020

Dostawa i montaż falownika pompy przetłaczania i 
płukania o mocy 4,0 kW  - do zabudowy w szafie 
rozdzielczej.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 2,00
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1.3.2.8 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080302-
02-020

Dostawa i montaż - szafa  sterująca procesem 
automatycznej filtracji dla 2 obiegów z filtrami 
podciśnieniowymi, zgodnie z opisem w projekcie .
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 0,50

1.3.2.9 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080302-
02-020

Rozdzielnica technologii basenowej dla basenu 
rekreacyjnego wraz z atrakcjami - elementy 
wykonawcze. Moc łączna zainstalowana ok 60 kW. 
Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik 
zaniku fazy, wyłączniki różnicowo prądowe, 
bezpieczniki, wyłączniki silnikowe, sofstarty, styczniki, 
styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

szt 1,00

1.3.2.10 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Wykonanie tras kablowych oraz rozprowadzenie 
instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń 
basenu rekreacyjnego.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

kpl 1,00

1.3.2.11 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-080703-
01-162

Dostawa i montaż modułu sterowniczego do 
bezprzewodowego sterowania atrakcjami - do 13 
urządzeń z pilotem SR13
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.5

pole 1,00

1.3.3. Rury, kształtki i armatura PVC dla SUW basenu rekreacyjnego.

1 2 3 4 5

 1.3.3.1 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Rury, kształtki i armatura PVC basenu rekreacyjnego.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.4

kpl 1,00

1.3.4. Próby szczelności i rozruch instalacji SUW basenu rekreacyjnego.
Kod CPV: 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

1 2 3 4 5

 1.3.4.1 wg nakładów
rzeczowych
KNNR 40127-01-
172

Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji 
wodociągowych z rur z PVC
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.6

próba 1,00

1.3.4.2 wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-060703-
01-090

Próby wodne urządzeń uzdatniania wody o masie do 
2,0 t - próby filtrów.
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.6

kpl 1,00

1.3.4.3 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Dostawa środków chemicznych na potrzeby rozruchu - 
minimum :  podchloryn sodu stabilizowany 140 kg, 
korektor pH - minus w płynie 160 kg, koagulant  w 
płynie, 30 kg,  prekursor koagulacji PolaClear - 40 l, 
PolaOxyd - 40l .
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.6

kpl 1,00
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1.3.4.4 wg nakładów
rzeczowych
ANALIZA 
WŁASNA-090

Rozruch stacji uzdatniania wody - rozruch i nadzór 
technologiczny, opracowanie instrukcji, uzyskanie 
dopuszczenia  basenu do kąpieli .
krotność= 1,00
Nr Spec.: 5.6

kpl 1,00

2. Roboty budowlane.

1 2 3 4 5

 

2.1. Roboty rozbiórkowe .
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1 2 3 4 5

 2.1.1 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010354-
08-050

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych 
o powierzchni ponad 2 m2
krotność= 1,00

m2 8,40

2.1.2 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010355-
03-020

Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z 
rozbiórki. Oczyszczenie sposobem ręcznym skrzydeł 
drzwiowych i okiennych
krotność= 1,00

szt 2,00

2.1.3 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010348-
06-050

Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu 
komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości do 15 cm
krotność= 1,00

m2 53,30

2.1.4 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010212-
02-060

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
krotność= 1,00

m3 5,00

2.1.5 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040705-
08-020

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Umywalki fajansowe z syfonami, 
półkami, zaworami i wspornikami
krotność= 1,00

szt 2,00

2.1.6 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040705-
02-020

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Baterie wannowe lub umywalkowe
krotność= 1,00

szt 2,00

2.1.7 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010210-
07-040

Wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0,023 m2 w 
elementach z betonu żwirowego
krotność= 1,00

m 8,40

2.1.8 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Demontaż urządzenia typu "Grzybek wodny"
krotność= 1,00

kpl 1,00
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2.1.9 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010208-
03-020

Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z 
betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2
krotność= 1,00

szt 5,00

2.1.10 wg nakładów
rzeczowych
KNR 19-010116-
05-060

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku. Usunięcie z 
budynku gruzu i ziemi - z piwnicy
krotność= 1,00

m3 12,46

2.1.11 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010108-
09-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1 km
krotność= 1,00

m3 12,46

2.1.12 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010108-
10-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na każdy następny 1 km
krotność= 9,00

m3 12,46

2.2. Roboty budowlane .
Kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

1 2 3 4 5

 2.2.1 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-
02-034

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 
do 7 mm.
krotność= 1,00

t 0,00

2.2.2 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-
0201-034

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 
od 8-14 mm.
krotność= 1,00

t 0,02

2.2.3 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020607-
01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli 
polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma 
podposadzkowa.
krotność= 1,00

m2 18,50

2.2.4 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-
0101-060

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z beton 
podawany taczkami, japonkami, zwykły,
krotność= 1,00

m3 1,25

2.2.5 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020205-
01-060

Płyty fundamentowe żelbetowe.
krotność= 1,00

m3 3,75

2.2.6 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020616-
03-050

Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho,ze 
smarowaniem zakładów.Jedna warstwa
krotność= 1,00

m2 1,53

2.2.7 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0127-
03-050

Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub 
gazobetonowych o grubości 12 cm
krotność= 1,00

m2 37,23
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2.2.8 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020126-
05-040

Ułożenie nadproży prefabrykowanych.
krotność= 1,00

m 4,50

2.2.9 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0126-
09-050

Dodatek za zbrojenie ścianek działowych pełnych z 
cegieł
krotność= 1,00

m2 37,23

2.2.10 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0803-
03-050

Tynki zwykłe III kategorii na słupach i 
ścianach,wykonywane ręcznie
krotność= 1,00

m2 74,46

2.2.11 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1510-
01-050

Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farbą 
emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich
krotność= 1,00

m2 74,46

2.2.12 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1025-
02-020

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i 
wejściowych do lokalu FD 7,malowane dwukrotnie na 
budowie
krotność= 1,00

szt 3,00

2.2.13 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1022-
01-050

Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie 
wykończone
krotność= 1,00

m2 6,30

2.2.14 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0216-
0201-020

Wpusty nierdzewne podłogowe o średnicy 100 mm
krotność= 1,00

szt 3,00

2.2.15 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0208-
02-040

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 75 mm o 
połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych
krotność= 1,00

m 12,50

2.2.16 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0211-
02-179

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i 
kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 75 mm o 
połączeniach wciskowych
krotność= 1,00

podejśc. 3,00

2.2.17 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0203-
01-060

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych
z betonu monolitycznego ław i stropów 
fundamentowych
krotność= 1,00

m3 1,50

2.2.18 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1126-
01-050

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powłokowe EP o 
grubości 0,5 mm
krotność= 1,00

m2 1,50

2.2.19 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Montaż natrysku bezpieczeństwa eraz z podłączeniem i 
agaptacją istniejącej instalacji wodociągowej w 
pomieszczeniu "Magazynu Podchlorynu" .
krotność= 1,00

kpl 1,00
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2.2.20 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Montaż siedzisk powietrznych w basenie rekreacyjnym 
(stal nierdzewna) wraz z uszczelnieniem przejścia przez 
strop.
krotność= 1,00

kpl 1,00

2.2.21 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Montaż wylewek w basenie rekreacyjnym wraz z 
uszczelnieniem przejścia przez strop.
krotność= 1,00

kpl 3,00

3. Wentylacja
Kod CPV: 31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący

1 2 3 4 5

 3.1 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Wyciecie otworu, dostawa i montaż dodatkowej 
przepustnicy recyrkulacyjnej
krotność= 1,00

kpl 2,00

3.2 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Demontaż starej automatyki, montaż nowej.
krotność= 1,00

kpl 2,00

3.3 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Wymiana aparatów zabezpieczających w rozdzielnicy 
poprzedzającej szafę centrali wentylacyjnej, montaż 
wyłącznika różnicowo - prądowego.
krotność= 1,00

kpl 2,00

3.4 wg nakładów
rzeczowych
AW-090

Uruchomienie zamontowanej instalacji.
krotność= 1,00

kpl 2,00
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Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1 062 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I r-g 17,2282
2. 1 064 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I r-g 20,0168
3. 0 2 Betoniarz II r-g 5,7750
4. 0 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 11,6510
5. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 68,2539
6. 0 223 Monter urządzeń i konst.metalow.III r-g 261,7723
7. 0 224 Monter urządzeń i konst.metalow.IV r-g 28,0388
8. 0 322 Monter urządzeń i inst.powietrzn.II r-g 3,3616
9. 0 343 Murarz III r-g 0,4950
10. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 212,4491
11. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 88,4660
12. 0 42 Cieśla II r-g 0,5250
13. 0 482 Zbrojarz II r-g 0,8576
14. 0 52 Dekarz II r-g 6,1332
15. 0 64 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I r-g 536,4392
16. 0 999 Robocizna r-g 1 270,1400
17. 0 999 Robocizna r-g 128,3822

Robocizna pomocnicza
Razem: 2 659,9849

Zestawienie materiałów:
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1 01021301 Dostawa i montaż kompletu przewodów 
sterujących od cel i modułów pomiarowych
do jednostki centralnej  

kpl 2,0000

2. 1 032401 Rozruch instalacji wentylacyjnej. kpl 2,0000
3. 1 041201 Koszt utylizacji odpadów z tworzyw 

sztucznych
m3 2,5000

4. 1 0933201 Uzyskanie dopuszczenia  basenu do 
kąpieli .

pkt pob. 2,0000

5. 0 1040600 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,6360
6. 0 1102396 Pręty okrągłe żebrowane śred.do 7 mm t 0,0000
7. 0 1102397 Pręty okrągłe żebrowane śred.8-14 mm t 0,0204
8. 0 1111099 Bednarka kg 44,6760
9. 1 131101 Dostawa materiałów oraz wykonanie tras 

kablowych basenu sportowego .
kpl 1,0000

10. 1 131102 Dostawa materiałów oraz wykonanie tras 
kablowych basenu rekreacyjnego .

kpl 1,0000

11. 0 1322499 Ościeżnice stal.malowane 2-krotnie na bud. szt 3,0000
12. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,0750
13. 0 1343603 Śruby fundamentowe M 12x200 mm kg 1,1600
14. 0 1470100 Żywica epoksydowa (składnik A) kg 0,7950
15. 0 1480702 Utwardzacz do tworzyw sztucznych Z-1 kg 0,0615
16. 0 1502110 Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 21,5264
17. 0 1510100 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego 

stos.
dm3 0,1500

18. 0 1510210 Farba olejna do gruntowania,ogólnego stos. dm3 0,1800
19. 0 1560412 Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 

mm
m2 22,2000

20. 0 1570300 Płyty gumowe ogólnego przeznaczenia gr. 
25 mm

m2 0,6000

21. 0 1640699 Wypełniacze mineralne - mączki kg 0,6450
22. 1 164300 Prysznic bezpieczeństwa szt 1,0000
23. 1 181400 Myjka do oczu szt 1,0000
24. 0 1900299 Nadproża prefabrykowane m 4,5900
25. 1 21901 Materiały na podłączenie prysznica 

bezpieczeństwa.
kpl 1,0000

26. 1 22001 Siedziska powietrzne w basenie 
rekreacyjnym

kpl 1,0000
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27. 0 2200210 Płytki z bet.komórk.M 500-700 49x24x12 
cm

szt 305,2860

28. 1 22101 Wylewka masażu wodnego. kpl 3,0000
29. 1 2234101 Materiał na orurowanie SUW basenu 

sportowego
kpl 1,0000

30. 1 2234102 Materiał na orurowanie SUW basenu 
rekreacyjnego

kpl 1,0000

31. 0 2301099 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 22,7257
32. 0 2302300 Pasta emulsyjna asfalt.przeciwwilgociowa kg 64,7500
33. 0 2370399 Beton lekki zwarty,półzwarty z keramzytu m3 1,2875
34. 0 2370699 beton z kruszywa naturalnego m3 5,3288
35. 0 2380802 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,2010
36. 0 2380813 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 1,5339
37. 0 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,1564
38. 0 2380899 Zaprawa budowlana zwykła m3 0,3723
39. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,0075
40. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III m3 0,0038
41. 0 2710199 Skrzydła drzwiowe płyt.wew.oszklone fabr. m2 6,3000
42. 1 32101 Przepustnica recyrkulacyjna kpl 2,0000
43. 1 32201 Układ automatyki wentylacji. kpl 2,0000
44. 1 32301 Aparaty zabezpieczające i wyłącznik 

różnicowo prądowy do zabudowy w starej 
szafie centrali wentylacyjnej.

kpl 2,0000

45. 0 3950101 Drewno opałowe kg 0,4590
46. 1 4501 Rozprowadzenie okablowania do  urządzeń 

basenu pływackiego 
kpl 1,0000

47. 1 4502 Rozprowadzenie okablowania do  urządzeń 
basenu rekreacyjnego. 

kpl 1,0000

48. 0 5600302 Rury pvc ciśnien.bezkielichowe śred.20 
mm

m 4,0000

49. 0 5601499 Rury PVC przepustowe m 1,5000
50. 0 5613975 Kształtki PVC kanalizacyjne fi 75 szt 15,1750
51. 0 5630403 Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW  75 

mm
m 12,5000

52. 0 5643902 Kształtki pvc ciśnien.(gwintowane)śr.20mm szt 2,0000
53. 0 5700401 Zawory przelotowe mosiężne m 83,śred.15 

mm
szt 0,4000

54. 0 5730001 Zawory zwrotne przelotowe mos.m3003,15 
mm

szt 0,4000

55. 0 6328411 Wpusty ściekowe nierdzewne szt 3,0000
56. 0 6602098 Uchwyty do rurociągów PVC fi 75 szt 13,0000
57. 0 6800702 Podkładka stal.okrągłe M-8 do M-16 kg 0,0300
58. 0 6820203 Płyty gumowe bez przekładek grub.15 mm kg 0,7400
59. 0 6830199 Folia aluminiowa szczeliwo kg 0,4200
60. 0 8340861 Konstrukcja wsporcza do 2 kg kg 2,8000
61. 1 D^1110258 Tuleja kołnierzowa PVC z kołnierzem 

luźnym fi 63 mm
kpl 4,0000

62. 1 D^1110264 Tuleja kołnierzowa PVC - U  z kołnierzem 
luźnym fi 160mm

kpl 2,0000

63. 1 D^1110266 Tuleja kołnierzowa PVC z kołnierzem 
luźnym fi 225 mm

kpl 2,0000

64. 1 D^1110657 Nypel przejściowy PVC - U fi  75 - 63 x 2" szt 4,0000
65. 1 D^1110729 Uszczelki EPDM do połączeń 

kołnierzowych fi 63 
szt 4,0000

66. 1 D^1110732 Uszczelka EPDM do połączeń 
kołnierzowych fi 110

szt 4,2000

67. 1 D^1110735 Uszczelka EPDM do połączeń 
kołnierzowych płaskich fi 160

szt 2,0000

68. 1 D^1110737 Uszczelka EPDM do połącz.kołnierz. d 225 szt 2,0000
69. 1 F#00596 Piasek filtracyjny o granulacji 0,4 - 0,8 mm 

w opakowaniu po 25 kg (warstwe 60 cm)
kg 6 300,0000

70. 1 F#11346 Żwir filtracyjny fi 3 - 5 mm (warstwa 10 
cm)

kg 1 500,0000

71. 1 F#11347 Żwir filtracyjny o granulacji fi 1-2 mm 
(warstwa 10 cm)

kg 1 125,0000

72. 1 F#11348 Żwir filtracyjny o granulacji 2,0 - 3,0 mm kg 1 125,0000
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(warstwa 10 cm)
73. 1 J#0652200404 Pompa Q = 70 m3/h przy H=14 m H2O, 

P=4,0 kW 
szt 3,0000

74. 1 J#1252500404 Pompa  z prefiltrem Q =75 m3/h przy 
H=10,3 m H2O, P=4,0 kW 

szt 1,0000

75. 1 J#1252500554 Pompa  z prefiltrem Q =140 m3/h przy 
H=11 m H2O, P=5,5 kW 

szt 1,0000

76. 1 N#99035600 Przepływomierz kryzowy DN 150 o 
przepływie 32 - 160 m3/h

szt 1,0000

77. 1 N#99035800 Przepływomierz kryzowy DN 200 o 
przepływie 80 - 400 m3/h

szt 1,0000

78. 1 R#20235 Kołnierzowy kompensator drgań DN 125 szt 2,0000
79. 1 R#20236 Kołnierzowy kompensator drgań DN 150 szt 2,0000
80. 1 S#050600012 PolaOxyd dm3 80,0000
81. 1 S#50600011 PolaClear dm3 80,0000
82. 1 S#95730339 Przewód dozujący PTFE 6/4 do pH, chloru 

i koagulanta .
m 312,0000

83. 1 S#95730904 Zawór dozujący IV 0200-16 PP/E/C 4U2-
20/100

szt 2,0000

84. 1 S#95730912 Zawór dozujący IV 0200-16 PVC/V/C 
4U2-20/100

szt 4,0000

85. 1 S#95730964 Zawór dozujący podchloryn sodu z 
zaworem wargowym zapobiegającym 
krystalizacji, korpus PVC o dł. zanurzenia 
55 mm,  G 1/2",  max wydajność 60 l/h, z 
przyłączem 6/4 mm.

szt 4,0000

86. 1 S#97720905 Pompka dozująca o wydajności 0,006-10 
l/h z głowicą PP .Sterowanie wł./wył., 
sygnał impulsowy, sygnał analogowy, 2-
stopniowe monitorowanie poziomów, 2 
parametryzowalne przekaźniki wyjściowe. 

szt 4,0000

87. 1 S#97720949 Pompka dozująca o wydajności 0,006-10 
l/h głowica PP. Sterowanie wł./wył., sygnał 
impulsowy, sygnał analogowy, 2-stopniowe 
monitorowanie poziomów, 2 
parametryzowalne przekaźniki wyjściowe. 

szt 2,0000

88. 1 S#97720957 Pompka dozująca o wydajności 0,006 -10 
l/h, głowica PVC. Sterowanie wł./wył., 
sygnał impulsowy, sygnał analogowy, 2-
stopniowe monitorowanie poziomów, 2 
parametryzowalne przekaźniki wyjściowe. 

szt 4,0000

89. 1 S#98071086 Zestaw ssący z czujnikiem poziomu L500 
PE/E V/C U2

kpl 10,0000

90. 1 S^011401 Instalacja doprowadzająca sprężone 
powietrze do zaworów pneumatycznych 
basen sportowy

kpl 1,0000

91. 1 S^011402 Instalacja doprowadzająca sprężone 
powietrze do zaworów pneumatycznych 
basen rekreacyjny

kpl 1,0000

92. 1 S^050200001 Podchloryn sodu stabilizowany w 
pojemnikach po 35 kg

kg 280,0000

93. 1 S^050500003 Koagulant  w płynie w pojemnikach po 30 
kg

kg 60,0000

94. 1 S^05140 Przepływomierz elektromagnetyczny  fi 
140

szt 3,0000

95. 1 S^058063 Uchwyt z izolacją do rur  fi 58 - 63 mm szt 2,0000
96. 1 S^1088207NKO Wodomierz śrubowy MWN 50 - NKO, 

kołnierzowy.
szt 2,0000

97. 1 S^190200309 Szafa AKPiA  sterująca procesem 
automatycznej filtracji dla 2 obiegów z 
filtrami podciśnieniowymi, zgodnie z 
opisem w projekcie

kpl 1,0000

98. 1 S^20024 Sprężarka bezolejowa o wyd. 200 l/min, 
8bar, 1,1kW

szt 1,0000

99. 1 S^50600003 Korektor pH - minus 50% w płynie  w 
pojemnikach po 40 kg

kg 320,0000

100. 1 S^5118500 Przetwornik ciśnienia  0 - 60 mbar, 4 - 20 szt 2,0000
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mA
101. 1 S^6816120 Śruba M16 x 120 z nakrętką i podkładką kg 1,0736
102. 1 S^6816160 Śruba M16 x 160 z nakrętką i podkładką kg 5,0200
103. 1 S^6817170 Śruba M16 x 170 z nakrętką i podkładką kg 16,0200
104. 1 S^6820200 Śruba M20 x 200 z nakrętką i podkładką kg 9,8512
105. 1 S^6820210 Śruba M20 x 210 z nakrętką i podkładką kg 10,1872
106. 1 S^6820230 Śruba M20 x 230 z nakrętką i podkładką kg 16,2888
107. 1 S^6820270 Śruba M20 x 270 z nakrętką i podkładką kg 13,4992
108. 1 Z#11162 Sygnalizator przepływu do odłączania 

urządzeń dozujących podczas braku 
przepływu

kpl 2,0000

109. 1 Z#211140 Przepustnice zaporowe  DN125 (fi 140) z 
dyskiem nierdzewnym, z napędem 
pneumatycznym dwustronnego działania, 
elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami 
krańcowymi w skrzynce MSK, 
mechanicznym wskaźnikiem położenia 

szt 6,0000

110. 1 Z#211160 Przepustnice zaporowe E DN150 (fi 160) z 
dyskiem nierdzewnym, z napędem 
pneumatycznym dwustronnego działania, 
elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami 
krańcowymi w skrzynce MSK, 
mechanicznym wskaźnikiem położenia 

szt 2,0000

111. 1 Z#211225 Przepustnice zaporowe  DN200 (fi 225) z 
dyskiem nierdzewnym, z napędem 
pneumatycznym dwustronnego działania, 
elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami 
krańcowymi w skrzynce MSK, 
mechanicznym wskaźnikiem położenia 

szt 3,0000

112. 1 Z#212200a Przepustnice zaporowe  DN200 (fi 225) z 
dyskiem nierdzewnym, z napędem 
pneumatycznym jednostronnego działania, 
elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2/3/2 zamontowanym na płycie "Namur" 
z elektromechanicznymi wyłącznikami 
krańcowymi w skrzynce MSK, 
mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterujacym

szt 2,0000

113. 1 Z#212250 Przepustnice zaporowe  DN 250 (fi 250) z 
dyskiem nierdzewnym, z napędem 
pneumatycznym dwustronnego działania, 
elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami 
krańcowymi w skrzynce MSK, 
mechanicznym wskaźnikiem położenia 

szt 2,0000

114. 1 Z#22580 Przepustnice zaporowe  DN50 (fi 63) z 
dyskiem nierdzewnym, z napędem 
pneumatycznym dwustronnego działania, 
elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami 
krańcowymi w skrzynce MSK, 
mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterujacym

kpl 1,0000

115. 1 Z#22582 Przepustnica zaporowa DN 80 (fi 90) z 
dyskiem nierdzewnym, z napędem 
pneumatycznym dwustronnego działania, 
elektromagnetycznym zaworem sterującym 
5/2 zamontowanym na płycie "Namur" z 
elektromechanicznymi wyłącznikami 
krańcowymi w skrzynce MSK, 

kpl 2,0000
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mechanicznym wskaźnikiem położenia i 
blokiem dławiąco- sterującym

116. 1 Z^032U460431 Zawór elektromagnetyczny  EV220B 50B 
G2E NC  G 2" z cewką 230V 50Hz

kpl 2,0000

117. 1 Z^080401170 Filtr otwarty, podciśnieniowy z dnem 
dyszowym o  powierzchni filtracyjnej 2,5 
m2 .

kpl 1,0000

118. 1 Z^080401180 Bateria  dwóch filtrów otwartych, 
podciśnieniowych z dnem dyszowym o 
łącznie powierzchni filtracyjnej 5 m2, z 
polietylenowymi kolektorami 

kpl 1,0000

119. 1 Z^0810041 Czujnik poziomu poziomu wody. kpl 2,0000
120. 1 Z^123001 Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające

regulację poziomu wody w zbiorniku 
wyrównawczym wraz z trzema 
konduktometrycznymi sondami poziomu i 
jedną sondą referencyjną

kpl 1,0000

121. 1 Z^190200126 Moduł bezprzewodowego sterowania  
pilotem do 13 napędów urządzeń .

kpl 1,0000

122. 1 Z^220400100 Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20
IT-FF2-PT100 

kpl 2,0000

123. 1 Z^3106106 Filtr osadnikowy siatkowy skośny, 
mosiężny 2"

szt 2,0000

124. 1 Z^410023 Rozdzielnica technologii basenowej dla 
basenu pływackiego - elementy 
wykonawcze. Moc łączna zainstalowana ok 
23 kW. Rozdzielnica wyposażona w 
wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, 
wyłączniki różnicowo prądowe, 
bezpieczniki, wyłączniki silnikowe, 
sofstarty, styczniki, styki pomocnicze 
sygnalizacyne, lampki kontrolne. 

kpl 1,0000

125. 1 Z^410060 Rozdzielnica technologii basenowej dla 
basenu rekreacyjnego wraz z atrakcjami - 
elementy wykonawcze. Moc łączna 
zainstalowana ok 60 kW. Rozdzielnica 
wyposażona w wyłącznik główny, czujnik 
zaniku fazy, wyłączniki różnicowo 
prądowe, bezpieczniki, wyłączniki 
silnikowe, sofstarty, styczniki, styki 
pomocnicze sygnalizacyjne, lampki 
kontrolne. 

kpl 1,0000

126. 1 Z^46511220 Wentylator bocznokanałowy  - 5,5kW 400V szt 1,0000
127. 1 Z^46515030 Filtr powietrza szt 1,0000
128. 1 Z^46515130 Króciec filtra powietrza szt 1,0000
129. 1 Z^46515540 Zawór przeciążeniowy szt 1,0000
130. 1 Z^612501 Urządzenie pomiarowo-regulujące 

parametrów wody basenowej  Cl (wolny) 
Cl (całkowity), pH, redox  dla dwóch 
obiegów wody - jednostka centralna .

kpl 1,0000

131. 1 Z^7059040 Przetwornica częstotliwości o mocy 4,0 kW szt 2,0000
132. 1 Z^7059955 Przetwornica częstotliwości o mocy 5,5 kW

VTL AQUA DRIVE o mocy 5,5 kW  
szt 3,0000

133. 1 Z^93696 Węgiel aktywny z łupin orzecha 
kokosowego o granulacji 0,5 - 2,5 mm 
(warstwa 30 cm)

dm3 2 250,0000

Materiały pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzętu:
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 0 14121 Pompa przepon.spal.do 35m3/h m-g 54,0000
 2. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 12,0000
 3. 0 34413 Wyciąg wolnstoj.elek.0,5-0,75t m-g 10,3300

6,6133
 4. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 33,5500
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0,0100
 5. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 2,0175

12,0554
 6. 0 43200 Betoniarka m-g 0,0020
 7. 0 71212 Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 0,0960
 8. 0 71231 Nożyce do prętów m-g 0,1160
 9. 0 71251 Prościarka do prętów automat. m-g 0,0860

 Sprzęt pomocniczy

Razem:
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